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Sissejuhatus 
 

Käesolev uurimis-arendustöö alusel koostatud planeerimisdokumendi „Rae valla 
soojusmajanduse arengukava (aastateks 2016-2026)“ koostamist alustati 2016. aastal ja aruanne 
valmis OÜs Pilvero Rae Vallavalitsuse tellimusel 2016. aastal. Projekti rahastati 90% ulatuses 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” 
tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" (6.2.3) vahenditest SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel. 

Arengukava üldiseks eesmärgiks oli koostada Rae valla kaugküttesüsteemide arengukava 
järgnevaks kümneks aastaks, vaadelda kompleksselt ja hinnata antud kaugküttepiirkondade 
energia- ja kütusevarustuse süsteemide jätkusuutlikkust. Koostatud arengukava peab Rae 
Vallavolikogu ja –valitsust ning kohalikke kogukondi aitama soojusmajandust efektiivsemalt 
planeerida, määratleda ja ellu viia oma haldusterritooriumil arengukavas näidatud suundi ja 
kujundada kohaliku kogukonna jätkusuutlikku mõtteviisi. 

Käesolevas arengukavas antakse ülevaade Rae valla, selle arengudokumentide energiamajandust 
puudutavast osast, kirjeldatakse käsitletavate asulate soojusvarustussüsteemide osi, analüüsitakse 
kohalike taastuvate energiaressursside kasutusvõimalusi, koostatakse soojuskoormuse 
kestusgraafikud ja hinnatakse kaugküttesüsteemi jätkusuutlikkust ning esitatakse olulisemate 
energiakandjate hinnaprognoosid. Töö tulemusena koostati arendusvariantide tehnilis-
majanduslik analüüs (s.h toodi välja soojuse hinnad peale rekonstrueerimisi), pakutakse 
soojusmajanduse edasise arendamise suundi ja tegevuskava nende elluviimiseks. Töö olulisimad 
tulemused esitatakse igat piirkonda käsitleva peatüki lõpus ja peatükis 9. 

Antud arengukava koostamine toimus Rae valla spetsialistide koostöös OÜ Pilvero töögrupiga, 
kuhu kuulusid: Ülo Kask (Volitatud soojustehnikainsener V ehk vastab tasemele 8, 
kutsetunnistuse nr 086076), Villu Vares (soojusenergeetika insener, TTÜ emeriitdotsent) ja Livia 
Kask (Volitatud soojustehnikainsener V, kutsetunnistuse nr 065740). 

Töö täitjad tänavad Rae valla vastava ala spetsialiste ja soojusettevõtjaid osutatud abi eest 
lähteandmete saamisel. 
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1 Piirkonna kirjeldus ja arengusuunad 
Harju maakond asub Põhja-Eestis. Harju maakond piirneb edelas Lääne maakonnaga, lõunas 
Rapla maakonnaga, kagus Järva maakonnaga ja idas Lääne-Viru maakonnaga. Põhjas piirneb 
maakond Soome lahega. Harjumaa koosseisu kuulub palju saari, suurimad neist on Naissaar ja 
Pakri saared1. 
Harju maakonna administratiivne keskus on Eesti pealinn Tallinn. Harju maakonnas on 6 
omavalitsuslikku linna, 1 vallasisene linn, 2 alevit, 34 alevikku ja 397 küla (Joonis 1.1.). 
Harju maakond on rahvaarvult Eesti suurim ja pindalalt teine maakond. 62% maakonna 
rahvastikust moodustavad eestlased ja 31% venelased. 
Suurim osatähtsus Harju maakonna ettevõtluses on kinnisvaral. Järgnevad hulgi- ja 
jaekaubandus, ehitus, veondus, laondus, side ning töötlev tööstus. Tuntumad firmad on AS 
Tallinna Sadam, Tallink Grupp AS, AS Tallinna Lennujaam, BLRT Grupp AS, AS Kalev, AS 
Liviko, Norma AS, Saku Õlletehase AS, AS Harju Elekter, AS Glamox HE, Horizon Tselluloosi 
ja Paberi AS (Kehra paberivabrik) ning Mistra-Autex AS (Raasikul). Tallinnas asuvad kõigi 
Eestis tegutsevate suuremate pankade kontorid. Harju maakonnas tegutsevad mitmed teadus- ja 
tööstuspargid. Tuntuim neist on AS Tallinna Teaduspark Tehnopol, kus asub üle 150 alustava ja 
kasvava ettevõtte, samuti Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. 

 
Joonis 1.1 Harju maakonna kaart 

                                                
1 Eesti Statistika, http://www.stat.ee/ppe-harju-maakond  

3/14/2016 Harju maakond - Piirkondlik portree Eestist

http://www.stat.ee/ppe-harju-maakond 1/2
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Harju maakond asub Põhja­Eestis. Harju maakond piirneb edelas Lääne maakonnaga, lõunas Rapla maakonnaga, kagus Järva
maakonnaga ja idas Lääne­Viru maakonnaga. Põhjas piirneb maakond Soome lahega. Harjumaa koosseisu kuulub palju saari,
suurimad neist on Naissaar ja Pakri saared.

Harju maakonna administratiivne keskus on Eesti pealinn Tallinn. Harju maakonnas on 6 omavalitsuslikku linna, 1 vallasisene
linn, 2 alevit, 34 alevikku ja 397 küla. Tallinna kaugus teistest suurematest linnadest: Jõhvist 165 km, Tartust 186, Pärnust 128
km ja Kuressaarest 218 km. Tallinna kaugus Soome pealinnast Helsingist on 82 km. Eesti suurim sadam ja lennujaam asuvad
Tallinnas. Rongiliiklus maakonnas on korraldatud elektrirongidega. Diiselrongidega saab Tallinnast sõita suurematest linnadest
Tartusse, Pärnusse, Viljandisse ja Narva.

Harju maakond on rahvaarvult Eesti suurim ja pindalalt teine maakond. 62% maakonna rahvastikust moodustavad eestlased ja
31% venelased.

Suurim osatähtsus Harju maakonna ettevõtluses on kinnisvaral. Järgnevad hulgi­ ja jaekaubandus, ehitus, veondus, laondus,
side ning töötlev tööstus. Tuntumad firmad on AS Tallinna Sadam, Tallink Grupp AS, AS Tallinna Lennujaam, BLRT Grupp AS,
AS Kalev, AS Liviko, Norma AS, Saku Õlletehase AS, AS Harju Elekter, AS Glamox HE, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS (Kehra
paberivabrik) ning Mistra­Autex AS (Raasikul). Tallinnas asuvad kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankade kontorid. Harju
maakonnas tegutsevad mitmed teadus­ ja tööstuspargid. Tuntuim neist on AS Tallinna Teaduspark Tehnopol, kus asub üle 150
alustava ja kasvava ettevõtte, samuti Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž.

Harjumaa on rikas vaatamisväärsuste ja kultuurimälestiste poolest. Arheo­loogiamälestistest võib esile tuua hilispronksiaegsed
kivikirstkalmed Jõelähtmes ja Muuksi linnamäe Kuusalu vallas. Silmapaistvaimad arhitektuurimälestised on 13. sajandist pärinev
ja tsistertslastele kuulunud Padise klooster, 16. sajandist pärit vasall­linnus Kiiu pargis ehk nn Munga torn, kirikud ja pühakojad
(Jõelähtme, Keila, Harju­Madise, Harju­Risti jne), mõisaarhitektuuri pärlid Vihterpalus, Sauel, Sakus ja Kolgal ning Vasalemma
dolomiidist ehitatud Laitse ja Vasalemma lossid. Erilist esiletõstmist väärib UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Tallinna
vanalinn, üks Euroopa paremini ja terviklikumalt säilinud keskaegseid linnu.

Ka loodus on Harjumaal mitmekülgne ja ilus: siin asuvad Nelijärve järvestik, Harjumaale jääv osa Lahemaa Rahvuspargist
(Viinistu kaluriküla, Turbuneeme, Purekari rändrahn, Jaani­Tooma suurkivi, Maja kivi jne), Jägala juga, Keila­Joa juga ja Treppoja
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Rae vallas on 5 alevikku (Assaku, Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida) ning 27 küla (Joonis 1.2.). Valla 
pindala on 206,7 km2.2 

Vald jaguneb neljaks kandiks, mis on nii pindalalt, asustustiheduselt ja majandusstruktuurilt 
küllaltki erinevad. Jüri kandis asuvad peamised tööstusettevõtted, ühtlasi on tegemist valla 
teenuskeskusega, Peetri on eelistatud elamupiirkond, Vaida on pigem põllumajanduslik ja 
hajaasustatud ning Lagedil on peamised tööstusalad koondunud Tallinna ringtee äärde. 

 
Joonis 1.2 Rae valla kaart (allikas: Rae valla koduleht) 
 

1.1 Piirkonna iseloomustus 
Rahvastik 
01.01.2016.a seisuga elab Rae vallas 15 794 inimest (Tabel 1.1.), mis moodustab maakonna 
elanikkonnast 2,7%1. 

                                                
2 Rae valla arengukava 2016-2025, koostatud 2016.a. 
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Rae valla rahvastiku vanuselist koosseisu iseloomustab Joonis 1.3.3 Perioodil 2011 – 2016 on 
Rae valla elanike arv tervikuna 26% ehk 3292 inimese võrra kasvanud. Seejuures eristub selgelt 
Peetri kant, kus elanikkonna kasv on olnud kiireim.2 
Sisemiselt on rahvastik taastevõimeline neljast kandist kolmes, Vaidas mitte. Lasteaiaealiste 
laste arv väheneb, põhikooli- ja gümnaasiumiealiste arvukus aga suureneb järgneval kümnendil. 
Tööealiste (maksumaksjate) arvukus jääb praktiliselt muutumatuks. Eakate osakaal kasvab 
vähemalt 35% ja jätkab ka edaspidi tempokat kasvu. 
Tööeaealise elanikkonna osakaal valla rahvastikus on Eesti keskmisest suurem ning 
ülalpeetavate määr väiksem nii Eesti keskmisest kui Harju maakonna keskmisest. 
Valla asustustihedus (üle 76 in/km2) on suhteliselt suur (Joonis 1.4.)4 Eesti keskmine on 33,1 
in/km² ja Eesti maapiirkondades 10,4 in/km². 
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2015. aastal 1 381,55 €.5 

 
Joonis 1.3 Rae valla rahvastikupüramiid, 1.01.20156 

                                                
3 http://www.stat.ee/ppe-56006  
4 http://www.stat.ee/ppe-54747  
5 http://www.stat.ee/ppe-55729  
6 http://www.stat.ee/ppe-56006 
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Joonis 1.4 Rae valla rahvastikutiheduse ruutkaart, 31.12.20117 
 

Tabel 1.1 Valik statistilisi andmed Rae valla sotsiaal-majandusliku ja 
demograafilise olukorra kohta8 

Näitaja 2012 2013 2014 2015 2016 
Rahvaarv, 1. jaanuar 15 970 16 051 16 234 16 859 15 794 
Elussünnid 217 277 277 290  
Surmad 79 83 66 80  
Sisseränne 1 033 614 1 179 1 322  
Väljaränne 697 623 767 697  
Ülalpeetavate määr 48,3 49,3 51,9 53,8  
Demograafiline tööturusurveindeks 1,61 1,64 1,85 2,07 2,21 
Põhitegevuse tulud kokku 14 522,3 16 430,6 18 840,2 21 879,5  

füüsilise isiku tulumaks 10 106,0 11 313,7 13 010,5 14 654,6  

                                                
7 http://www.stat.ee/ppe-54747 
8 http://www.stat.ee/ppe-55729 
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Näitaja 2012 2013 2014 2015 2016 
Põhitegevuse kulud ja 
investeerimistegevuse väljaminekud kokku 

15 613,8 20 514,7 27 391,9 21 570,9  

üldised valitsemissektori teenused 921,4 837,4 871,7 995,2  
majandus 1 190,3 1 651,7 2 129,0 2 926,4  
haridus 1 451,5 1 1 829,4 3 908,5 13 717,4  
sotsiaalne kaitse 898,4 987,8 1 046,6 864,8  

Toimetulekutoetused  eurot 6 920,0 3 492,1 2 639,7 4 958,1  
Registreeritud töötud 245 233 165 191  
Äriühingud 1 270 1 376    
Müügitulu, miljonit eurot 1 757,75 2 011,76    
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 1 120,48 1 198,42 1 289,18 1 381,55  
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 5 671 5 932 6 185 6 509  
Kasutusse lubatud      

eluruumide pind, m² 16 503 19 317 23 712 29 788  
mitteelamute suletud netopind, m² 27 905 54 964 23 712 119 868  
Koolid 4 4 4 4  
Õpilased 1 493 1 683 1 897 2 118  

Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 4 4 4 4  
lugejaid 4 117 4 289 4 609 4 957  

 
Ettevõtlus 

Rae vald on soodsa geograafilise asendi ja ettevõtluskeskkonnaga piirkond. Peamised äri- ja 
tootmispiirkonnad asuvad valda läbivate magistraalteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 
ja Tallinna ringtee ääres. 
2015. aasta märtsi seisuga moodustavad äri- ja tootmismaad Rae valla 206,7 km² suurusest 
maaalast ligi 10% ning see on kaetud 34% ulatuses äri- ja tootmismaa detailplaneeringutega. 
Äri - ja tootmismaa on kaetud ümardatult 680 hektari ulatuses detailplaneeringutega ning ligi 
1400 hektari suurune territoorium on ettevõtluse arenguks või laiendamiseks vaba. 
Kui 2011. aastal tegutses äriregistri andmete järgi Rae vallas 2195 ettevõtet, siis 2015. aasta 
märtsikuu seisuga tegutseb valla territooriumil 2382 osaühingut või aktsiaseltsi.9 
Peamise 100 tööandja seas on tegevusaladest esikohal töötlev tööstus (16 ettevõtet) ja hulgi- ning 
jaekaubandus (15 ettevõtet). Neile järgneb avalik haldus (14) ja veondus ning laondus (13 
ettevõtet). Seejärel tulevad ehitustegevus, info ja side ning finants- ja kindlustustegevus 
(vastavalt 10, 9 ja 8 ettevõtet).10 
Elamumajandus 

Peamised elamualad on koondunud Tallinna ringtee ümbrusesse (Jüri ja Lagedi alevik) või 
sellest põhja poole Tallinna äärealadele (Peetri alevik, Järveküla ja Rae külad, Assaku alevik). 
Rae valla lõunapoolsed alad on peamiselt hajaasutusega rohealad ning miljööväärtusliku ja 
ajaloolise maastikumustriga külad. Keskse punktina on siin tihedam asustus ja arenguperspektiiv 
koondunud Vaida aleviku ümbrusesse.11 
Rae valla põhjaosa on planeeritud elamupiirkonnana keskusega Peetri alevikus, kus asuvad 
vaheldumisi aedlinnalised ja kortermajade piirkonnad ning elanikke ja asutusi teenindavad 

                                                
9 Rae valla koduleht, http://www.rae.ee/ettevotlus  
10 Rae valla arengukava 2025, koostatud 2011.a. 
11 Rae valla üldplaneering, OÜ Hendrikson&Ko, 2013.a. 
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asutused. Rae valla keskosa Jüri aleviku ümbruses on kavandatud linnalise struktuuriga 
arengupiirkonnana, kus vahelduvad töö- ja elukohad ning osutatakse erinevaid teenuseid.2 

Soojusmajandus 
Rae vallas on järgmised kaugkütte piirkonnad (KP) ja kaugküttevõrgupiirkond. 

• Jüri ja Vaida kaugküttepiirkonnad, kus soojusvarustusega tegeleb 100% valla omandis 
olev soojusettevõtja ELVESO AS, kes käitab nimetatud piirkondades kaugküttesüsteeme. 
Kütusena kasutatakse freesturvast (ainult Jüris) ja hakkpuitu (mõlemas), reserv- ja tipu-
koormuse katmiseks maagaasi (ainult Jüris) ja põlevkiviõli (mõlemas). 

• Peetri aleviku kaugküttepiirkond, kus kaugküttes on nn Kuldala maja (edaspidi Kuldala 
kaugküttepiirkond) ja soojusettevõtjana tegutseb OÜ Kuldala Soojus. Kütusena 
kasutatakse ainult maagaasi. 

• Mõigu kaugküttevõrk, kus soojusvarustusega tegeleb AS Tallinna Küte. Kütusena 
kasutatakse ainult maagaasi. Selles piirkonnas ei ole kaugküttepiirkonda valla volikogu 
poolt kinnitatud. 

1.2 Kohaliku omavalitsuse võimekus 
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks (KOV-indeks) näitab linna või valla erinevate võimete 
summat (nt kvantitatiivne võimekus ehk ressursid, süsteemi mitmekesisus, suhteline võimekus) 
ehk kohalike omavalitsuste üksuste potentsiaali midagi ära teha.12 10. oktoobril 2014. a toimus 
Geomedia OÜs valminud kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi avaldamine. Töö tulemusena 
on kohalike omavalitsusüksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv 
andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005 – 2013. Kokku on näitajaid 29 ja nende põhjal on alates 
2005. aastast võimalik analüüsida linnades ja valdades toimuvaid arenguid. 

Iga KOV saab oma tulemusi võrrelda teiste valdadega ja vastavalt sellele määrata oma arengu 
seisu, jälgida selle dünaamikat aastate lõikes ja vajadusel kavandada arengustrateegia muutmist. 
2012. aastal oli Rae valla võimekuse indeks 85, millega oldi tol ajal 226 valla hulgas esikohal 
(Joonis 1.5). 

 

 
Joonis 1.5 Rae valla võimekuse indeks 13 

 

                                                
2 Rae valla arengukava 2016-2025, koostatud 2016.a. 
12 http://geomedia.ee/moiste/ 
13 www.stat.ee  
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1.3 Energiamajanduse juhtimine kohaliku omavalituse tasandil 
Valla soojusmajanduse strateegilise juhtimisega tegeleb vallavolikogu, kes kehtestab ja muudab 
oma määrusega kaugküttepiirkondade piirid ning kinnitab planeeringud. Vallavalitsuses vastutab 
soojusmajanduse korralduse eest abivallavanem, kelle vastutusalad on maa- ja keskkonnaamet 
ning igapäevaselt sama ameti tehnovõrkude spetsialist. Valla soojusettevõtja (AS ELVESO) 
nõukogusse kuuluvad valla poolt määratud isikud, kes tegelevad selle ettevõtte strateegilise 
juhtimisega. Igapäevase soojusvarustuse korraldamisega tegeleb ettevõtte juhatus ja spetsialistid. 

1.4 Pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse 
sotsiaalmajanduse, elamumajanduse ja ettevõtluse arenguid 

Järgnevalt tuuakse välja Rae valla üldised arengueesmärgid valdkondade kaupa 
(energiamajanduse, elamumajanduse ja ettevõtluse arengu eesmärgid), mis on kirjeldatud valla 
arengukava ja valla üldplaneeringu dokumentides: 

• Kaasaegne ja kvaliteetne elukeskkond; 
• Atraktiivne ja arenenud ettevõtluskeskkond; 
• Olemasolevate vallale kuuluvate hoonete energiatõhusamaks muutmine, uusehitiste 

rajamisel energiatõhususele tähelepanu pööramine; 
• Atraktiivne, mitmekesiseid töövõimalusi pakkuv keskkonnasõbralik ettevõtlus; 
• Ettevõtjate kaasamine haridustegevusse vastavalt Rae noorte ettevõtlikkuse 

arengukavale. 

1.5 Soojuse hind ja tarbijate maksevõime 
Rae valla palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2015. aastal 1 381,55 €  (Tabel 1.1). 
Soojuse hind tarbijatele ilma käibemaksuta on Jüri kaugküttevõrgus 53,95 €/MWh ja Vaida 
kaugküttevõrgus 67,43 €/MWh. ASi Tallinna Küte Tallinna võrgupiirkonnas on 
Konkurentsiametis kinnitatud soojuse piirhind alates 01.10.2015 52,90 €/MWh ilma 
käibemaksuta. 
Kui võtta elamute eluruumide pinna normaalaasta küttesoojuse erikasutuseks 120 kWh/(m2a), 
siis nt 56 m2 korteri omanik Jüris peaks aastas soojuse eest tasuma 120*56*64,74/1000 = 
435 eurot, mis teeb vähem kui töötaja neto kuupalk (~1 100 €/k), see on umbes 3,3% töötava 
elaniku keskmisest palgatöö sissetulekust. Kui peres teenivad kaks inimest, siis soojuse osakaal 
on pere eelarves väiksem, kuid üksikul pensionäril võib see moodustada olulise osa aastasest 
sissetulekust. Keskmise elaniku järgi vaadates ei tundu tasu aastase soojuse eest olevad väga 
suur, kuid elanike sissetulekud võivad olla asulati ja töökoha järgi väga erinevad ning mõnedele 
võib tasu aastase soojuse eest olla ka märksa suurem, st üle 10%. 
Võrreldes Euroopa 28 riigiga, on Eestis majapidamiskulude osakaal (ligi 18 % keskmisest 
sissetulekust ning vähem kui 60 % Eesti keskmisest sissetulekust teenivatel inimestel ligi 35 % 
sissetulekust) alla ELi keskmise (vastavalt 22 % ja 41%). Euroopa võrdluses on välja toodud 
positiivsena laialtlevinud kortermajade majandamisel tegutsevaid korterühistuid ning 
negatiivsena hoonete väga suur energia kasutus, suured maksuvõlad14. 

                                                
14 Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruande tööversioon, 1. detsember 2015. 
Arengufond, 2015. 
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1.6 Võimalikud arengud kütuste tarbimises, kütuste hinna 
prognoosid 

1.6.1 Kütuste tarbimise struktuur ja muutused Eesti soojusmajanduses 
Kütuste tarbimine soojuse tootmiseks (katlamajades ja elektrijaamades) ajavahemikul 2005-2014 
on kergelt langeva trendiga, jäädes piiridesse 10,3 TWh (10 318 GWh) 2014. aastal ja 14,7 TWh 
(14676 GWh) 2011. aastal. 2014. aastal tarbiti kütuseid ca 24% vähem (primaarenergia järgi) kui 
2005. aastal (Joonis 1.6.)15, kuid arvesse võtta tuleb ka 2014. aasta sooja talve mõju. 2014. aastal 
oleme jõudnud kütuste tarbimises kriisiaegsele tasemele (aastad 2008 – 2009). 

 
Joonis 1.6 Kütuste tarbimise trend soojuse tootmiseks 2005 – 2014, GWh 
 

  

Joonis 1.7 Kütuste tarbimise struktuur soojuse tootmiseks aastatel 2005 ja 
2014  

                                                
15 Eesti Statistika 
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Kui võrrelda soojuse tootmiseks tarbitud kütuste struktuuri aastatel 2005 ja 2014, siis võib 
vaadeldud ajaperioodil täheldada päris suuri muutusi. Nimelt on viimastel aastatel, võrreldes 
varasemate aastatega, vähenenud kõigi fossiilsete kütuste tarbimine ja suurenenud biokütuste 
tarbimine soojuse tootmiseks. Alates 2013. aastast on lisandunud ka üks uus energiaallikas – 
jäätmekütus, mida põletatakse Iru Elektrijaama jäätmepõletusplokis – bilansis ~3% 2014. aastal 
(Joonis 1.7.)16. 

Kokkuvõtvalt võib kütuste tarbimisel Eestis täheldada järgmisi trende: 
1. Kütuste kasutamine energia (elekter, soojus) tootmiseks on vähenenud ja eeldatavalt väheneb 

veelgi.17 Joonis 1.6. näeme kütuste kasutuse vähenemist soojuse tootmisel perioodil 2005-
2014. Joonis 1.8 on esitatud soojuse kasutuse muutuse stsenaariumid kuni 2050 aastani ja 
Joonis 1.9. elektri kasutuse muutuse stsenaariumid samas perspektiivis.18 Elektritarbimine 
jääb pigem stabiilseks või kasvab õige pisut, samas soojusekasutus on languses igas sektoris. 

2. Fossiilsete kütuste kasutus väheneb, suureneb taastuvate energiaallikate kasutamine energia 
muundamisel, seda nii elektri kui soojuse tootmisel. Joonis 1.7 esitatud võrdlusel näeme, et 
kui 2005. aastal oli puitkütuste osakaal soojuse tootmisel 21%, siis 2015. aastal juba 31%. 
Huvitav, et turbakasutus ei ole sel ajavahemikul muutunud, olles stabiilselt 3%. 

3. Jätkub puitkütuste katlamajade rajamine ja vanade fossiilkütuste katlamajade üleviimine 
puitkütustele (KIKi toetusmeetmed ja vastav määrus). 

 

 

Joonis 1.8 Soojuse tarbimise stsenaariumid kuni aastani 2050 
 

                                                
16 Eesti Statistika 
17 ENMAK, www.energiatalgud.ee 
18 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatarbimine&menu-1 
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Joonis 1.9 Elektri tarbimise stsenaariumid kuni aastani 2050 

 

1.6.2 Kütuste hinnaprognoosid 
Käesolevas töös vaadeldakse vaid energeetikas kasutatavate vedelkütuste (ka maagaasi, kui 
vedelkütustest sõltuva kütuse) ja hakkpuidu kui peamise kodumaise energeetilise kütuse hindu ja 
nende muutumise tendentse. 
Nafta ja maagaas 

Järgnevalt on esitatud Joonis 1.10. (vt ka Joonis 1.10 A ja Joonis 1.10 B) ühe olulisima kütuste 
globaalse hinnakujundaja, nafta, lähima 10 aasta hinna muutuse Maailmapanga prognoos (nafta 
hind dollarites barreli kohta). Joonis 1.11. on esitatud teise olulise kütuse, maagaasi, mis mingil 
määral sõltub nafta hinnast, Maailmapanga hinnaprognoos aastani 2020.19 

 

 
Joonis 1.10 Toornafta hinna prognoos aastani 2025, US$/bbl [World Bank, Oct, 

2015]. 1 bbl = 159 l 

                                                
19 http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. 
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Joonis 1.10 A:  Nafta hinna muutus 11.2015 kuni 02.2016 [http://www.oil-

price.net/en/articles/20-dollar-oil-price-and-six-trends.php] 
Joonis 1.10 B: Nafta hinna muutus vahemikus 12.2016 kuni märts 2016 

[http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx] 
 

 
Joonis 1.11 Maagaasi hinna prognoos aastani 2020, $/mmbtu ja $/MWh 

[World Bank, Oct, 2015] 
Siinjuures tuleb silmas pidada, et Maailmapanga hinnad hinnaprognoosis on alati madalamad kui 
kütuse hind konkreetses riigis, kuna ei sisalda riiklikke makse (näit aktsiis, jne). 
Kokkuvõtlikult võiks öelda, et maagaasi hind jääb nii IMF kui ka Maailmapanga prognoosides 
reaalhindades samaks nagu on täna, nominaalhindades võib olla täheldatav ca 1,5%-line kasv 
aastas, mis on aga pigem tingitud inflatsiooni kasvuprognoosist. 

Võttes arvesse eelöeldut võiks Eesti Statistikaameti (ES) poolt avaldatud hinnastatistika alusel 
konstrueerida Eestile kohalduva riikliku maagaasi hinnaprognoosi (vt Joonis 1.12). Joonis 1.12. 
esitatud maagaasi hind EUR/MWh ei sisalda käibemaksu. Maagaasi hind 2013. ja 2014. aastal 
on Eesti keskmine, 2015. aasta hind on tegelikult 8 kuu keskmine ja saadud ES 
lühiajastatistikast, mis hõlmab kütuste hinda vaid energiaettevõtetes. Arvestades kütuste 
aktsiisipoliitikat Eestis (Tabel 1.2.), hakkavad tulevikus tõusma nii maagaasi kui kerge kütteõli 
hinnad.  
2016. aasta alguse naftahind, sellega seoses maagaasihindki, on aga langenud juba alla 30 USD 
barrelilt ning paljud analüütikud arvavad, et see niipea oluliselt ei tõuse, olevat veel 
languseruumigi. See näitab, et tegelikke naftahindu pikaks ajaks ette prognoosida on üsna 
tänamatu. 
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Tabel 1.2 Maagaasi aktsiis Eestis,  €/tuh m3 

Tähtaeg €/tuh m3 
Kuni 31.12.2015 28,14 
Alates 01.01.2016 33,77 
Alates 01.01.2017 40,52 

 

 
Joonis 1.12 Maagaasi hinna prognoos Eesti kohta 
Euroopa Liidus ja s.h Eestis on kliimapoliitika raames võetud pikaajaline suund taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtmiseks energiamajanduses ja transpordis. See tähendab ka seda, et 
suureneb biokütuste osakaal Eesti energiabilansis. Teine oluline mõjur on viimasel ajal 
muutunud poliitiline olukord, kus EL soovib suurendada kohalike energiaallikate (s.h tahkete 
biokütuste) kasutuselevõtmist energiamajanduses, et vähendada sõltuvust Venemaalt tarnitavast 
maagaasist. Viimati nimetatud suund võib taas tuua turba, kui kohaliku küttematerjali (kuigi ELi 
mõistes fossiilne ehk mittetaastuv kütus), kasutamise laienemise. Iseasi, kas kasutuse võtmiseks 
biokütuste kõrval ka mingeid toetusskeeme pakutakse. 
Puitkütused 

Kui osa eksperte arvavad, et nafta hind jääb madalaks pikemaks ajaks, siis PIRA Energy Groupi 
asutaja Gary Ross seda arvamust ei jaga. Tema hinnangul jõuab nafta hind kindlasti lähema viie 
aasta jooksul taas 100 dollarini barreli eest.20 
Kui võrrelda puidu hinna konkurentsivõimet nafta hinnaga, siis eelkõige sõltub see nafta hinna 
tasemest, sest puidu hind on palju stabiilsem (väiksema volatiilsusega). 2015. aasta teises 
kvartalis oli keskmine nafta hind21 esimese kvartaliga võrreldes 19,5% kallim (Joonis 1.13.). 
Jätkunud on nii dollari kui küttepuidu kerge kallinemine. Kvartaliga on dollar euro suhtes 
kallinenud ligi 1%22 ning küttepuit on odavnenud 0,6%,23 mis mõlemad täiendavalt tõstavad 
puidu konkurentsivõimet nafta hinna suhtes. 

                                                
20 Äripäev 22.07.2015 
21 Aritmeetiline keskmine hind, mis on arvutatud keskmiste nädala hindade alusel 
22 Aritmeetiline keskmine hind, mis on arvutatud keskmiste nädala hindade alusel 
23 Arvutatud kuude aritmeetilise keskmise hinnana 
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Võttes arvesse eelpooltoodut, on puidu konkurentsivõime nafta suhtes 2015. aasta teises 
kvartalis, võrreldes eelmise kvartaliga, kasvanud enam kui viiendiku (21%). Aastaga on puidu 
konkurentsivõime nafta hinna suhtes langenud ligi 27%24. 
 

 
Joonis 1.13 Nafta ja puitkütuste hinna võrdlus  
 

Võrdluse tegemisel aluseks võetud: 1 barrel naftat võrdub 0,136 t naftat võrdub 0,136 toe; 1t 
puitu võrdub 2 tm puitu võrdub 0,22 toe (allikad: nafta hind - www.plus500.ee, puiduhind - 
KEM hinnastatistika).25 

Tabel 1.3-s esitatakse viimase viie aasta aastakeskmised puitkütuste hinnad ja joonisel (vt Joonis 
1.14) soojuseettevõtetes kasutatava hakkpuidu hinnaprognoos aastani 2025. Segapuudest ja 
raiejäätmetest valmistatud hakkpuidu aasta keskmiseks kütteväärtuseks on võetud 0,75 
MWh/pm3 (suhtelise niiskuse 45% juures).26 

 

Tabel 1.3 Ettevõtetes tarbitud kütuse keskmine maksumus 27 

Puitkütuse liik 2011 2012 2013 2014 2015* 
Küttepuud, €/tm 24,17 25,57 23,81 26,74 25,75 
Hakkpuit, €/pm³ 12,97 15,84 12,42 11,58 10,74 
Hakkpuit, €/MWh 17,29 21,12 16,26 15,44 14,32 

*2015.a andmed on 8 kuu keskmised ja ei sisalda kõiki ettevõtteid, vaid ainult energiaettevõtteid (allikas: 
ES, Andmebaas, lühistatistika). 

                                                
24 www.plus500.ee 
25 KEM – Keskühistu Eramets 
26 Puitkütus. Ü. Kask, P. Muiste, V. Vares. EBÜ, 2014. 
27 Statistika andmebaas, tabel KE08. 
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Joonis 1.14 Eesti ettevõtetes kasutatava hakkpuidu hinnaprognoos 
 

Joonis 1.14-l on esitatud Eesti ettevõtetes kasutatava hakkpuidu keskmised hinnad aastatel 2011 
kuni 2015 (2015. a kohta on 8 kuu keskmine hind) ja hinnaprognoos kuni aastani 2025. 2011. ja 
2012. aasta kõrgem hind oli tingitud peamiselt hakkpuidu laialdasest kasutusest põlevkiviga 
koospõletamisel Balti Elektrijaamas. Osa hinnatõusu oli põhjustatud ilmselt ka ažiotaažist 
puitkütuste turul. Lähiajal võib mõnevõrra puitkütuse hinda, peale inflatsiooni, tõsta ka 
puitkütuste kasutuse suurenemine seoses vedel- ja gaaskütusel olevate katelde üleviimisega 
puitkütustele (kuigi 2015. aasta lõpu vedelkütuse ja gaasi hinnad seda eriti ei motiveeri). Teine 
tegur, mis võib hinnatõusu hakata mõjutama on Narva Elektrijaamad OÜ kavatsus hakata taas 
põletama põlevkivi koos biokütustega (peamiselt puitkütuseid). Proovitakse ilmselt ka jäätmete 
(jäätmekütuse) koospõletamist. 

Ei ole tõenäoline, et lähiajal võiks järsult kasvada teise üha laiemat kasutust leidva kodumaise 
biokütuse - puitpelletite – hind. See kütus on maailmas vabalt kaubeldav ja ei prognoosita 
põhjust selle hinna järsuks muutuseks. Eestis on viimsel ajal hind pigem stabiliseerunud ja 
olenevalt asukohast, kogusest ja kvaliteedist saab puitpelleteid osta hinnaga 160 – 180 €/t (big-
bag) või 200 – 220€/t puhurautoga kohaletoimetamisega. Loomulikult esineb mõnedel tarnijatel 
veidi kõrgemaid hindu. 

1.7 Eesti pikaajaline energia- ja kliimapoliitika 
Järgnevalt refereeritakse dokumenti „Eesti energiamajandus 2015”. Eesti Arengufondi aruanne, 
2015, Tallinn28 (üldeesmärgid, visioon, soojusmajandus, elamumajandus). 

Eesti energiamajanduse üldeesmärk on tagada tarbijatele turupõhise hinna ja kättesaadavusega 
energiavarustus, mis on kooskõlas ELi pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega, 
samas panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise 
konkurentsivõime kasvu. 

Eesti energiamajanduse pikaajaline visioon aastaks 2050 on kirjeldatud ENMAK 2030 eelnõus. 
Alljärgnev tekst on väljavõte eelnõust 13.12.2015 seisuga.29 Eesti kasutab aastal 2050 oma 
energiavajaduse rahuldamiseks peamiselt kodumaiseid ressursse, mitte ainult elektri-, vaid ka 
soojuse tootmises ja transpordisektoris. Energiasektoris tehtud investeeringud on kaasa toonud 

                                                
28 http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/46/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf  
29 ENMAK 2030 eelnõu (13.02.2015) alusel 
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kohalike fossiilsete primaarkütuste kasutamise efektiivsuse kahekordistumise, võrreldes tänase 
tasemega. Vastavalt dokumendis „Euroopa Liidu Energia Teekaart 2050“ sätestatud 
eesmärkidele on süsinikdioksiidi heitmete tase energiasektoris vähenenud enam kui 80 protsenti 
(võrreldes 1990. aasta tasemega). Väljakujunenud regionaalsel gaasiturul on Eesti kohalikku 
päritolu gaaskütused konkurentsivõimelised ning nende tootmismaht võimaldab vajadusel katta 
kuni kolmandiku Eesti gaasi tarbimisest. Eestist on kujunenud Põhja-Balti energiaturul moodsaid 
ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid kasutav energiat eksportiv riik. Eesti energeetiline 
sõltumatus ja selle pikaajaline kindlustamine on riigi elanike majandusliku heaolu, riigis 
tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti energiajulgeoleku peamine alustala. 
Samal ajal kui kulud biomassile, elektrile ning mootorikütustele (mootoribensiin ja diislikütus) 
suurenesid, vähenesid lõpptarbijate kulud kaugküttesoojusele ning fossiilsetele katlakütustele. 
2013. aastal oli Eesti Euroopa Liidu liikmesriikidest madalaima energiasõltuvusmääraga. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti energiamajandus on viimastel aastatel märkimisväärselt 
arenenud ning on mitmete indikaatorite alusel ELi liikmesriikide hulgas esimeste seas30. 

Energiamajanduse keskkonnamõjusid oli perioodil 2010–2014 mõlemasuunalisi. 
Positiivsetest mõjudest saab välja tuua taastuvate ja kütusevabade energiaallikate osakaalu 
suurenemist primaarenergia tarbimises võrreldes fossiilkütustega. Negatiivne on 
kasvuhoonegaaside suurenenud heide ning atmosfääri peenosakeste PM2.5 suurenenud keskmine 
sisaldus suuremate linnade välisõhus ja sellega eeldatavalt kaasnev negatiivne tervisemõju. Eesti 
positsioon World Energy Council’i poolt koostatavas energia jätkusuutlikkuse indeksis on 
langenud. 
Soojusmajanduse põhilised väljakutsed on soojusmajanduse jätkusuutlikkuse tagamine 
(täiendavate investeerimis- ja tegevustoetuste vajaduse vähendamine) ning kodumaiste ja 
taastuvate kütuste osakaalu suurendamine soojuse tootmisel. Soojuse tootmine vähenes 2014. 
aastal nii katlamajades (langus 8% vs 2010) kui ka lõpptarbijate lokaalsetes katelseadmetes 
(langus 10% vs 2010). Sealjuures suurenes kaugküttesoojuse tootmisel biomassi kasutamise 
osakaal 38 protsendini (langus 13% vs 2010) ning maagaasi osakaal vähenes 42 protsendini 
(langus 6% vs 2010). Lähiaastatel väheneb maagaasi osakaal kaugküttes veelgi, tulenevalt 
biomassile ülemineku jätkuvast trendist. Kaugküttesoojuse hinnatõus on odavamate kütuste 
kasutuselevõtu abil peatunud, kuid soojuse tarbimise vähenemise tulemusena hakkab tarbija 
jaoks suurenema võrguteenuse osa. Jätkusuutmatutes kaugküttevõrkudes on üheks hinnatõusu 
leevendavaks lahenduseks soojuse ühistuline tootmine kohalikest ressurssidest. 

Elamumajanduses on valdkondlikeks väljakutseteks elamufondi madal energiatõhusus ning 
probleemiks sisekliima standardile mittevastavus. Mitmesuguste uuringute tulemusena on 
selgunud, et elanikel puudub ilma täiendava toetuseta majanduslik motivatsioon kestlikuks ning 
energiatõhusamaks rekonstrueerimiseks. Sealjuures on rekonstrueerimisega vaja tegeleda nii 
korterelamutes kui ka väikeelamutes. Korterelamute ning väikeelamute rekonstrueerimise 
hoogustamiseks on vaja toetusi mahus 95 miljonit eurot aastas. Perioodil 2014–2020 on 
planeeritud korterelamute rekonstrueerimise toetamiseks vaid 14 miljonit eurot aastas. 
Varasemad uuringud on tõestanud, et riigipoolne hoonete rekonstrueerimise toetamine panustab 
majanduskasvu. Hoonete rekonstrueerimise eesmärgiks ei ole mitte ainult energiatõhususe 
saavutamine, vaid ka tööjõu tootlikkuse ning tervena elatud aastate kasv läbi parema sisekliima 
ja majanduskasv. 

Energiaühistuline tegevus on kogukondlik ühistegevus, mille peamine eesmärk on toota, jaotada 
ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja või soojust. Eesti Arengufondi 
poolt ellu kutsutud Energiaühistute Programmi ülesandeks oli kaasa aidata lõpptarbijate kulude 

                                                
30 Võrreldavad andmed 2014. aasta kohta polnud analüüsi koostamise hetkel (11.2015) kättesaadavaks tehtud 
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vähendamisele ja parema elukeskkonna loomisele ning uute ettevõtlusvormide motiveerimisele 
ja investeeringute kaasamisele. Energiaühistute loomiseks Eestis on oluline panustada teavitus- 
ja nõustamistegevusse (sh piloteerimisse) ning tegeleda vajalike alusandmete koondamise ja 
analüüsiga. Programmi raames tehtud analüüsid näitavad, et energiaühistutel on Eestis 
potentsiaali eelkõige korterelamute ja ühiskondlike hoonete kütteprobleemide lahendamisel. 
Kaasnev ühiskondlik kasu avaldub maksutulu suurenemise ning küttekulude ja tervisemõjude 
vähenemise näol. Arengufondi aruande31 koostamise ajal oli Eestis ühistulise energia tootmisega 
võimalik alustada äriühinguna. Ühistulise tegevuse hoogustamiseks on otstarbekas muuta 
seadusandlust nii, et äriühingute kõrval oleks ka teistel ühinguvormidel vabamad võimalused 
energia tootmiseks, edastamiseks ja müügiks energiaühistute ökosüsteem on loodud, 
energiaühistulise tegevuse hoogustamiseks ning potentsiaali realiseerimiseks on vaja jätkata 
teavitustegevustega ja luua toetusprogrammid. 

Energiamajanduse korralduse seadus 
Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu32 eesmärk on tagada direktiivi ülevõtmine ja luua 
tingimused riigi 2020. aasta energia lõpptarbimise eesmärgi täitmiseks. Energiamajanduse 
korralduse seaduse eelnõul on ka rida olulisi valdkondlikke eesmärke ja ülesandeid: 

• Kogu seaduse eesmärk on suunata ka energiatarbimisega seotud toodete, teenuste ja hoonete 
hankimisel tähelepanu kogu eluringi kulude vähendamisele, vastukaaluks seni levinud 
peamisele hankekriteeriumile – odavaim soetusmaksumus. 

• Suunata lõpptarbijaid ise oluliselt ulatuslikumalt enda energiatarbimist kontrollima ja seeläbi 
säästma. See saavutatakse, tagades lõpptarbijatele tasuta ja kerge ligipääs oma 
tarbimisandmetele ning juurutades arukaid ja täpsemaid arvestisüsteeme (nutiarvesteid), kus 
see on kulutõhus ja teostatav 

• Arendada energiateenuste turgu, mis on eelduseks käesoleva eelnõu tulemuslikuks 
rakendamiseks ning üldiste eesmärkide saavutamiseks. Selleks tuleb korraldada teabe 
levitamist (energiatõhususe infopäevadel, infokeskkondades jne) kõikide turuosaliste vahel, 
et ületada võimalikke turutõrkeid ning vähendada investeeringute riske. Energiateenuste turu 
arendamise koosseisus edendatakse nende rahastute kasutamist, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks EL-i struktuurivahenditest. Energiatõhususe rahastamisele 
pööravad aina enam tähelepanu ka Euroopa investeerimispank ja muud Euroopa 
finantseerimisasutused. 

Visioon soojusmajanduse valdkonna arenguks aastani 205033 
Soojusmajanduses rakendatavad poliitilised valikud ja rakendatavad meetmed peavad lähtuma 
eesmärgist, et soojusmajandus on pikaajaliselt jätkusuutlik ega vaja tavapärasele 
majandustegevusele täiendavaid investeerimis- ega tegevustoetusi. Soojust toodetakse valdavas 
enamuses kohalikest ja taastuvatest kütustest ning kütusevabadest energiaallikatest. 
Valdkondlikud väljakutsed: 

• Märkimisväärne osa kaugküttesüsteemidest on üledimensioneeritud ja tehniliselt vananenud. 

• Demograafilise olukorra muutusest ning mikrotootmistehnoloogiate kiirest arengust 
tulenevalt on paljude kaugküttepiirkondade kestlik areng küsitav, vajalik on selgitada 
kaugküttepiirkondade jätkusuutlikkuse kriteeriumid ja nende põhjal jätkusuutlikud 

                                                
31 Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruande tööversioon, 1. detsember 2015. 
Arengufond, 2015. 
32 http://eelnoud.valitsus.ee/main#R0qVpmmV  
33 ENMAK 2030 eelnõu (13.02.2015) alusel 
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kaugküttepiirkonnad. Leida tuleb lahendus piirkondadele, mille kaugküttesüsteemid ei ole 
kestlikud kas tehnilise seisundi või kõrge soojuse hinna tõttu. 

• Kehtiv kaugküttealane regulatsioon ei motiveeri ettevõtteid investeerima energiatõhusasse 
tootmisesse. 

Valdkonda mõjutavad siseriiklikud tegurid 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) meetme 6.2 (Efektiivne soojusenergia tootmine ja 
ülekanne) tegevuste raames rahastatakse järgmisi soojusmajandusega seonduvaid tegevusi:  

6.2.1. Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus (43 mln € -> ~6,1 mln €/a). 
6.2.2. Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine (27,5 mln € -> ~3,9 mln 
€/a). 
6.2.3. Soojusmajanduse arengukava koostamine (0,5 mln € -> ~0,07 mln €/a). 

6.2.4. Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel (7 mln € -> ~1 mln €/a). 
ÜF meetme 4.3 (Suurema energia- ja ressursisäästu saavutamine ettevõtetes) tegevuste raames 
rahastatakse järgmisi soojusmajandusega seonduvaid tegevusi: 
4.3.1. Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; 
ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine (109 mln € -> ~15,6 mln €/a). 
Kaugkütteseaduse muutmise seadus 

Eelnõu on Vabariigi Valitsuse eelnõude infosüsteemi taasesitatud seisuga 07.09.201534. 
Seaduseelnõuga taotletavad põhilised muudatused on kirjeldatud alljärgnevalt: 
• Soojuse müümisel tarbijale võib soojusettevõtja rakendada kas ühe- või kahetariifset 

müügihinda. Ühetariifne müügihind arvutatakse soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks 
vajalike kogukulude alusel. Kahetariifne müügihind koosneb püsitasust ja muutuvtasust ning 
need arvutatakse püsikulude ja muutuvkulude alusel. Kolm kuud enne kahetariifse hinna 
rakendamist peab soojusettevõtja avaldama oma veebilehel püsi- ja muutuvtasude 
kujunemise põhimõtted, mida tuleb rakendada võrgupiirkonna kõikidele tarbijatele 
võrdväärsetel tingimustel.  

• Võrgupiirkonnas, kus soojuse kaalutud keskmine müügihind ei ületa kehtestatud 
referentshinda, ei pea soojusenergia hinda Konkurentsiametiga kooskõlastama. 

Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused. Vastav määrus on vastu võetud 
06.01.2016 nr 3.35. Määrus jõustub 11.01.2016. aastal. Järgnevalt on toodud kaks olulist 
paragrahvi nimetatud määrusest, millega peab iga toetuse taotleja arvestama: 

§ 2. Toetuse andmise eesmärk ja tulemus 
(1) Toetuse andmise eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse 
suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. 
(2) Toetuse andmise tulemusena väheneb energia lõpptarbimine soojuse efektiivsema tootmise ja 
edastuse tõttu. 
(3) Projekt peab panustama vähemalt ühe järgmise meetme väljundnäitaja saavutamisse: 

1) renoveeritud või uus soojuse tootmisvõimsus kaugküttes megavattides; 

                                                
34 Eelnõude Infosüsteem. Kaugkütteseaduse muutmise seadus. – 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/9b5a326e-468a-4bdc-b35a-165ae4d31c25 
35 https://www.riigiteataja.ee/akt/108012016008  
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2) renoveeritud või uue soojustorustiku (mõeldud kaugküttetorustikku) pikkus kilomeetrites; 
3) arvestuslik CO2 vähenemine aastas. 

§ 6.  Toetatavad tegevused 
(1) Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud 
eesmärkide, tulemuste ja väljundnäitajate saavutamisse. 
(2) Toetust antakse järgmistele tegevustele: 

1) soojustorustiku renoveerimine; 
2) soojuse tootmise seadme renoveerimine; 

3) uue kaugküttesüsteemi rajamine; 

1.7.1 Järeldused ja kokkuvõte 
Käsitletud dokumentide olulisemad järeldused, mis kehtivad nii kogu riigile kui ka igale 
omavalitsusele: 

• Soojuse tootmine ja tarbimine vähenevad jätkuvalt. Langustrend on pikaajaline. Peamine 
asjaolu on elamumajanduses tehtavad renoveerimistööd ja uute energiasäästlike hoonete 
rajamine 

• Kohalike taastuvate energiaallikate (peamiselt biomass) osakaal soojusvarustuses kasvab ja 
peab jätkuvalt kasvama. 

• Energiavarustussüsteemide tööst tulenevad keskkonnamõjud peavad jätkuvalt vähenema. 

• Soojusvarustussüsteemide efektiivsus on paranenud ja peab jätkuvalt kasvama. 

• Tulevikus võib käivituda energia ühistuline tootmine (Energiaühistud), milleks on enne vaja 
kohendada seadusi ja regulatsioone. 

Arvestades eeltoodud trendidega tuleb soovitada, kus vähegi tehnilis-majanduslikult võimalik, 
renoveerida ja arendada välja kaugküttesüsteeme kohalikel taastuvatel energiaallikatel, koos 
piirkondliku keskkonnaseisundi parandamisega. Viimast võimaldab paremini kaugküttesüsteem 
kui palju tihedalt paigaldatud lokaalseid soojusallikaid, mis kasutavad energiaallikana 
põlevloodusvarasid. Kui lokaalsetes soojusvarustussüsteemides kasutatakse mittepõlevaid 
taastuvaid energiaallikaid (päikeseenergia, tuuleenergia, keskkonnasoojus soojuspumpade 
vahendusel) võib eelistada neid, kui nende baasil toodetud soojus on odavam kui 
kaugküttesüsteemis müüdud soojus. 

Kohalikud omavalitsused ja soojusettevõtjad ei tohiks unustada, et enne kaugküttesüsteemide 
renoveerimisele asumist tuleks korraldada soojuse ostukonkurss. (vt Kaugkütteseadus. Vastu 
võetud 11.02.2003. RT I 2003, 25, 154, jõustumine 01.07.2003. Kehtiv redaktsioon alates 
01.01.2015, § 141.Soojuse ostu korraldus). 
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2 Kaugküttesüsteemide tehnilised seisundid ja 
iseloomulikud näitajad 

Rae valla soojusvarustuse koondandmed ja põhimõtteskeem on toodud lisas (vt Joonis 12.1). 
Vallas on kehtestatud neli kaugküttepiirkonda ja lisaks on veel üks kaugkütte võrgupiirkond: 

• Jüri ja Vaida kaugküttepiirkonnad, kus soojusvarustusega tegeleb ja käitab nimetatud 
piirkondades kaugküttesüsteeme 100% valla omandis olev soojusettevõtja ELVESO AS. 
Kütusena kasutatakse freesturvast (ainult Jüris) ja hakkpuitu (mõlemas), reserv- ja 
tipukoormuse katmiseks maagaasi (ainult Jüris) ja põlevkiviõli (mõlemas); 

• Põrguvälja kaugküttepiirkond (tööstuspiirkond) koosneb kolmest kaugküttevõrgu harust: 
Pildiküla, Raeküla ja Lehmja. Soojusvarustusega tegeleb selles tööstuspiirkonnas 
Põrguvälja Soojus OÜ. Kütusena kasutatakse hakkpuitu ja maagaasi. 

• Peetri aleviku (Kuldala) kaugküttepiirkonna katlamaja ja soojusvõrku omab ja käitab OÜ 
Kuldala Soojus. Kütusena kasutatakse ainult maagaasi. 

• Mõigu kaugküttevõrk, kus soojusvarustusega tegeleb AS Tallinna Küte. Kütusena 
kasutatakse ainult maagaasi. Selles piirkonnas valla volikogu määrusega 
kaugküttepiirkonda kehtestatud ei ole. 

Varem on kaugkütet kasutatud ka Lagedil, kuid käesoleval ajal on sellest loobutud ja endised 
kaugküttetarbijad kasutavad lokaalseid soojusallikaid. 
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3 Jüri kaugküttepiirkond 
Rae valla kaugküttepiirkondade, sh ka Jüri aleviku kaugküttepiirkonna piirid on määratud Rae 
Vallavolikogu määrusega 19.märtsist 2013 nr 100 ja see hõlmab praktiliselt kogu praegu 
kaugkütet kasutavate hoonete kui ka perspektiivsete tarbijate piirkonnad (vt Joonis 3.1). 

 
Joonis 3.1 Jüri aleviku kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond 
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3.1 Katlamaja 
Jüri katlamaja paikneb aadressil Ehituse tn 9 (vt Joonis 3.2 ja Tabel 3.1). Katlamajaga samas 
hoones asuvad ka AS Elveso bürooruumid. Lisaks Ehituse tn katlamajale on piirkonnas veel 
konteinerkatlamaja (vt Joonis 3.3), mis kujutab endast reserv- ja avariikatlamaja. Kuigi 
konteinerkatlamaja paikneb põhikatlamajast suhteliselt kaugel, käsitletakse siinkohal 
katlamajade tööd koos, sest konteinerkatlamaja roll soojuse tootmisel on marginaalne.  
 

  

  

Joonis 3.2 Jüri katlamaja Ehituse tn 9 katelde ja seadmete vaateid. Fotod V. 
Vares  
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Joonis 3.3 Jüri konteinerkatlamaja (Mõisa tn 10) ja katel Vitomax-200. 
Fotod V. Vares 

 

Nagu Tabel 3.1-s esitatud andmed näitavad, köetakse keevkihtkatelt ainult freesturbaga ja 
Vapor-2,5 tüüpi katelt ainult hakkpuiduga. Põhimõtteliselt on võimalik ka keevkihtkatelt kütta 
hakkpuiduga, kuid katlamajal on ainult üks kütuseladu ja kütuseedastussüsteem ning seetõttu 
saab samal ajal kateldesse suunata vaid ühte kütust. Kuna ainult suurema nimivõimsusega 
keevkihtkatlas on võimalik põletada odavamat freesturvast, siis talveperioodil on töös just see 
katel. 

Suvisel ja kevadsügisesel ajal on katlamaja koormused madalamad ja siis kasutatakse hakkpuidul 
töötavat katelt. Seega töötavad tahkekütusekatlad vaheldumisi. 

Tipukoormuse- ja reservkateldest töötavad Ehituse tn 9 katlamajas paiknevad katlad kütteõlil 
(põlevkiviõli) ja konteinerkatlamaja katel maagaasil.  

 
Tabel 3.1 Jüri katlamajade katelde kasutusandmed ja tehniline seisukord  

Katla tüüp Va-
nus 

Kütus Võimsu
s, MW 

Keskmine 
kasutegur 

Töö-
tunde 
aastas 

Katla tehnilise seisundi 
kirjeldus  

KVD-5,5-125 
(keevkihtkatel) 

20 freesturvas 5,5 82 5000 Kaks korda vahetatud 
konv. osa ja konv. osa 
külg- ja tagaekraanid. 
Vahetatud 
juhtkontrollerid. 
Kütuseteod 4 kompl. 

Vapor-2,5 34 hakkpuit 2,0 78 3600 Vahetatud elektri ja 
automaatika osa. 

Unicon Futer-3,0 
(põleti Oilon) 

22 kütteõli 3,0 92 300 Heas seisukorras 

Rewotherm 
REW-3,0 

30 kütteõli  3,5 90 100 Heas seisukorras 

Vitomax-200 
(asub konteiner-
katlamajas) 

13 maagaas 3,2 93 100 Heas seisukorras 
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Jüri katlamajade toodangu, müügi ja soojuskao andmed on esitatud Joonis 3.4-l ja kütuse-
kasutuse andmed Joonis 3.5-l, millest selgub, et tipukoormusekatlaid rakendatakse minimaalselt 
ja neid on tarvis töösse lülitada üleminekul talviselt freesturba kasutamiselt hakkpuidule 
üleminekul, väga madala koormuse korral ja vähesel määral ka tipukoormuse katmiseks. Gaasi- 
ja vedelkütusekatlaid kasutatakse kokku umbes 500 h jooksul aastas (vt Tabel 3.1). 

 
Joonis 3.4 Jüri katlamajade toodangu, müügi ja soojuskadude andmed 

aastatel 2013 – 2015 

  

 

 

 
Joonis 3.5 Jüri katlamaja kütusekasutus 

aastatel 2013, 2014 ja 2015 
MWhk – kasutatud kütuse energiasisaldus 

2013	 2014	 2015	 Keskmine	
Toodang	 19063	 19334	 19226	 19208	
Müük	 16710	 16694	 16448	 16617	
Kadu	 2353	 2640	 2778	 2590	
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Maagaas	
Põlevkiviõli	 43,3	 25,1	 45,6	 22,8	 11,4	 11,4	 250,8	 0,0	 0,0	 79,8	 0,0	 0,0	
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Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	
Maagaas	 0	 0	 0	 0	 0	 109,8	 36,7	 14,0	 0,0	 0,0	 1,0	 0,0	
Põlevkiviõli	 239,4	 34,2	 57,0	 193,8	 19,4	 13,7	 11,4	 57,0	 42,2	 102,6	 60,4	 8,0	
Hakkpuit	 0	 0	 0	 140,8	 1165,6	 704	 572,8	 553,6	 773,6	 996	 0	 0	
Turvas	 3616	 2739	 2477	 1440	 126	 0	 0	 0	 0	 1215	 2598	 3008	
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Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	
Maagaas	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50,2	 0	 0	 0	 0	 0	
Põlevkiviõli	 57,0	 22,8	 11,4	 11,4	 22,8	 0,0	 0,0	 11,4	 11,4	 79,8	 25,1	 47,9	
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Katlamaja kasutegurid sõltuvalt tugevasti sellest, milline tahkekütusekatel on töös (vt Joonis 
3.6). Keevkihtkatla töötamisel on kasutegur kõrgem (keskmiselt 83 – 87%), hakkpuidukatla 
Vapor-2,5 töötamisel on kasutegur keskmiselt 10 – 12% võrra madalam.  

AS Elveso hinnangul on keevkihtkatla keskmine kasutegur 82% ja hakkpuidul töötava Vapor-2,5 
keskmine kasutegur 78% (vt Tabel 3.1). Tegelik ekspluatatsiooniline kasutegur on keevkihtkatlal 
sellest väärtusest isegi veidi kõrgem, Vapo-2,5 kasutegur aga madalam.  
Aastate 2013 – 2015 tegelike keskmiste tarbimiste ja võrgu soojuskadude alusel koostatud 
arvutuslik koormuste kestusgraafik (vt Joonis 3.7) näitab, et suveperioodil on keskmine koormus 
umbes 750 kW e umbes 37,5% Vapor-2,5 nimikoormusest. Katlamaja madal kasutegur 
suveperioodil ongi tõenäoliselt põhjustatud hakkpuidukatla madalast koormatusest.  
 

 
Joonis 3.6 Jüri katlamajade kasutegurid aastatel 2013 – 2015 

 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	 Aasta	
2013	 79,0%	 79,3%	 77,7%	 82,8%	 64,5%	 64,2%	 75,7%	 62,5%	 65,4%	 71,6%	 76,2%	 83,5%	 76,4%	
2014	 83,8%	 83,5%	 85,0%	 86,2%	 75,8%	 68,4%	 71,3%	 71,1%	 84,0%	 77,3%	 89,8%	 92,7%	 83,6%	
2015	 87,9%	 84,2%	 89,3%	 91,4%	 77,4%	 77,0%	 70,9%	 68,4%	 70,6%	 74,9%	 80,9%	 82,7%	 82,3%	
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Joonis 3.7 Jüri katlamajade arvutuslik koormuste kestusgraafik aastate 

2013 – 2015 keskmiste tegelike tarbimisandmete alusel 
 

3.2 Kaugküttevõrk 
Jüri kaugküttevõrk (vt Joonis 12.2 ja Joonis 12.3) koosneb 94% pikkuse ulatuses eelisoleeritud 
torudest (vt Tabel 3.2), kanalis torudest Hooldekodu (Laste tn 2) ühendav 82 m pikkune 
ühenduslõik planeeritakse asendada eelisoleeritud torudega 2016. aastal. Maapealsed torustiku 
osad on isoleeritud kivivillaga, nende seisukord on hea ja neid pole plaanis lähiajal asendada..   

 
Tabel 3.2 Jüri kaugküttevõrgu koondandmed 

DN, mm Pikkus, mm 
 Eelisoleeritud Maapealsed Kanalis 

32 306 
  40 393 
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  100 503 
  125 1077 
  150 569 
  200 474 160 

 250 1459 94 
 Kokku 7935 459 82 

Kõik kokku 8476 
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Soojuskadu	kaugkü5evõrgus	2	590	MWh/a	

Tarbevee	soojendamine	4	095	MWh/a	

Küte	12	523	MWh/a	

Maksimaalne	hetkkoormus	5	578	kW	

Suvine	keskmine	koormus	750	kW	
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Jüri kaugküttevõrgu absoluutsete ja suhteliste soojuskadude andmed on toodud järgmistel 
joonistel (vt Joonis 3.8, Joonis 3.9 ja Joonis 3.10). Kuigi viimasel kolmel aastal on suhteline 
soojuskadu jäänud kindlalt alla 15%36, siis mõnevõrra ootamatu on nii suhtelise kui absoluutse 
soojuskao kasv.    
Kui suhtelised soojuskaod võrgus sõltuvad antud kuu tarbimismahust ja võivad seetõttu kõikuda, 
siis absoluutse soojuskao keskmisest märgatavalt kõrgemad väärtused mõne kuu jooksul (nt 
märts ja aprill 2015, november 2014 jmt) peaksid olema seotud mingi muu konkreetse 
põhjusega, mida käesoleva arengukava raames käsitleda pole võimalik. 
 

 
Joonis 3.8 Jüri kaugküttevõrgu absoluutsed soojuskaod kuude kaupa 

 

                                                
36 Konkurentsiameti nõue alates 2017. aastast 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	
2013	 304	 153	 286	 217	 200	 142	 158	 154	 157	 190	 170	 222	
2014	 303	 220	 236	 202	 229	 169	 163	 155	 162	 215	 299	 287	
2015	 292	 270	 358	 290	 243	 177	 154	 171	 145	 221	 206	 251	
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Joonis 3.9 Jüri kaugküttevõrgu suhtelised soojuskaod 

 

 
Joonis 3.10 Jüri kaugküttevõrgu aastased soojuskaod aastatel 2013 – 2015 
 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	 Aasta	
2013	 9,8%	 6,1%	 9,6%	 12,0%	 26,3%	 29,0%	 34,6%	 31,8%	 21,3%	 12,6%	 8,7%	 9,7%	 12,3%	
2014	 9,4%	 9,5%	 11,0%	 13,2%	 23,0%	 29,9%	 36,8%	 34,9%	 23,6%	 12,0%	 12,5%	 10,3%	 13,7%	
2015	 10,1%	 10,9%	 15,2%	 15,6%	 21,3%	 28,6%	 30,4%	 33,6%	 20,1%	 12,3%	 10,3%	 10,7%	 14,4%	
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3.3 Tarbijad 
Aastane tarbimismaht on Jüri kaugküttesüsteemis viimase kolme aasta jooksul suhteliselt püsiv 
(vt Joonis 3.11). Tarbimist on vähendanud energiasäästumeetmete järkjärguline rakendamine 
tarbijate juures ja samal ajal on lisandunud uusi tarbijaid,  nt aastal 2015 lisandus lasteaed (Laste 
tn 5).  

Kuna viimased talved on olnud keskmiselt soojemad, siis iseloomustab objektiivset tarbimise 
taseme muutust nn normaalaastale taandatud tarbimise kütteotstarbeline komponent. 
Normaalaastale taandatud aastane soojustarbimine on kasvanud (vt Joonis 3.12), kuid kuude 
lõikes esitatud normaalaastale taandatud tarbimised kõiguvad väga vähe, mis tõendavad, et 
hoonete soojussõlmed reageerivad korrektselt välisõhu temperatuuri muutustele ja korrigeerivad 
hoonesisese küttesüsteemi temperatuurigraafikut sellele vastavalt. 

Kõigi köetavate hoonete tarbimine ja ehisregistris esitatud põhiandmed on toodud Tabel 3.3-s ja 
Tabel 12.3-s. Lisaks absoluutsetele tarbimistele on välja arvutatud ka eritarbimine (energia 
erikasutus) suletud netopinna ruutmeetri kohta aastas. On teada, et hoonete energiamärgises 
esitatakse energia erikasutuse andmed köetava pinna kohta, kuid kahjuks ei ole enamiku hoonete 
osas köetava pinna andmeid ehitisregistrisse kantud ja seetõttu tuleb arengukavas kasutada 
suletud netopinna andmeid. Soojuse keskmine eritarbimine Jüri kaugküttevõrgu elamutes on 
umbes 115 kWh/(m2 a), mis on suhteliselt hea näitaja hoonete kohta, kus soe tarbevesi 
valmistatakse kaugkütte baasil.  

Nagu fotodelt näha (vt Joonis 3.14 ja Joonis 3.15), on nii ühiskondlikud hooned kui elamud 
tüüpiliselt uued või renoveeritud kaasaegse viimistlusega hooned, mille energiasäästupotentsiaal 
on suhteliselt tagasihoidlik. Siiani renoveerimata vanemaid hooneid on vähe ja neid järk-järgult 
renoveeritakse (vt Joonis 3.15, Ehituse tn 24). 

 

 
Joonis 3.11 Tegelikud ja normaalaastale taandatud tarbimised Jüri 

kaugküttesüsteemis 

 

2013	 2014	 2015	 Keskmine	
Tegelik	 16	711	 16	694	 16	448	 16	618	
Normaalaastale	taandatud	 17	505	 17	628	 19	190	 18	108	

0	

2	000	

4	000	

6	000	

8	000	

10	000	

12	000	

14	000	

16	000	

18	000	

20	000	MWh	



Rae valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

OÜ Pilvero, 2016  37/119 

 
Joonis 3.12 Tegelikud tarbimised kuude kaupa Jüri kaugküttesüsteemis 

 

 
Joonis 3.13 Normaalaastale taandatud tarbimised kuude kaupa Jüri 

kaugküttesüsteemis 

Jaan	 Veebr	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 August	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	
2013	 2	804	 2	341	 2	684	 1	593	 561	 347	 298	 330	 579	 1	322	 1	780	 2	071	
2014	 2	928	 2	095	 1	918	 1	327	 765	 397	 280	 289	 523	 1	574	 2	089	 2	509	
2015	 2	599	 2	210	 2	003	 1	571	 897	 441	 353	 338	 576	 1	579	 1	790	 2	091	
Keskmine	 2	777	 2	215	 2	202	 1	497	 741	 395	 310	 319	 559	 1	492	 1	886	 2	224	
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Jaan	 Veebr	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 August	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	
2013	 2	741	 2	600	 2	193	 1	515	 647	 364	 231	 326	 635	 1	467	 2	151	 2	635	
2014	 2	624	 2	590	 2	243	 1	437	 770	 379	 193	 281	 594	 1	588	 2	159	 2	770	
2015	 2	977	 2	776	 2	453	 1	681	 892	 432	 350	 339	 701	 1	570	 2	218	 2	802	
Keskmine	 2	801	 2	683	 2	348	 1	559	 831	 405	 272	 310	 647	 1	579	 2	189	 2	786	
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Joonis 3.14 Jüri aleviku administratiiv- ja ühiskondlike hoonete vaateid. 
Fotod V. Vares  

Fotodel Vallamaja/klubi (Aruküla tee 9), Jüri Gümnaasium spordikompleks (Laste tn 3) ja lasteaed (Laste 
tn 5) 

 
Tabel 3.3 Kokkuvõte Jüri aleviku kaugküttetarbijate andmetest 

Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  

 
 

m2 

Eri-
tarbimine, 

 
 

kWh/(m2 a) 
Aruküla tee 25a Tervisekeskus 190,6 2001 2 857,3 222,4 
Aruküla tee 9 Klubi/ 

kontorihoone 
416,3  2 2740,2 151,9 

Ehituse tn 26 Lastepäeva-
kodu Taaramäe 

377,8 2008 4 3264,9 115,7 

Laste tn 2 Hooldekodu 102,6 2004,  
R2008 

2 332,5 308,7 

Laste tn 3  Gümnaasium 1021,6 1980,  
R2014 

5 20335,3 50,2 

Laste tn 3  Ujula/Spordi-
kompleks 

964,6 2014 2 1903 506,9 

Laste tn 5 Lasteaed 161,6 2015 2 2543,4 63,5 
Tammiku tee 4 Lastepäeva-

kodu 
238,0 2012 1 1609,1 147,9 

Võsa tn 16 Lasteaed 324,7 2008 2 2383 136,2 



Rae valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

OÜ Pilvero, 2016  39/119 

Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  

 
 

m2 

Eri-
tarbimine, 

 
 

kWh/(m2 a) 
Ehituse tn 9 Kontorihoone/ 

katlamaja 
287,7 2015 3 2247 128,0 

Valla hallatavad hooned kokku 4085,5   38215,7 106,9 
Tootmishooned kokku 5564,7     
Elamud kokku 11623,7   103213,6 115,7 
Kõik tarbijad kokku 16938,3   151898,9 111,3 

 

  

  

  

Joonis 3.15 Jüri aleviku elamute vaateid. Fotod V. Vares 
Fotodel vasakult paremale ja ülalt alla vastavalt Aruküla tee 6, Tiigi tn 1, Kasemäe tee 5, Ehituse tn 22, 
Võsa tn 15a ja renoveerimisel olev Ehituse tn 24.  
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3.4 Kokkuvõte Jüri kaugküttesüsteemi toimimisest 
Jüri kaugküttesüsteemi iseloomulikud näitajad on koondatud järgmisesse tabelisse (vt Tabel 3.4). 
Tabeli andmetest nähtub, et kaugküttevõrgu tehnilised näitajad on suhteliselt head: nt võrgu 
erisoojuskadu on keskmiselt ainult 35 W/m. Võrgu tarbimistihedus on lähedase tarbimismahuga 
kaugküttesüsteemidega võrreldes lähedane keskmisele tasemele. Konkurentsiameti andmetele 
toetudes on 87 kaugküttesüsteemi (müügimahuga 2 500 – 20 000 MWh/a) keskmine 
tarbimistihedus 2100 kWh/m. Kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu jääb kindlalt alla 
Konkurentsiameti poolt aktsepteeritavat taset 15% (alates aastast 2017), kuid on teadmata 
põhjusel kasvava trendiga.   

Mõnevõrra tagasihoidlikumad on soojuse tootmise näitajad: katlamajade keskmine kasutegur on 
80,7% ja kaugküttesüsteemi kasutegur 69,8%. See on seletatav suhteliselt katelde vanusega (20 
ja 34 aastat) ning suvise madala koormatusega. AS Elvesolt saadud informatsiooni kohaselt on 
suvised soojuskoormused vahemikus 0,3 – 1,2 MW, kusjuures 0,3 MW koormus 2,0 MW 
hakkpuidukatla jaoks on ainult 15% nimivõimsusest. Arvutusliku koormuste kestusgraafiku järgi 
on keskmine suvine koormus umbes 0,75 MW.  

 
Tabel 3.4 Jüri kaugküttesüsteemi  iseloomulikud näitajad 

Näitaja 2013 2014 2015 Keskmine 
2013–2015/ 
arvutuslik 

Ühik 

Tarbitud kütus energiana 24950 23126 23371 23816 MWh 
Biokütuste osatähtsus  25,7 25,4 24,8 25,3 % 
KMdest väljastatud soojus 19063 19334 19226 19208 MWh 
Müüdud soojus (tarbimine) 16711 16694 16448 16618 MWh 
Müüdud soojus taandatud 
normaalaastale 

17505 17628 19190 18108 MWh 

Soojuskadu kaugküttevõrgus 2353 2640 2778 2590 MWh 
Suhteline soojuskadu 12,3 13,7 14,4 13,5 % 
Võrgu torustike kogupikkus 8476 m 
Võrgu erisoojuskadu    35 W/m 
Tarbimistihedus 1972 1970 1941 1961 kWh/(a*m) 
Kaalutud keskmine diameeter 100 mm 
Erikoormuse karakteristika, K 19,7 19,7 19,4 19,6 kWh/(a*mm*m) 
Soojuse ülekandejõudlus 2,0 kW/m 
Soojuse tootmise kasutegur 76,4 83,6 82,3 80,7 % 
Kaugkütte kasutegur 67,0 72,2 70,4 69,8 % 
Elektri eritarve väljastatud 
soojuse kohta 

17,4 18,1 17,6 17,7 kWhe/MWhs 

Veevahetuse kordarv aastas      
Soojuse piirhind ilma 
käibemaksuta 

53,95 53,95 53,95 53,95 €/MWh 

 

Soojuse kehtiv piirhind (ilma käibemaksuta) on 53,95 €/MWh ja seda võib lugeda tarbijatele 
vastuvõetavaks. Analüüsides seniste kulude struktuuri, on väga kõrge püsikulude osatähtsus – ca 
50%, kusjuures püsikuludest moodustavad umbes 60% palgakulud (ca 29% kogukuludest). 
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Palgakulude kõrge tase on seotud asjaoluga, et keevkihtkatelt ei lubata ilma pideva järelvalveta 
ekspluateerida. Tõenäoliselt võimaldaks uue katlamaja rajamine või olemasoleva kapitaalne 
ümberehitamine koos uute seadmete paigaldamisega vähendada nii palgakulusid kui jooksvaid 
investeeringuid vanade seadmete töökorras hoidmiseks. Ajavahemikus 2013 – 2015 on tehtud 
katlamaja seadmete remontimiseks investeeringuid kokku 46 574 € ulatuses, sh suitsuimeja ja 
gaasikäikude rekonstrueerimine, sisetorustike osaline vahetus, tuhakonveierite ja eelkolde 
müüritise kapitaalremont jms.  
Kokkuvõttes – soovitame amortisatsiooniaja ületanud tahkekütusekatlad aastatel 2018 – 2019 
välja vahetada uute hakkpuidukatelde vastu. 

3.5 Perspektiivsed soojuskoormused 
Tarbimise muutus tulevikus on seotud kahe asjaoluga: 

• uute tarbijate võimalik lisandumine ja 

• energiasäästumeetmete rakendamisega seniste tarbijate juures. 

3.5.1 Potentsiaalsed uued tarbijad 
Jüri alevikus on planeeritud rida uusarendusi, mille soojusvarustus peaks toimuma kaugkütte 
baasil. Vastavad piirkonnad on ära märgitud kaugküttepiirkonna skeemil (vt Joonis 3.1). 
Numbritega 1 – 5 on märgitud planeeringujärgsed uusarendused ja kavandatavad hooned, tähega 
G aga kaks alternatiivset asukohta tulevasele riigigümnaasiumile (vt Tabel 3.5). 
 

Tabel 3.5 Perspektiivsed kaugküttetarbijad  

Tähis skeemil Uusarenduse kirjeldus Ligikaudne 
valmimisaeg 

Hinnanguline 
soojustarve, MWh/a 

1 10 kahekorruselist kortermaja 
kokku 100 korteriga 

4 ridamaja kokku 23 boksiga 

2021 – 2026 1 076 

2 12 ridamaja kokku 58 boksiga 2021 – 2026 696 
3 5 kortermaja kokku 30 korteriga 

6 ridamaja kokku 30 boksiga 
3 ärimaa krunti 

2026 600 

4 Kortermajad 36 korteriga  2021 288 
5 Aruküla tee 51, 61 ja 63.  

Ca 20 000 m2 netopinnaga 
laohoone ja 3 000 m2 
kontorihoone. Eelprojekti 
alusel hetkkoormused kuni 
800 kW (ladu) ja 400 kW 
(kontorihoone 

2021 – 2026 750 
(ca 25% Põrguvälja 

kaugküttepiirkonna 
soojusvajadusest)  

G Riigigümnaasium 540 õpilasele 2020 800 
 Kokku  4 210 
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3.5.2 Soojustarbijate iseloomustus tarbimiskoormuse ning energiasäästu 
potentsiaali lõikes 

Kuna enamik kaugküttetarbijaid on hiljuti renoveeritud või suhteliselt uued hooned, siis 
praeguste tarbijate soojusvajadus võib energiasäästumeetmete rakendamise tõttu väheneda 
aastaks 2026 umbes 5 – 10% võrra.  

3.6 Jüri kaugküttesüsteemi arendamine 
Jüri kaugküttesüsteemi arendamisel tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid: 

• tarbimise muutumine seoses uusarendustega ja vanemate hoonete energiasäästliku 
renoveerimisega; 

• uute tarbijate ühendamiseks vajalike ühendustorustike väljaehitamine. Olemasolevad 
torustikud on valdavalt eelisoleeritud torudest või hiljuti renoveeritud ja lähiaastatel 
täiendavaid investeeringuid ei vaja; 

• Jüri katlamajas Ehituse tn 9 on kõik seadmed suhteliselt vanad, sh katlad 20 – 34 aastased 
ja heitmete tase on kriitiliselt kõrge. Mõlemad tahkekütusekatlad tulevad ajavahemikus 
2020 – 2026 uute soojusallikate vastu välja vahetada. Katlamaja seadmed ei paikne 
kompaktselt, hoones on ka bürooruumid ning on kaalutud uue katlamaja rajamist teise 
asukohta. Sobiva alternatiivse asukoha puudumisel on tõenäoliselt vajalik katlamaja 
rekonstrueerimine praeguses asukohas. 

Elveso spetsialistide arvamuse kohaselt aitaks heitmete taset alandada kottfiltrite ja/või 
suitsugaaside kondensaatori paigaldamine. On uuritud võimalust paigaldada keevkihtkatlale 
suitsugaaside kondensaator. Kahjuks võivad selle paigaldamiseks tehtavad investeeringud 
esialgse kalkulatsiooni põhjal ulatuda umbes 890 000 €-ni. Nii kõrge maksumuse tingib 
keevkihtkatlas kasutatav kütus – freesturvas. Sellise kalli seadme paigaldamine ei ole 
majanduslikult otstarbekas, lisaks tuleb arvestada katla vanust – 20. aastat, seega katel 
amortiseerub ja tuleb välja vahetada palju varem kui suitsugaaside kondensaator. 

Kottfiltrite paigaldamine aitaks kindlasti alandada tahkete osakeste kontsentratsiooni 
suitsugaasides, kuid siingi tuleb silmas pidada asjaolu, et katel amortiseerub märgatavalt varem 
kui kottfilterseade. Oluline on kottfiltrite puhul silmas pidada veel asjaolu, et madala koormuse 
korral võib suitsugaaside temperatuur kottfiltris langeda alla kastepunkti, mis kutsuks esile 
kottfiltri märgumise ja aerodünaamilise takistuse hüppelise kasvu. Viimane on katla töö 
seisukohalt ohtlik, kuid kindlasti välditav  olukord. 

Alternatiivse baaskoormuse soojusallikana on põhimõtteliselt võimalik rakendada biokütuse 
baasil soojuse ja elektri koostootmise seadet. Reeglina tuleks selline koostootmisseade 
dimensioneerida suvise soojuskoormuse järgi.37 Arto Nuorkivi analüüsi põhjal on majanduslikult 
otstarbekas rajada biokütusel koostootmisseade kindlasti alla 20% soojusvõimsusega 
maksimaalsest soojuskoormusest ja ca umbes kahekordse suvise soojuskoormuse jaoks. Kuna 
suvine soojuskoormus Jüri alevikus on keskmiselt 750 kW, siis peaks koostootmisseadme 
soojuslik nimivõimsus olema umbes 1,5 MWs ja sellele vastav elektriline nimivõimsus umbes 
0,3 MWe. Nii väikeste biokütusel töötavate koostootmisseadmete erimaksumus on kõrge ja 
nende rajamine vaatamata elektrile makstava toetusele pole Eesti tingimustes majanduslikult 
otstarbekas. 

                                                
37 Kaugküttesüsteemis koostootmisseadmete dimensioneerimist analüüsitakse põhjalikult uurimuses: International 
Handbook for Combined Heat and Power Production with District Heating. Prepared by A. Nuorkivi for Baltic Sea 
Region Energy Co-operation. Dec 2002.  
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Kokkuvõttes oleks Jüri kaugküttesüsteemis ajavahemikus 2018 – 2019 vajalik kas olemasoleva 
katlamaja kapitaalne ümberehitamine koos uute biokütusekatelde paigaldamisega või uue 
katlamaja rajamine teise asukohta. 

3.6.1 Tarbimis- ja tootmisstsenaariumid  
Arvestades soojustarbimise hetkeolukorda, potentsiaalseid uusi kaugküttetarbijaid ja 
energiasäästumeetmete mõningast mõju tarbimisele on siinkohal välja pakutud kolm tarbimus- ja 
nendele vastavat tootmisstsenaariumi: Min, Baas ja Max. Stsenaariumid on vajalikud 
optimaalsete soojusallikate valikuks sõltuvalt tarbimise mahust. 
Kõigi stsenaariumide korral on põhiliseks muutumiseks tarbimise maht, kusjuures eeldatavasti 
jääks kütteotstarbelise ja sooja tarbevee valmistamiseks vajaliku soojuse vahekord samaks, st 
umbes 25% kogutarbimisest kulub tarbevee soojendamiseks. Kõigi uute potentsiaalsete tarbijate 
liitumise korral (stsenaarium Max) eeldame, et suhteline võrgukadu suureneb seoses uute 
tarbijaühenduste rajamisega ja suhteline soojuskadu laiendatud võrgus jääb praegusele 
keskmisele tasemele 13,5%. 
Stsenaariumi Min tarbimismahuks võtame viimase kolme aasta keskmised tegelikud tarbimised 
ja vajaliku katlamaja toodangu saamiseks lisame tarbimisele keskmise soojuskao 
kaugküttevõrgus. On oluline lisada, et viimased aastad on olnud nn normaalaastast umbes 10% 
soojemad, mistõttu normaalaastale vastaval külmemal aastal oleks küttetarbimine 10% võrra 
suurem, normaalaastast veelgi külmemal aastal üle 10% suurem. 

Baasstsenaariumi korral võtame aluseks senise keskmise tarbimise andmete alusel arvutatud nn 
normaalaasta tarbimised – seega antud stsenaarium realiseeruks siis, kui uusi tarbijaid ei 
lisanduks ja aasta klimaatilised tingimused vastaksid normaalaasta tingimustele, st viimastest 
aastatest mõnevõrra külmemale talvele. Baasstsenaariumi olukord realiseeruks ligikaudu ka sel 
juhul, kui osa potentsiaalsetest tarbijatest lisanduksid (nt umbes aastaks 2021), senised veel 
renoveerimata hooned rakendaksid energiasäästumeetmeid ja lisandunud tarbijatele pikki 
ühendustorustikke poleks vaja ehitada. Selline olukord võiks välja kujuneda viimastele aastatele 
tüüpiliste talvede korral, kui uute tarbijatena saab kindlalt arvestada vaid riigigümnaasiumi ja 36 
korterit (vt Tabel 3.5: G ja 4). 
Stsenaarium Max korral võtame arvesse kõiki Tabel 3.5-s märgitud tarbijaid ja nende 
ühendamiseks vajalikku kaugküttevõrgu laiendust. Eeldame, et selle stsenaariumi korral on 
normaalaasta klimaatilised tingimused. Suure tõenäosusega stsenaarium Max täies ulatuses ei 
realiseeru, kaugküttefirma peab aga selliseks olukorraks valmis olema ja kõiki tarbijaid 
soojusega varustada suutma.  

Kokkuvõtte stsenaariumide andmetest on esitatud järgmises tabelis (vt Tabel 3.6). 
 

Tabel 3.6 Tarbimis- ja tootmisstsenaariumide põhiandmed 

Stsenaarium Tarbimine, MWh/a Vajalik 
katlamajade 

toodang, MWh/a 
Küte Tarbevee 

soojendamine 
Kogu-

tarbimine 

Min 12 523 4 095 16 618 19 208 
Baas 14 013 4 095 18 108 20 698 
Max 17 358 4 960 22 318 25 068 

 

Vastavalt stsenaariumidele on koostatud arvustuslikud koormuste kestusgraafikud (vt Joonis 
3.16, Joonis 3.17 ja Joonis 3.18), mille järgi saab valida baaskoormuse soojusallika 
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nimivõimsust. Kui baaskoormuse katmiseks kasutada biokütusekatelt (või katlaid), siis 
otstarbekas nimivõimsus oleks veidi üle poole maksimaalsest hetkkoormusest. Sellise hinnangu 
järgi oleks sobiv biokütusekatla või katelde võimsus 3,5 MW. Senise praktika kohaselt on Jüri 
kaugküttetarbijate hommikune koormus ööpäeva keskmisest umbes 20% võrra kõrgem ning 
seetõttu oleks otstarbekam mõnevõrra suurem baaskoormusekatelde võimsus, mille korral poleks 
hommikuste tippkoormuste korral vajalik tipukoormusekatlaid käivitada. Koormusgraafikutel on 
baaskoormuse soojusallikate koguvõimsuseks näidatud 4,5 MW ja aastatoodangu arvutamisel on  
kasutusvalmiduseks võetud 95%.  

Nagu koormusgraafikutelt selgub (vt Joonis 3.16, Joonis 3.17 ja Joonis 3.18), moodustab suvine 
keskmine koormus 17 – 20% baaskoormuskatla nimikoormusest. Reeglina peaksid 
hakkpuidukatlad töötama vähemalt 20%, soovitavalt aga 30% koormusega, mis tagaks 
optimaalse kasuteguri. Sellest tulenevalt on soovitav baaskoormuse katmiseks kahte katelt, 
millest väiksema võimsus võiks olla umbes 1,5 MW.  
 

 
Joonis 3.16 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Min ja 4,5 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallikate korral 
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Baaskoormusekatel	18	231	MWh/a	

Maksimaalne	hetkkoormus	5	578	kW	

Suvine	keskmine	koormus	752	kW	

Vajalik	kogutoodang		19	208	MWh/a	
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Joonis 3.17 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

Baasstsenaariumi ja 4,5 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallikate korral 

 

 
Joonis 3.18 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Max ja 4,5 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallikate korral 
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3.6.2 Jüri kaugküttesüsteemi arendamise majanduslik hinnang 
Jüri kaugküttesüsteemi arengu hindamisel on siinkohal käsitletud kolme stsenaariumi. Kuna 
kaugküttevõrk on valdavalt eelisoleeritud torudest ja heas seisukorras, siis nähakse ette ainult 
uute tarbijate ühendustorustike rajamisega seotud kulutused. Uute tarbijaühenduste täpne 
paiknemine ja pikkused pole teada, seega eeldame, et võrgu erikoormus ei muutuks. 

Põhiliseks muudatuseks Jüri kaugküttesüsteemis oleks uue katlamaja rajamine või olemasoleva 
kapitaalne ümberkujundamine. Uue katlamaja alternatiivse asukoha määramine saab toimuda 
ainult vastava detailplaneeringuga, kuna sellist detailplaneeringut algatatud pole, siis eeldame 
uue katlamaja rajamist praegusesse asukohta. Kui tegelik uue katlamaja asukoht on mujal, siis 
tuleb arvestada täiendavaid investeeringuid ühendustorustiku ja kütuseveokite liikumistee 
rajamiseks. 

Tipukoormuse katmiseks saab edaspidi kasutada maagaasil töötavat 3,2 MW võimsusega 
konteinerkatlamaja, millele lisaks oleks biokütusekateldega katlamajas vajalik kas maagaasil või 
vedelkütusel töötav tipukoormuse ja/või reservkatel. Viimase võimsus peaks katma suurema 
baaskoormuskatla koormuse selle võimalikul avariilisel seiskumisel. 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 3.7) on esitatud arvustuslikud tootmismahud ja maksimaalsed 
koormused kolme stsenaariumi korral. Seejuures biokütusekatelde toodangu arvutamisel on 
eeldatud, et 5% nende võimalikust toodangust tuleb perioodiliste hoolduste tõttu katta 
tipukoormuse kateldega (st biokütusekatelde kasutusvalmiduseks loetakse 95%). 

 
Tabel 3.7 Tootmismahtude jagunemine sõltuvalt tarbimisstsenaariumist ja 

biokütusekatelde võimsusest 

Biokütuse
katelde 
võimsus 

Tarbimis
stsenaa-
rium 

Maksi-
maalne 

koormus, 
kW 

Aastane soojustoodang, MWh Biokütuse-
katla nimi-
võimsuse 
kasutus, 

h/a 

Biokütuse 
osa-

tähtsus,  
% 

Kokku Biokütuse 
kateldega 

Tipu-
kateldega 

3,5 MW Max 7 548 25 068 21 074 3 994 6 021 84,1 
Baas 6 149 20 698 18 743 1 954 5 355 90,6 
Min 5 578 19 208 17 787 1 421 5 082 92,6 

4,5 MW Max 7 548 25 068 22 988 2 080 5 108 91,7 
Baas 6 149 20 698 19 561 1 136 4 826 94,5 
Min 5 578 19 208 18 231 977 4 051 94,9 

 
Kütusena käsitleme siinkohal ainult hakkpuitu. Freesturba kasutamiseks tulevikus oleks vaja 
keevkihtkatelt ja nii turba kui hakkpuidu samaaegseks (või vaheldumisi) kasutamiseks peaks ka 
ladu koos kütuse edastusseadmetega olema dubleeritud. Selline tehniline lahendus oleks 
märgatavalt kallim ja freesturba kasutamiseks investeeringutoetusi taotleda ei saa (toetuste 
taotlemisel on oluline kasvuhoonegaaside emissiooni alandamine, mida turba põletamisel ei 
saavutata). Restkolletes saab edukalt põletada hakkpuitu ja mõne tehnilise lahenduse puhul ka 
tükkturvast. Freesturba põletamine tüüpiliste restkolletega kateldes on tehniliselt raskendatud. 

Biokütusekatla garanteeritud koormuste diapasooniks on 30 – 100% nimivõimsusest, millest ca 
10% kõrgemat koormust võib katel lühiajaliselt katta. Madalama koormuse katmisel langeb 
kasutegur järsult ning alla 20% koormuse pole enam soovitatav. Lähtudes koormuste 
kestusgraafikutest, on suviste soojuskoormuste keskmine tase 750 – 850 kW, seega ei tohiks sel 
perioodil töötava katla nimivõimsus olla suurem kui 2,5 MW. Paindlikuks biokütuse 
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kasutamiseks on sobiv kasutada kaht soovitavalt mõnevõrra erineva võimsusega biokütusekatelt, 
nt: 

• koguvõimasus 3,5 MW – katlad 1+2,5 MW või 1,5+2 MW; 
• koguvõimsus 4,5 MW – katlad 1+3,5 MW või 1,5+3 MW. 

Nagu näitab Tabel 3.7, on biokütusekatelde koguvõimsuse piirides 3,5 – 4,5 MW biokütusega 
võimalik toota sõltuvalt stsenaariumist 85 – 94% kogu vajaminevast soojusest ja nimivõimsuse 
kasutustundide arv näitab samuti taset, mis eeldab majanduslikku tasuvust (nimivõimsuse 
kasutustundide arv üle 4 000 h/a tagab üldreeglina tasuvuse). 

Soojuse hinna kontrollarvustused on tehtud olukorra kohta, kui rajatakse 4,5 MW võimsusega 
biokütusekatlamaja praegusesse asukohta erimaksumusega 300 000 €/MW, tipukoormuse 
katmiseks kasutatakse seniseid tipu- ja reservkatlaid ning investeerimiskulud lisanduvad 
senistele püsikuludele. Biokütusena arvestatakse hakkpuitu hinnaga 14 €/MWhk (ca 11,2 €/pm3) 
ja tipukoormusekateldes kütust hinnaga 40 €/MWhk. Soojuse arvutuslik hind (vt Joonis 3.19) 
sõltub müügimahust ja investeeringutoetuste saamisest. Toetust on võimalik taotleda 
biokütusekatlamaja rajamiseks, uute potentsiaalsete tarbijate võrguühenduste rajamiseks toetusi 
pole reaalne saada, sest tarbijate liitumised toimuvad pika perioodi jooksul. 

 

 
Joonis 3.19 Arvestuslik soojuse müügihind Jüris pärast 4,5 MW võimsusega 

biokütusekatlamaja rajamist. Hakkpuidu hind 14 € /MWhk, 
tipukoormusekütuse hind 40 € /MWhk  

 
Nagu Joonis 3.19 näitab, on soojuse müügihinda võimalik eeldatava hakkpuidu hinna 11,2 €/pm3 
(14 €/MWhk) korral hoida ligikaudu praeguse müügihinna (53,95 €/MWhs) tasemel ja 
tarbimismahu suurenemisel ka mõnevõrra alandada.  

Jüri kaugküttesüsteemi iseärasuseks on siiani suhteliselt kõrge püsikulude tase, mis moodustab 
umbes 50% kogukuludest. Kuna osa vanadest seadmetest järk järgult amortiseerub, siis senise 
põhivara maksumus vastavalt väheneb ja sellega seotud arvestuslik püsikulu samuti väheneb. 
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Seetõttu uute investeeringute tegemine uute hakkpuidukatelde paigaldamiseks jätab summaarsed 
püsikulud varasemale tasemele või isegi veidi madalamaks. Tegevuskulude taseme muutust 
soojuse hinna arvutuses (vt Joonis 3.19) ei arvestata, kuid tõenäoliselt võivad väheneda 
tööjõukulud, sest keevkihtkatla käitamisel oli vaja operaatorite pidev kohalolek kogu ööpäeva 
jooksul, uute hakkpuidukatelde korral aga peaks piisama operaatori järelevalve ainult 8 h jooksul 
ööpäevas ning ülejäänud 16 h jooksul vajatakse operaatori kohaletulekut ainult avariide korral. 
Kui seniseid kõrgeid tööjõukulusid õnnestub vähendada 25% võrra (st umbes 50 000 € aastas), 
siis alandaks see täiendavat soojuse hinda keskmiselt 2,5 €/MWhs võrra. 

Kuna püsikulude tase on, siis hakkpuidu hinna võimaliku maksimaalse taseme korral (16 
€/MWhk e 12,8 €/pm3) kujuneks soojuse hind ainult ca 1 €/MWh võrra kõrgemaks.  

Uute biokütusevõimsuste rajamiseks vajalike täiendavate investeeringute maht sõltub 
paigaldatavate seadmete võimsusest. Kui paigaldatakse seadmeid 4,5 MW võimsuse ulatuses, 
siis hinnanguline investeeringu maht oleks 1,35 M€, 3,5 MW võimsuse korral aga 1,05 M€.  Kui 
väiksemate katelde paigaldamisel oleks võimalik vältida hommikusi tarbimiskoormuste 
märgatavat tõusu, siis kujuneksid arvestuslikud soojuse hinnad selliseks, nagu näidatud järgneval 
joonisel (vt Joonis 3.20). Jooniselt selgub, et mõlemal juhul kujuneksid soojuse hinnad Min ja 
Baasstsenaariumide korral ligikaudu samaks, perspektiivse soojuskoormuse (stsenaarium Max) 
korral oleks aga eelistus 4,5 MW võimsusega variandil. 

 

 
Joonis 3.20 Arvestuslik soojuse müügihind Jüris pärast 3,5 MW võimsusega 

biokütusekatlamaja rajamist. Hakkpuidu hind 14 € /MWhk, 
tipukoormusekütuse hind 40 € /MWhk 

 
Investeeringutoetuse taotlemine oleks kindlasti vajalik, sest 40% investeeringutoetus võimaldaks 
alandada soojuse hinda umbes 2 €/MWhs võrra. Samas on vajalik rõhutada, et ilma 
investeeringutoetuseta on võimalik hoida soojuse hind ligikaudu praegusel tasemel, toetus aga 
looks eeldused hinna alandamiseks. 
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3.6.3 Jüri kaugküttesüsteemi arendamise keskkonnakaitseline hinnang 
Jüri kaugküttesüsteemis plaanitud muudatused seisnevad põhiliselt uute baaskoormuse 
soojusallikate paigaldamisega kahe planeeritud eluea ületanud tahkekütusekatla asemele. 
Seejuures on soovitav loobuda freesturba kasutamisest ja baaskoormuse katmisel minna 
täielikult üle hakkpuidule, mis võimaldaks järsult vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 
atmosfääri. 
Seni kasutati aastas freesturvast 17 219 – 18 039 MWhk ulatuses. Kui me asendaksime 
freesturvast 18 000 MWhk energiasisalduse ulatuses hakkpuiduga, siis väheneks sellega CO2 
emissioon atmosfääri 6 798 tonni võrra aastas. Kui aastani 2012 oli freesturvas hakkpuidust 
umbes 1,5 korda odavam, siis viimasel kolmel aastal on nende kütuste hinnad energiasisalduse 
kohta muutunud praktiliselt võrdseks: nt aastal 2015 oli hakkpuit freesturbast kallim 1,35 MWhk 
võrra (ca 8%), aastal 2014 0,27 MWhk võrra (ca 2%), 2013 aastal aga oli freesturvas hakkpuidust 
hoopis kallim 0,93 MWhk võrra (ca 6%). Ajavahemikus 2013 – 2015 oli hakkpuidust toodetud 
energia keskmiselt ainult 0,18 MWhs võrra kallim – seega erinevus sisuliselt puudub, kuid 
freesturbast loobumine võimaldaks rakendada lihtsamaid ja odavamaid tehnoloogilisi lahendusi 
ning kokku hoida investeeringutelt.  
Siiani oli kasutatava keevkihtkatla suitsugaasides lubatavast kõrgem tahkete osakeste 
kontsentratsioon, mille alandamiseks oli kaalumise all täiendava filtri (nt kottfiltri) paigaldamine. 
Nagu eespool selgitatud, ei ole otstarbekas üle aastasele ja peatselt asendamisele kuuluvale 
katlale lisaseadmeid paigaldada. Uute hakkpuidukatelde korral on võimalik valida kõiki nõudeid 
rahuldav suitsugaaside puhastussüsteem ja loobuda vanale katlale uue täiendava filtri 
paigaldamisest. 

3.7 Jüri kaugküttepiirkond – kokkuvõte 
Jüri kaugküttepiirkond on Rae vallas suurima tarbimisega arenev piirkond, kus kaugküte on 
otstarbekas kütteviis ja tuleb säilitada. Tarbimine on suhteliselt stabiilne, jätkuvad hoonete 
renoveerimised võivad kuni aastani 2026 alandada tarbimist 5 – 10%, kuid uusarendused, sh 
Riigigümnaasium, tõstavad koormust ja perspektiivne soojuskoormus on senisest suurem. 
Soojussõlmed on valdavalt kaasaegse lahendusega ja soojusvahetitega. 

Kaugküttepiirkonna soojusvõrk koosneb põhiliselt eelisoleeritud torudest, maapealsete torustiku 
lõikude isolatsioon on korrastatud. Kuni aastani 2026 ei ole olemasoleva soojusvõrgu ulatuses 
uusi investeeringuid vaja teha, kuid uute tarbijate kaugküttesse ühendamiseks tuleb välja ehitada 
ühendustorustikud. Kuna praeguse võrgu rajamisel ja torude läbimõõtude valikul on 
uusarendustega juba arvestatud, siis uusarenduste valmimisel magistraaltorustikke asendada ei 
ole vaja. 

Kui soojusvõrgu seisukord on hea ja soojuskaod jäävad selgelt allapoole perspektiivis nõutavat 
15% taset, siis mõnevõrra keerulisem on olukord soojuse tootmisel, st katlamajades. Alevikus on 
kaks katlamaja.  
Ehituse tn 9 on põhikatlamaja, mille seadmeid on varasema EKE EMV katlamaja hoones 
jooksvalt asendatud ja kaasajastatud. Suurimat koormust kannab keevkihtkatel, mis on 
projekteeritud freesturbale enamus aega ka sellel töötab. Täiendkütusena on võimalik kasutada 
saepuru või muud freesturbaga sarnase peensusega biokütust. Suveperioodil on töös väiksema 
võimsusega hakkpuidukatel. Kuna on olemas ainult üks tahkekütuse ladu ja edastussüsteem, siis 
pole freesturba ja hakkpuidu üheaegne kasutamine võimalik. Mõlemad tahkekütusekatlad on 
suhteliselt vanad ja need tuleks aastatel 2018 – 2019 asendada. 

Tipukoormuse- ja reservkateldena on kasutusel kaks Ehituse tn 9 paiknevat põlevkiviõlikatelt ja 
hiljuti omandatud maagaasil töötav konteinerkatlamaja aadressil Mõisa tee 5.  
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Soojuse hind Jüri kaugküttepiirkonnas on stabiilne ja mõõdukalt madal 53,95 €/MWh. 
Vaatamata sellele, et kütusekulud põhikütustele (freesturvas ja hakkpuit) on suhteliselt väikesed 
(umbes 40% kogukuludest), ei võimalda suured püsikulud (kokku ca 50%, sh palgakulu ligi 
30%) soojuse hinda veelgi alandada. 

Soojuse tootmisvõimsuste osas on ajavahemikus 2018 – 2019 vajalik tahkekütusekatelde 
asendamine. Võimalikud on kaks varjati: 

• Ehituse tn 9 katlamaja täielik rekonstrueerimine koos ühe või kahe uue hakkpuidukatla 
paigaldamisega. Vajalik on välja töötada katlamaja seadmete otstarbeka paiknemise 
plaan ja vajadusel ümber tõsta praegu eri ruumides olevad vedelkütusekatlad. Tuleb 
arvestada asjaoluga, et samas hoones asuvad AS Elveso bürooruumid. 

• Viia seni Ehituse tn 9 paiknev katlamaja koos uute hakkpuidukatelde ja/või 
vedelkütusekateldega teise sobivamasse asukohta elumajadest kaugemale. Selle variandi 
puhul tuleb arvestada mõningat lisakulu võrguühenduse rajamiseks, mida hinnanguliselt 
kompenseeriks Ehituse tn vabaneva pinna rakendusvõimaluste avanemine muuks 
otstarbeks. Sobiva krundi puudumisel on see variant vähe tõenäoline. 

Mõlema variandi ligikaudsed maksumused võib lugeda enam vähem ühesuguseks. Põhikütusena 
(baaskoormuse katmiseks) soovitame rakendada hakkpuitu, sest täielikuks üleminekuks 
biokütusele on võimalik ja soovitav taotleda KIK’lt investeeringutoetust, freesturba kasutamisel 
investeeringutoetust KIK anda ei saa. Hakkpuidukatla või katelde valikul peaks nende 
koguvõimsus olema 3,5 – 4,5 MW. Arvestades tarbijate tõenäolist lisandumist ja tarbijate 
koormuse lühiajalist tõusu pärast öist temperatuuri alandamist võiks paigaldada 
hakkpuidukatlaid 4,5 MW koguvõimsusega. Kahe katlaga variandi korral oleks väiksema katla 
võimsus 1 – 1,5 MW, mis võimaldaks suveperioodil töötada paremal režiimil kui ühe suure katla 
korral. Kahe hakkpuidukatla korral saaks nende perioodilist hooldust korraldada vaheldumisi nii, 
et tipukoormusekatelde kasutamise vajadus hoolduste ajal jääks minimaalseks. Tipukoormuse 
katmiseks tuleks esimeses järjekorras kasutada maagaasil töötavat konteinerkatlamaja ja 
vedelkütusekatlad oleksid põhiliselt reservkateldeks. 
Kuigi Jüri kaugküttepiirkonnas on püsikulude osatähtsus kogukuludes kõrge juba praegu, siis 
sellele vaatamata võimaldaks täiendav uutesse hakkpuidukateldesse investeerimine soojuse 
hinda hoida vähemalt senisel tasemel (53,95 €/MWh), investeeringutoetuste saamisel aga ca 2 
€/MWh võrra alandada. On äärmiselt tõenäoline, et uute hakkpuidukatelde korral osutub 
võimalikuks ka tööjõuvajaduse ja palgakulude vähendamine.  

Perioodiliselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb kontrollida soojuse müügihinda vastavalt 
tegelikele kulukomponentide väärtustele ning vajadusel kooskõlastada uus piirhind 
Konkurentsiametiga. 
Kui Rae valla volikogu peab otstarbekaks käsitleda Jüri ja Vaida kaugküttepiirkondi ühtse 
hinnapiirkonnana, siis tuleks arvutada ühtne (kaalutud keskmine) hind ühendatud 
kaugküttepiirkonna jaoks.  
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4 Vaida kaugküttepiirkond 
Rae valla kaugküttepiirkondade, sh ka Vaida aleviku kaugküttepiirkonna piirid on määratud Rae 
Vallavolikogu määrusega 19.märtsist 2013 nr 100 ja see hõlmab praktiliselt kogu praegu 
kaugkütet kasutavate hoonete kui perspektiivsete tarbijate piirkonnad (vt Joonis 4.1). 

Joonisel on ära näidatud Vaida Põhikool (tähis K), millele on valminud juurdeehitus, mis 
võetakse kasutusse alates 2016. aasta sügisest. 

 

 
Joonis 4.1 Vaida aleviku kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond 

 
 

K 
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4.1 Katlamaja 
Vaida katlamajas on üles seatud kaks katelt (vt Tabel 4.1 ja Joonis 4.2): 2006. aastal hakkpuidu 
põletamiseks eelkoldega varustatud katel LT-2,5 ja põlevkiviõliga töötav avarii-reservkatel 
Kadrina 2,5 MW põletiga Elco. Mõlemad katlad on heas tehnilises seisundis, kuid katlamaja 
koormus on võrreldes ülesseatud võimsustega väga madal ja selle tõttu töötab hakkpuidukatel 
väga ebasobival režiimil. Ülevaatuse päeval (17.03.2016) oli katlamaja väljundvõimsus ainult 
160 kW, välisõhu temperatuur +4°C, pealevoolu temperatuur 70°C ja tagasivoolu temperatuur 
43°C. Katlamajas vajavad aeg-ajalt remonti eelkolde müüritis ja etteandeseadmed. AS Elveso 
arvestab võimalusega, et hakkpuidukatel vajab asendamist pärast 2023. aastat.  

Tabel 4.1-s näidatud töötunnid viitavad lühendatud kütteperioodile, kuid katlamaja 
soojusväljastuse andmed (vt Joonis 4.3) annavad alust arvata, et keskmine kütteperioodi pikkus 
on umbes 7,5 kuud e 5400 h. Sooja tarbevett Vaidas kaugkütte baasil ei valmistata ja suvel 
katlamaja seisab. Müügi mahud on viimastel aastatel suhteliselt stabiilsed (vt Joonis 4.4). 

 
Tabel 4.1 Vaida katlamaja katelde põhiandmed 

Katel Vanus Kütus Võimsus, 
MW 

Keskmine 
kasutegur, 

% 

Töö-
tunnid, 

h/a 

Katla tehnilise seisundi 
kirjeldus (teostatud 
remondid jne.) 

LT-2,5 22 hakkpuit 2,0 71 5000 Katel heas seisukorras (2,5 
MW), eelkolde müüritis 
välja vahetatud 

Kadrina 2,5 19 kütteõli 2,5 85 100 Heas seisukorras 

Kokku      4,5       

 

  

Joonis 4.2 Vaida katlamaja katelde vaated. Fotod V. Vares 
 

Seoses suhteliselt madala koormatusega on katlamaja kasutegurid (vt Joonis 4.6) suhteliselt 
madalad ja aasta keskmisena jäävad piiridesse ligikaudu 66 – 71%.  

Nagu näitab arvutuslik katlamaja koormuste kestusgraafik, ulatub maksimaalne arvustuslik 
hetkekoormus 943 kW, st minimaalse arvutusliku välisõhutemperatuuri -22°C ei küüni 
hakkpuidukatla tegelik koormus isegi 50%-ni nimivõimsusest, kütteperioodi alguses ja lõpus aga 
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koormatakse hakkpuidukatelt napilt üle 10% nimivõimsusest, mis ongi madala kasuteguri 
põhjuseks. 

 

 
Joonis 4.3 Vaida katlamaja toodang aastatel 2013 – 2015 kuude kaupa 

 

 
Joonis 4.4 Soojustoodangu jaotumine müügi ja võrgukadude vahel Vaida 

kaugküttesüsteemi 
 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	
2013	 459	 365	 445	 250	 14	 0	 0	 0	 54	 215	 278	 347	

2014	 484	 339	 310	 196	 39	 0	 0	 0	 29	 224	 301	 382	

2015	 405	 334	 308	 228	 84	 0	 0	 0	 39	 247	 271	 318	
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Joonis 4.5 Vaida katlamaja kasutegurid 2013 – 2015 
 

 
Joonis 4.6 Vaida katlamaja arvutuslik koormuste kestusgraafik aastate 2013 

– 2015 keskmiste tegelike tarbimisandmete alusel 
 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	 Aasta	
2013	 66,2%	 62,4%	 69,6%	 58,4%	 92,1%	 73,3%	 74,1%	 69,4%	 67,8%	 66,7%	
2014	 74,3%	 71,3%	 77,0%	 65,1%	 85,5%	 62,6%	 76,4%	 61,1%	 69,8%	 70,8%	
2015	 69,2%	 78,8%	 72,0%	 70,9%	 90,6%	 50,3%	 69,1%	 67,6%	 67,9%	 70,8%	
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4.2 Kaugküttevõrk 
Vaida kaugküttevõrk (vt Tabel 4.2) kogupikkusega 1 727 m on täies ulatuses eelisoleeritud 
torudest, mis 80% ulatuses on paigaldatud 2012. aastal ja ülejäänud 20% umbes 15 aastat tagasi. 
Uus eelisoleeritud torudest võrk võimaldab hoidu nii absoluutsed (vt Joonis 4.7) kui suhtelised 
soojuskaod (vt Joonis 4.9) madalal tasemel: sh kahel viimasel aastal jääb suhteline aastane 
soojuskadu alla 10%. Vähemalt kuni aastani 2026 Vaida kaugküttevõrgus rekonstrueerimistöid 
vaja planeerida ei ole.  

 
Tabel 4.2 Vaida kaugküttevõrgu torude tingläbimõõdud ja pikkused 

DN, mm Pikkus, m 
32 96 
40 98 
50 165 
65 89 
80 487 

100 366 
125 86 
150 149 
200 191 

Kokku 1 727 

 

 
Joonis 4.7 Absoluutsed aastased soojuskaod Vaida kaugküttevõrgus 
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Joonis 4.8 Absoluutsed soojuskaod Vaida kaugküttevõrgus kuude kaupa 

 

 
Joonis 4.9 Suhtelised soojuskaod Vaida kaugküttevõrgus 
 

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept.	 Nov.	 Dets.	
2013	 49	 38	 55	 26	 6	 15	 22	 41	
2014	 32	 38	 41	 28	 6	 3	 24	 24	
2015	 30	 29	 32	 19	 20	 7	 28	 27	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	MWh	

Jaan.	 Veebr.	 Märts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Nov.	 Dets.	 Aasta	
2013	 10,7%	 10,4%	 12,4%	 10,4%	 42,9%	 14,0%	 7,9%	 11,8%	 11,6%	
2014	 6,6%	 11,2%	 13,2%	 14,3%	 15,4%	 8,5%	 8,0%	 6,3%	 9,3%	
2015	 7,4%	 8,7%	 10,4%	 8,3%	 23,8%	 8,1%	 10,3%	 8,5%	 9,5%	

0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

45%	



Rae valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

OÜ Pilvero, 2016  57/119 

4.3 Tarbijad 
Tegelik kaugküttetarbimine Vaidas on viimasel kolmel aastal mõnevõrra langenud (vt Joonis 
4.10 ja Joonis 4.11), kuid normaalaastale taandatud tarbimised hoopis kasvavad. Seega viimase 
kahe aasta pehmemate talvede ajal (aasta kraadpäevade arv on vähenenud) on tarbijad 
energiasäästule vähem tähelepanu pööranud. 

 
Joonis 4.10 Tegelikud ja normaalaastale taandatud tarbimised Vaida 

kaugküttesüsteemis 

 

 
Joonis 4.11 Tegelikud tarbimised kuude kaupa Vaida kaugküttesüsteemis 
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Joonis 4.12 Normaalaastale taandatud tarbimised kuude kaupa Vaida 

kaugküttesüsteemis 

 
Koondandmed Vaida kaugküttetarbijate kohta on esitatud järgnevas tabelis (vt Tabel 4.3) ja 
fotod järgneval joonisel (vt Joonis 4.13). 
 

Tabel 4.3 Vaida kaugküttetarbijate andmeid 

Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  
 
 
m2 

Eri-
tarbimine, 
 
 
kWh/(m2 a) 

Hoidla tee 25 Korterelamu 307,1 1982, 
Rek2015 

5 3966,2 77,4 

Piibelehe tn 14 Korterelamu 303,8 1985, 
Rek2013 

5 4021,6 75,5 

Piibelehe tn 4 Korterelamu 111,3 1970, 
Rek2016 

3 1149,2 96,9 

Piibelehe tn 6 Korterelamu 48,4 1972 3 944,3 51,2 
Rukkilille tn 13 Korterelamu 177,7 1988, 

Rek2014 
3 2188,1 81,2 

Rukkilille tn 15 60 korteriga 
elamu 

242,6 1980, 
Rek2016 

5 3815,2 63,6 

Rukkilille tn 2 Elamu 13,3  2 331,6 40,1 
Rukkilille tn 3 Korterelamu 82,3 1965, 

Rek2015 
3 857,2 96,0 

Rukkilille tn 4 Elamu 2,8 1969 2 211,3 13,1 
Rukkilille tn 5 Korterelamu 68,3 1968 3 906,8 75,3 
Vana-Vaida tee 

15 
Kool 291,9 1958, 

Rek2016 
1 883,5 330,4 

Jaanuar	 Veebruar	 Märts	 Aprill	 Mai	 September	 Oktoober	 November	 Detsember	
2013	 400	 369	 309	 210	 11	 48	 212	 322	 404	
2014	 399	 386	 324	 187	 33	 36	 207	 288	 401	
2015	 438	 397	 352	 227	 63	 48	 225	 314	 409	
Keskmine	 412	 384	 328	 208	 36	 44	 215	 308	 405	
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Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  
 
 
m2 

Eri-
tarbimine, 
 
 
kWh/(m2 a) 

Vana-Vaida tee 
20 

Elamu 16,4  1 156,7 104,8 

Vana-Vaida tee 
24 

Elamu 7,3 1982 1 99,8 73,5 

Vana-Vaida tee 
28 

Lastepäeva-
kodu 
Pillerpall 

179,4 2012 1 985,6 182,0 

Vana-Vaida tee 3 Kauplus 13,0 1936, 
Rek2012 

1 310 41,9 

Vana-Vaida tee 7 Raamatukogu 76,7 1969 2 422,9 181,3 
Väike tn 3 Korterelamu 72,7 1969 2 902,1 80,6 
Väike tn 5 Korterelamu 70,2 1970 2 916,8 76,6 
Vaida kokku  2085,2   23068,9 90,4 
Vaida elamud     20266,9 74,5 

 

  

  

Joonis 4.13 Vaida kaugküttetarbijate näiteid. Fotod V. Vares 
Fotod vasakult paremale ja ülalt 2 145alla: elamud Hoidla tee 25 ja Rukkilille tn 13, lastepäevakodu 
Pillerpall Vaida tee 28 ja Põhikool Vaida tee 15. 
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4.4 Kokkuvõte Vaida kaugküttesüsteemi toimimisest 
Vaida kaugküttesüsteemi iseloomulikud näitajad on koondatud järgmisse tabelisse (vt Tabel 4.4). 
Tabeli andmetest nähtub, et kaugküttevõrgu tehnilised näitajad on nii nagu Jüri 
kaugküttesüsteemi korralgi suhteliselt head: nt võrgu erisoojuskadu on keskmiselt 44 W/m. 
Võrgu tarbimistihedus on lähedase tarbimismahuga kaugküttesüsteemidega võrreldes siiski 
keskmisest tasemest umbes kolmandiku võrra madalam. Konkurentsiameti andmetele toetudes 
on 133 alla 2500 MWh/a müügimahuga kaugküttesüsteemi keskmine tarbimistihedus 1730 
kWh/m. Kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu jääb kindlalt alla Konkurentsiameti poolt 
aktsepteeritavat taset 15% (alates aastast 2017) ja kahel viimasel aastal jääb juba alla 10%.   

Võrdlemisi tagasihoidlikumad on Vaida katlamaja soojuse tootmise näitajad: katlamaja 
keskmine kasutegur on ainult 69,3% ja kaugküttesüsteemi kasutegur 62,3%. See on seletatav 
suhteliselt hakkpuidukatla vanusega (22 aastat) ning suvise madala koormatusega. Katlamaja 
madal kasutegur on seotud põhikoormust kandva hakkpuidukatla ebaloomulikult madala 
koormusega. AS Elvesolt saadud informatsiooni kohaselt on soojuskoormused vahemikus 0,4 – 
1,3 MW, seejuures arvutuslik maksimaalne koormus ulatub ainult 943 kW-ni. Hakkpuidukatla 
nimivõimsuse kasutustundide arv aastas on ainult 1161 h, mis jääb mitmekordselt väiksemaks 
kui majanduslikult tasuvaks peetav tase 4000 h.  

Tabel 4.4 Vaida kaugküttesüsteemi  iseloomulikud näitajad 

Näitaja 2013 2014 2015 Keskmine 2013–
2015 arvutuslik 

Ühik 

Tarbitud kütus energiana 3 636 3 256 3 155 3 349 MWh 
Biokütuste osatähtsus  98,2 99,0 99,9 99,0 % 
KMdest väljastatud soojus 2 427 2 304 2 234 2 322 MWh 
Müüdud soojus (tarbimine) 2 145 2 089 2 022 2 085 MWh 
Müüdud soojus taandatud 
normaalaastale 

2 285 2 261 2 474 2 340 MWh 

Soojuskadu kaugküttevõrgus 282 215 212 236* MWh 
Suhteline soojuskadu 11,6 9,3 9,5 10,2* % 
Võrgu torustike kogupikkus 1 727 m 
Võrgu erisoojuskadu 52 40 39 44 W/m 
Ühendatud tarbimistihedus 1 242 1 210 1 171 1 207 kWh/(a*m) 
Kaalutud keskmine diameeter 108 mm 
Erikoormuse karakteristika, K 11,5 11,2 10,8 11,2 kWh/(a*mm*m) 
Soojuse ülekandejõudlus 
tootmisvõimsuse järgi 

2,6 kW/m 

Soojuse ülekandejõudlus 
arvestusliku maksimaalse 
tarbimiskoormuse järgi 

0,55 kW/m 

Soojuse tootmise kasutegur 66,7 70,8 70,8 69,3 % 
Kaugkütte kasutegur 59,0 64,2 64,1 62,3 % 
Elektri eritarve väljastatud 
soojuse kohta 

22,2 18,6 21,6 20,8 kWhe/MWhs 

Veevahetuse kordarv aastas 3,2 1,8 2,0 2,3 – 
Soojuse müügihind (km-ta) 67,43 67,43 67,43 67,43 €/MWhs 

* – 2014. – 2015. aasta keskmine absoluutne soojuskadu on 214 MWh ja suhteline 9,4% 
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Olukord Vaida kaugküttesüsteemis on vastuoluline: väga heas seisukorras ja madalate 
soojuskadudega kaugküttevõrk, väga heas seisukorras kaasaegsed tarbijate soojussõlmed ja 
biokütuse osatähtsus väljastatava soojuse tootmisel keskmiselt 99%, samas erakordselt kõrged 
püsikulud (ca 60% kogukuludest) ja katlamaja madal kasutegur hoiavad soojuse hinna suhteliselt 
kõrgel 67,43 €/MWh (koos käibemaksuga 80,92 €/MWh). Seejuures soojuse kõrge hinna 
peapõhjuseks on just püsikulude kõrge tase, samas Konkurentsiamet pole soojuse hinda 
kooskõlastanud madala kasuteguri tõttu. 

4.5 Vaida kaugküttepiirkonna perspektiivne areng 
Vaida kaugküttepiirkonnas uusarendusi planeeritud ei ole, ainsa lisatarbijana läheb 2016. a 
sügisel käiku Põhikooli juurdeehitus, mis suurendab Põhikooli tarbimist umbes  ühe kolmandiku 
võrra. Kaugküttes olevad hooned on põhiliselt renoveeritud, kuid täiendavate meetmete 
rakendamine võib aastaks 2026 vähendada soojuse tarbimist umbes 10% võrra.  

4.5.1 Tarbimis- ja tootmisstsenaariumid  
Arvestades soojustarbimise hetkeolukorda, potentsiaalsete uute kaugküttetarbijate puudumist ja 
energiasäästumeetmete mõningast mõju tarbimisele on siinkohal välja pakutud kolm tarbimis- ja 
nendele vastavat tootmisstsenaariumi: Min, Baas ja Max. Stsenaariumid on vajalikud 
optimaalsete soojusallikate valikuks sõltuvalt tarbimise mahust. 
Kõigi stsenaariumide korral on põhiliseks muutumiseks tarbimise maht, kusjuures kogu 
soojuskoormuse moodustaks küttekoormus ja sooja tarbevee valmistamist kaugkütte baasil ei ole 
reaalne sisse viia. Stsenaariumi Max korral eeldame, et eritarbimine ei alane ning aasta 
kraadpäevade arv ületab nn normaalaasta kraadpäevade arvu 10% võrra. Nii külma aastat 
tegelikult ei prognoosita, kuid selliseks võib koormus kujuneda suhteliselt külmal aastal, kui 
prognoosimatult lisandub mõni täiendav tarbija.   
Stsenaariumi Min tarbimismahuks võtame viimase kolme aasta keskmisest tegelikust tarbimisest 
10% madalama koormuse. On oluline lisada, et viimased aastad on olnud nn normaalaastast 
umbes 10% soojemad, seega stsenaarium Min vastab viimaste aastate soojade talvede olukorrale 
ja võtab arvesse 10% tarbimise alanemist seoses energiasäästumeetmete rakendamisega. 
Baasstsenaariumi korral võtame aluseks senise keskmise tarbimise andmete alusel arvutatud nn 
normaalaasta tarbimised – seega antud stsenaarium realiseeruks siis, kui tarbijad 
energiasäästumeetmeid ei rakendaks ja aasta klimaatilised tingimused vastaksid normaalaasta 
tingimustele, st viimastest aastatest mõnevõrra külmemale talvele.  
Kõikide stsenaariumide korral eeldame, et soojuskadu võrgus püsib kahe viimase aasta tasemel 
214 MWh/a. 
Kokkuvõtte stsenaariumide andmetest on esitatud järgmises tabelis (vt Tabel 3.6). 

 
Tabel 4.5 Tarbimis- ja tootmisstsenaariumide põhiandmed 

Stsenaarium Tarbimine, 
MWh/a 

Soojuskadu, 
MWh 

Vajalik katlamajade 
toodang, MWh/a 

Min 1 877 214 2 091 
Baas 2 340 214 2 554 
Max 2 574 214 2 788 
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Vastavalt stsenaariumidele on koostatud arvustuslikud koormuste kestusgraafikud (vt Joonis 
4.14, Joonis 4.16, Joonis 4.18, Joonis 4.17, Joonis 4.18 ja Joonis 4.19), mille järgi saab valida 
baaskoormuse soojusallika nimivõimsust. Kui baaskoormuse katmiseks kasutada 
biokütusekatelt, siis otstarbekas nimivõimsus oleks veidi üle poole maksimaalsest 
hetkkoormusest. Koormusgraafikud on koostatud nii 0,5 MW kui 0,72 MW baaskoormuse 
soojusallikate koguvõimsuse korral ning aastatoodangu arvutamisel on  kasutusvalmiduseks 
võetud 95%.  

 
Joonis 4.14 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Min ja 0,5 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallika korral Vaida kaugküttesüsteemis 

 
Joonis 4.15 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Min ja 0,72 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallika korral Vaida kaugküttesüsteemis 
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Baaskoormusekatla	toodang	1	986	MWh/a	
Kogutoodang	2	091	MWh/a	
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Tipukoormusekatla	toodang	105	MWh	
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Joonis 4.16 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Baas ja 0,5 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallika korral Vaida kaugküttesüsteemis 

 

 
Joonis 4.17 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Baas ja 0,72 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallika korral Vaida kaugküttesüsteemis 
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Baaskoormusekatla	toodang	2	402	MWh/a	
Kogutoodang	2	554	MWh/a	

Maksimaalne	hetkkoormus	1	048	kW	
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Joonis 4.18 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Max ja 0,5 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallika korral Vaida kaugküttesüsteemis 

 

 
Joonis 4.19 Koormuste kestusgraafik ja arvestuslikud toodangud 

stsenaariumi Max ja 0,72 MW võimsusega baaskoormuse 
soojusallika korral Vaida kaugküttesüsteemis 
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Maksimaalne	hetkkoormus	1	147	kW	
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4.5.2 Vaida kaugküttesüsteemi arendamise majanduslik hinnang 
Vaida kaugküttesüsteemi arengu hindamisel on siinkohal käsitletud kolme stsenaariumi. 
Kaugküttevõrk on eelisoleeritud torudest, heas seisukorras ja väikeste soojuskadudega ning 
sellesse kuni aastani 2026 investeerida ei ole vaja. 
Põhiliseks muudatuseks Vaida kaugküttesüsteemis oleks uue sobivama nimivõimsusega (ca 0,5 
MW) hakkpuidukatla paigaldamine. Tipukoormusekatel, hakkpuidu ladu ja edastamisseadmeid 
asendada pole vaja, vajalik on ainult edastamisseadmete sobitamine uue katlaga . 

Tipukoormuse katmiseks saab kasutada põlevkiviõlil töötavat 2,5 MW võimsusega katelt, kuid 
edaspidi tuleb kaaluda uue sobivama väiksema võimsusega (kuni 1 MW) tipukoormusekatla 
paigaldamist senise suure katla asemele. Viimase võimsus peaks katma baaskoormuskatla 
koormuse selle võimalikul avariilisel seiskumisel. 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 4.6) on esitatud arvustuslikud tootmismahud ja maksimaalsed 
koormused kolme stsenaariumi korral. Seejuures biokütusekatelde toodangu arvutamisel on 
eeldatud, et 5% nende võimalikust toodangust tuleb perioodiliste hoolduste tõttu katta 
tipukoormuse kateldega (st biokütusekatelde kasutusvalmiduseks loetakse 95%). Kuna suvel 
sooja tarbevett kaugkütte baasil ei valmistata, siis saab suuremad hakkpuidukatla hooldustööd 
teha suveperioodil – seega tõenäoliselt võib hakkpuidukatla kasutusvalmidus olla isegi kõrgem 
kui 95%. 
Hakkpuidukatelde võimsuse valikul tuleb arvestada, et väikeste hakkpuidukatelde 
nimivõimsused on tüüpiliselt suhteliselt suure sammuga, nt teada on paljude 0,32 MW, 0,5 MW 
ja 0,72 MW katelde paigaldamist Eesti katlamajadesse. Sellest nimivõimsuse reast sobib kas 0,5 
MW või 0,72 MW kõigi kolme stsenaariumi korral. Arvestades hommikust koormuse kuni 20% 
kasvu võrreldes keskmiselt vajalikuga soovitame valida 0,72 MW biokütusekatla. Sellise valiku 
korral jääb ära vajadus sageli hommikuti tipukoormusekatelt käivitada.  
 

Tabel 4.6 Tootmismahtude jagunemine sõltuvalt stsenaariumist 0,72 MW 
baaskoormusekatla korral 

Stsenaa-
rium 

Maksi-
maalne 

koormus, 
kW 

Aastane soojustoodang, MWh Biokütuse-
katla nimi-
võimsuse 
kasutus, 

h/a 

Biokütuse 
osatähtsus,  

% 
Kokku Biokütuse 

katlaga 
Tipukatlaga 

Max 1 147 2 788 2 587 201 3 593 92,8 
Baas 1 048 2 544 2 402 152 3 336 94,4 
Min 851 2 091 1 986 105 2 758 95,0 

 

Biokütusekatla garanteeritud koormuste diapasooniks on 30 – 100% nimivõimsusest, millest ca 
10% kõrgemat koormust võib katel lühiajaliselt katta. Madalama koormuse katmisel langeb 
kasutegur järsult ning alla 20% koormuse pole enam soovitatav. 0,72 MW nimivõimsusega katel 
oleks normaalselt ekspluateeritav seega koormuste vahemikus 0,216 – 0,72 MW. Koormuste 
kestusgraafikute järgi (vt Joonis 4.14, Joonis 4.16 ja Joonis 4.18) nähtub, et kütteperioodil pole 
karta koormuste langemist alla minimaalselt lubatavat koormust. 

Nagu näitab Tabel 4.6, on biokütusekatlaga võimalik toota sõltuvalt stsenaariumist 92 – 95% 
kogu vajaminevast soojusest.  
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Soojuse hinna kontrollarvustused on tehtud olukorra kohta, kui katlamajja paigaldatakse 0,72 
MW võimsusega biokütusekatel ligikaudse maksumusega 160 000 €, tipukoormuse katmiseks 
kasutatakse senist tipu- ja reservkatelt ning investeerimiskulud lisanduvad senistele püsikuludele. 
Biokütusena arvestatakse ainult hakkpuitu hinnaga 14 €/MWhk (ca 11,2 €/pm3) ja 
tipukoormusekateldes kütust hinnaga 40 €/MWhk. Soojuse arvutuslik hind (vt Joonis 3.19) sõltub 
müügimahust ja investeeringutoetuste saamisest. Toetust on võimalik taotleda senise 
biokütusekatla asendamiseks seoses selle amortiseerumisega (hakkpuidukatelde tüüpiline 
amortisatsiooniaeg on 20 a). 

Nagu näitab Joonis 4.20, kujuneks soojuse arvestuslik müügihind eeldatava hakkpuidu hinna 
11,2 €/pm3 (14 €/MWhk) korral sõltuvalt tarbimise mahust umbes 77 – 90 €/MWh (ilma 
investeeringutoetuseta) või 74 – 87 €/MWh (arvestades 40% investeeringutoetusega). Tuleb 
arvestada, et senine soojuse müügihind Vaidas (67,43 €/MWh) ei katnud tegelikke kulusid Vaida 
kaugküttepiirkond töötas kahjumiga. Siiski,  kahjum on aasta aastalt vähenenud seoses põhivara 
järk järgulise amortiseerumisega. 

Vaida kaugküttesüsteemis on erakordselt kõrge püsikulude osatähtsus (ca 60% kogukuludest), 
mis on ajalooliselt selliseks kujunenud muuhulgas ettevalmistustega ühe soojuse ostu eellepingu 
sõlminud tööstustarbija varustamiseks. Kahjuks see potentsiaalne tarbija ei suutnud nn 
masuperioodil oma tootmist käivitada. Üheks soojuse hinna alandamise võimaluseks oleks 
osaliselt või täielikult mittevajaliku põhivara mahakandmine. Uue hakkpuidukatla paigaldamise 
korral võib olla võimalik ka tööjõukulude mõningane vähenemine. Kui õnnestuks seniseid 
püsikulusid 25% võrra alandada, siis pärast täiendavat investeeringut uude sobiva võimsusega 
hakkpuidukatlasse alaneks soojuse hind tasemele 62 – 73 €/MWh sõltuvalt müügi mahust ja 
investeeringutoetuse saamisest või mittesaamisest.  
Hakkpuidu hinna võimalik muutus 2 €/MWhk võrra muudaks soojuse arvestuslikku hinda umbes 
1,5 €/MWh võrra, st hakkpuidu hinna 16 €/MWhk (12,8 €/pm3) korral soojuse hinda tõuseks 
võrreldes Joonis 4.20-l toodud väärtusega umbes 1,5 €/MWh võrra. Kuna tipukoormusekatelde 
toodang moodustab kogutoodangust keskmiselt alla 10%, siis tipukoormuse katmiseks 
kasutatava kütuse hinna võimalik 25% hinnatõus muudaks soojuse hinda umbes 0,8 €/MWh 
ulatuses.  
Siiski tuleb arvestada, et tõenäoliselt tulevikus püsikulude tase langeb, sest amortisatsiooni ja 
laenude osa püsikuludes väheneb. Aastal 2015 olid vastavad kulud juba rohkem kui 30% võrra 
väiksemad võrreldes 2013. aastaga. Seetõttu saab eeldada, et hakkpuidukatla asendamine on 
vajalik ja kindlasti alandab edaspidist soojuse hinda.  
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Joonis 4.20 Arvestuslik soojuse müügihind Vaidas pärast 0,72 MW 

võimsusega uue biokütusekatla paigaldamist. Hakkpuidu hind 14 
€ /MWhk, tipukoormusekütuse hind 40 € /MWhk 

 

4.6 Vaida kaugküttepiirkond – kokkuvõte 
Vaida kaugküttepiirkond on toimiv stabiilse tarbijaskonnaga piirkond, kus kaugküte on loomulik 
ja säilitamist vajav kütteviis. 
Olukord Vaida kaugküttesüsteemis on vastuoluline: väga heas seisukorras ja madalate 
soojuskadudega kaugküttevõrk, väga heas seisukorras kaasaegsed tarbijate soojussõlmed ja 
biokütuse osatähtsus väljastatava soojuse tootmisel keskmiselt 99%, samas erakordselt kõrged 
püsikulud (ca 60% kogukuludest) ja katlamaja madal kasutegur hoiavad soojuse hinna suhteliselt 
kõrgel 67,43 €/MWh (koos käibemaksuga 80,92 €/MWh). Seejuures soojuse kõrge hinna 
peapõhjuseks on just püsikulude kõrge tase. Soojuse hind on Konkurentsiameti poolt 
kooskõlastamata tootmise madala kasuteguri tõttu (ca 70%) ja seega vajab soojuse 
tootmistehnoloogia uuendamist vaatamata püsikude niigi kõrgele tasemele.  
Hiljutised investeeringud hakkpuidukatlasse (täpsemalt: eelkolde müüritise vahetus 2013 – 2015 
maksumusega umbes 32 tuhat €) on taastanud küll katelseadme tehnilise seisukorra, kuid ei aita 
kaasa madalast koormusest tingitud efektiivsuse tõstmisele. Lisaks tuleb arvestada, et eelkolde 
müüritise vigastuste tekkimise tõenäoliseks põhjuseks on just madal ja ebaühtlane koormus. 
Olukorra parandamiseks tuleks senise hakkpuidukatla asemele paigaldada tegelikule koormusele 
vastav kaasaegne hakkpuidukatel nimivõimsusega umbes 0,72 MW. Uus katel peab võimaldama 
kasuteguri tõstmist 85% tasemele (Konkurentsiameti nõue). Kuna hakkpuidu ladu on olemas ja 
edastusseadmed ei vaja täies mahus asendamist, siis jääksid vajalikud investeeringud võrreldes 
kompleksse hakkpuidukatlamaja rajamisega mõnevõrra väiksemaks (ca 160 000 €).  

Arvestades asjaolu, et nii Vaida kui Jüri kaugküttepiirkonnas tegutseb sama kaugkütteettevõtja 
ELVESO, on võimalik need eraldipaiknevad kaugküttepiirkonnad ühendada ühtseks 
hinnapiirkonnaks, mille korral rakenduks Vaida ja Jüri kaalutud keskmine soojuse hind. 
Mõlemas senises kaugküttepiirkonnas baasstsenaariumidele vastavate tarbimiste korral kujuneks 
kaalutud keskmine soojuse hind pärast kavandatud investeeringuid ja Vaidas mittekasutatava 
põhivara mahakandmist alla praeguse soojuse hinna taseme Jüris, st umbes tasemele 53 €/MWh. 
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Pärast Konkurentsiameti poolt esitatud nõuete täitmist koostada uus soojuse piirhinna taotlus. 
Vastavalt Rae valla volikogu seisukohale võib uus taotlus olla koostatud kas senise Vaida 
kaugküttepiirkonna jaoks või Vaida ja Jüri ühtse kaugküttepiirkonna jaoks. 
Perioodiliselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb kontrollida soojuse müügihinda vastavalt 
tegelikele kulukomponentide väärtustele ning vajadusel kooskõlastada uus piirhind 
Konkurentsiametiga. 
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5 Põrguvälja kaugküttepiirkond 
Soojusettevõtja OÜ Põrguvälja Soojus omab ja käitab katlamaja Rae vallas Rae tehnopargi 
territooriumil Loomäe tee 4a ning varustab seal asuvat 15 klienti soojusega. Kõik OÜ Põrguvälja 
Soojus kliendid on äriettevõtted, elamuid ja munitsipaalhooneid tarbijate hulgas ei ole. Soojuse 
hind klientidega on kokkuleppeline ja seda ei pea Konkurentsiametis kinnitama. 
Rae tehnopargi territooriumile on kehtestatud kaugküttepiirkond ning seda on laiendatud ka 
lähedal asuva ASi Kalev territooriumile ja sellega piirnevatele aladele (vt Joonis 5.1 ja Joonis 
5.2). 

Varem kui maagaasi hind oli kõrgem (ja hakkpuidul toodetud soojuse hind märksa madalam), 
pidasid nii AS Kalev kui tema soojuse tarbijad (Pipelife ja Rimi) plaani liituda Põrguvälja Soojus 
OÜ kaugküttevõrguga, kuid nafta hinna ja sellega seotud maagaasihinna langus peatasid selle 
protsessi.  

Kui võrrelda kaugküttepiirkonda ja tegelikku tarbijate paiknemist (vt Joonis 5.1 ja Joonis 5.2), 
siis kaugküttepiirkonna territoorium on osaliselt oma katlamajade küttel (AS Kalev, Pipelife ja 
Rimi) või välja arendamata. Seetõttu ei ole ei katlamajja installeeritud suured võimsused ega 
võrgu parameetrid tegelike vajadustega vastavuses.   

 

 
Joonis 5.1 Põrguvälja piirkonna kaugküttetarbijate paiknemine 
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Joonis 5.2 Lehmja, Pildiküla ja Rae küla kaugkütteettevõtja 

tegevuspiirkond (Põrguvälja kaugküttepiirkond) 

 

5.1 Katlamaja 
2007. aastal rajati Põrguväljale 10 MW gaasiküttel katlamaja. Praegu on katlamajas kaks gaasil 
töötavat katelt: 1,5 MW Viessmann (Witomax 200, põletiga Weishaupt) ja 8 MW Osby Parca 
Saacke põletiga. Aastatel 2013 – 2014 paigaldati KIKi toetusel kaks eelkoldega hakkpuidukatelt 
Orions võimsusega 1,5 MW ja 6,0 MW ning ehitati kütuseladu. Peamiselt töötab 1,5 MW 
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hakkpuidukatel ja väiksem gaasikatel katab tipukoormusi. Suuremad katlad on tavaliselt reservis 
ning lähevad käiku kui tarbijaid lisandub ja soojuse tarbimine kasvab. 

Kuna Rae tehnoparki on seni rajatud umbes pooled sinna planeeritud ettevõtetest, siis on ka 
soojuse tarbimine ja maksimaalsed talvised koormused jäänud, võrreldes katlamaja 
võimalustega, üsna madalaks. Talvine tipukoormus on jäänud piiresse 2,5 – 3,0 MW ja suvel 
sooja tarbevee koormus on olnud 100 – 120 kW piires. Talvel hoitakse temperatuurigraafikut 
110/50°C, viimastel aastatel on pealevoolu maksimumtemperatuur jäänud piiresse 100 – 105°C. 
 

  

  

Joonis 5.3 Põrguvälja katlamaja, sisevaade tahkekütusekatla pealt,  
gaasikatel Viessmann ja kütuseladu. Fotod V. Vares  

 

Katlamaja tootmise ja kütusekasutuse andmed on puudulikud ja ei võimalda usaldusväärsete 
järelduste tegemist. Kuude kaupa esitatud kütusekulu põhjal arvutatud katlamaja kasutegurid 
kõiguvad ebarealistilikes piirides, mistõttu nii katlamaja kui kogu süsteemi töö 
iseloomustamiseks tuleb kasutada valikulisi andmeid.  

Kõigi teadaolevate ja arvutuste teel leitud hinnanguliste parameetrite väärtused on esitatud 
koodatabelis (vt Tabel 5.3). Katlamaja töö iseloomustamiseks on võimalik välja tuua biokütuse 
osatähtsuse soojuse tootmisel, mis on üle 90%, katlamaja kasuteguri 76,1% (2016. aasta 
esimesed 4 kuud) ja soojuse müügimahu 2015. aastal 4 292 MWh.  
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5.2 Kaugküttevõrk 
Kaugküttetorustike kogupikkus on ligi 3 km ja magistraaltoru on tingläbimõõduga kuni 300 mm. 
Harutoru on juba veetud ka ASi Kalev hooneni ja see lülitatakse kaugküttesüsteemi kui sealsed 
tarbijad soovivad. Kõik lõigud on eelisoleeritud torudest. 
Kuigi kaugküttevõrk on rajatud mitmeid kordi suuremat tarbimist silmas pidades, võimaldab 
korrektselt eelisoleeritud torudest rajatud torustik hoida suhtelise soojuskao tasemel 12,3% 
(2016. aasta 4 esimest kuud). Arvestades suvist ülimadalat koormust võib eeldada, et aasta 
keskmine suhteline soojuskadu on siiski kõrgem. 
 

Tabel 5.1 Põrguvälja kaugküttevõrgu torustiku andmed 

Toru välisläbimõõt, 
mm 

Toru siseläbimõõt Torude kogupikkus, 
m 

Torustiku trassi 
pikkus, m 

323 312,7 240 120 
275 263,0 632 316 
219 210,1 448 224 
168 160,3 910 455 
133 132,5 670 335 
114 107,1 944 472 

89 82,5 422 211 
76 70,3 1 328 664 
60 54,5 214 107 

Kokku  5 808 2 904 

 

5.3 Tarbijad 
Käesoleval ajal on Põrguvälja Soojusel 15 äri- ja tööstustarbijat. Tulevikus võib klientide arv 
ulatuda üle 30. Olemasolevate klientide põhiandmed vastavalt ehitisregistrile on esitatud 
järgmises tabelis (vt Tabel 5.2). Kuna nii tööstus-, lao- kui mõningate büroopindadega hoonetes 
nõutavad sisetemperatuurid on väga erinevad, siis ei peegelda hoonete köetav pind kuigi suurel 
määral nende soojustarvet. Tegeliku tarbimise andmed on teada ainult 2015. aasta ja 2016. aasta 
esimese poolaasta osas (vt Joonis 5.4 ja Joonis 5.5). 2015. aasta summaarne soojustarbimine oli 
4 292 MWh, kusjuures suvekuude (juuli ja august) keskmine tarbimiskoormus oli ainult 94 kW. 
 

Tabel 5.2 Põrguvälja Soojuse tarbijate üldandmed 

 Lühendatud 
nimetus 

Ametlik nimetus ja 
aadress 

Hoone 
kasutusotstarve 

Suletud netopind 
(köetav pind), m2 

1 Volvo Volvo Truck Center 
Tallinn, Kurekivi tee 10  

Veoautode 
teeninduskeskus 

2 250,3 

2 Elmaks Elmaksi Hulgikaubanduse 
AS, Gaasi tee 5 

Büroo- ja laohoone 5 834,8 

3 Alpi ALPI Eesti OÜ,  
Kütte tee 13/Loomäe tee 
8 

Lao- ja büroohoone 5 520 (4 961,2) 
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 Lühendatud 
nimetus 

Ametlik nimetus ja 
aadress 

Hoone 
kasutusotstarve 

Suletud netopind 
(köetav pind), m2 

4 Mobec MOBEC AS, Kurekivi tee 
2 

Toiduainete 
laohoone 

5 889 

5 Itella Itella Logistics OÜ, 
Loomäe tee 13 

Logistikakeskus 16 807 

6 Horticom (endine 
Selteret, 
Schetlig) 

Horticom OÜ, Loomäe tee 
11 

Hulgiladu 4 861,4 

7 Hevea AS Hevea, Gaasi tee 12 Ladu 
Tootmishoone 

2 178,9 (1 673,1) 

8 Hilding Hilding Anders Baltic AS, 
Loomäe tee 10 

Kergetööstuse hoone 14 630,7 

9 Trafotek Trafotek AS, Gaasi tee 14 Tootmis- ja 
büroohoone 

6 454,8 

10 Kemivesi Kemivesi AS, Gaasi tee 7 Veepuhastuslahustite 
tootmishoone 

1 620,9 (736) 

11 Terastoorik TerasToorik AS, Kütte tee 
11 

Tootmishoone 2 881,1 (1 966,3) 

12 Estanc Estanc AS, Põrguvälja tee 
5a 

Tootmishoone 8 399 

13 ANK Technology ANK Technology OÜ, 
Kurekivi tee 3 

Tootmishoone 1 215,7 

14 Alas-Kuul Alas-Kuul AS, Loomäe 
tee 1 

Büroo-laohoone 2 038,5 

15 Höllefeld Höllefeld OÜ, Gaasi tee 3 Tootmis- ja 
büroohoone 

2 665,4 

 Kokku   83 277,5 
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Joonis 5.4 Summaarsed soojustarbimised kuude kaupa (Põrguvälja) 

 

 
Joonis 5.5 Põrguvälja soojustarbimised klientide kaupa 
 

Nii Rae vallal kui Põrguvälja soojusel puudub informatsioon piirkonna edasise arendamise osas. 
Uute tööstus- või logistikaobjektide rajamine sõltub majanduse üldisest seisust ning on raskesti 
ennustatav. On äärmiselt tõenäoline, et piirkonna tarbimise kasv kuni aastani 2026 ei ole piisav 
selleks, et katlamaja ja soojusvõrku planeeritud tasemel koormata. 

Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	
2015	 768,0	 625,0	 537,0	 380,0	 181,0	 94,0	 67,0	 66,0	 139,0	 366,0	 446,0	 623,0	
2016	 1	002,0	 651,6	 637,4	 377,0	 122,0	 74,0	

0	

200	

400	

600	

800	

1	000	

1	200	MWh	

Volvo	 Elmaks	 Alpi	 Mobec	 Itella	 Scheteli
g	 Hevea	 Hilding	 Trafotek	 Kemives

i	
Terasto
orik	 Estanc	

ANK	
Technol
ogy	

Alas-
Kuul	

Höllefel
d	

2015	 452	 244	 165	 336	 801	 267	 142	 448	 534	 69	 107	 534	 72	 99	 22	
2015	I	p/a	 259	 143	 99	 208	 520	 159	 80	 273	 289	 40	 82	 314	 41	 58	 20	
2015	II	p/a	 193	 101	 66	 128	 281	 108	 62	 175	 245	 29	 25	 220	 31	 41	 2	
2016	I	p/a	 286	 197	 115	 233	 530	 152	 101	 312	 351	 40	 84	 332	 59	 55	 17	

0	

100	

200	

300	

400	

500	

600	

700	

800	

900			MWh	



Rae valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 

OÜ Pilvero, 2016  75/119 

5.4 Põrguvälja kaugküttesüsteemi toimimise koondandmed 
Järgnevasse tabelisse (vt Tabel 5.3) on koondatud kõik põhiandmed, mida piiratud lähteandmete 
alusel oli võimalik välja tuua. Punasega on ära märgitud need parameetrid, mis on küll tabelisse 
lülitatud, kuid mille usaldusväärsuses ei saa kindel olla.  
Tabel 5.3 Põrguvälja kaugküttesüsteemi  iseloomulikud näitajad 

Näitaja 2015 2016  
jaan – apr 

Ühik 

Biokütuste osatähtsus  90,0 97,1 % 
Katlamajast väljastatud soojus  3 089 MWh 
Müüdud soojus (tarbimine) 4 292 2 708 MWh 
Soojuskadu kaugküttevõrgus  381 MWh 
Suhteline soojuskadu  12,3 % 
Võrgu torustike kogupikkus 2 904 2 904 m 
Ühendatud tarbimistihedus 2 254  kWh/(a*m) 
Kaalutud keskmine diameeter 157 157 mm 
Erikoormuse karakteristika, K 14,4  kWh/(a*mm*m) 
Installeeeritud tootmisvõimsus 17,0 17,0 MW 
Soojuse ülekandejõudlus (installeeritud 
koguvõimsuse järgi)  

5,85 5,85 kW/m 

Soojuse tootmise kasutegur  76,1 % 
Kaugkütte kasutegur 89,4 66,8 % 
Elektri eritarve väljastatud soojuse kohta 21,2 13,53 kWhe/MWhs 
Veevahetuse kordarv aastas (2016: 4 kuud)  0,4  
Soojuse müügihind, käibemaksuta 65,00 65,00 €/MWh 

 

5.5 Põrguvälja kaugküttepiirkond – kokkuvõte 
Põrguvälja kaugküttepiirkond kujutab endast laialdast tööstuspiirkonda, kuhu on rajatud 
kaasaegne hakkpuidukatlamaja ja eelisoleeritud torudest kaugküttevõrk. Suhteliselt suur 
kaugküttepiirkonna territooriumist on veel välja arendamata ning mitmed piirkonda jäävad 
ettevõtted on rajanud oma katlamajad (sh AS Kalev).  

Katlamajja installeeritud soojusvõimsus 17 MW on umbes kuus korda suurem (!) kui 
maksimaalne hetkkoormus ja suurema 6 MW nimivõimsusega hakkpuidukatla ja suurema 8 MW 
tipukoormusekatla käivitamiseks puudub igasugune vajadus. Seega – katlamaja projekteeritud 
võimsus ei ole vastavuses ei praeguse tegeliku ega ka perspektiivse soojuskoormusega.  

Ühtlasi on üle dimensioneeritud ka soojusvõrgu torude läbimõõdud ja osa torustikust on 
praktiliselt ilma koormuseta. 

Kuna ühtki elamut ega ühiskondlikku hoonet tarbijate hulgas pole, ei vaja soojuse müügihind  
Konkurentsiametiga kooskõlastamist. Otseste nõudmiste puudumisel on kaugküttesüsteemi 
kohta käiv aruandlus lihtsustatud ja lünklik ning ei võimalda põhjalikuma analüüsi tegemist.  
Kokkuvõttes on piirkonna soojustarbimise hindamisel ja soojusvarustuse kavandamisel tehtud 
tõsiseid vigu, mida tuleks teiste tööstuspiirkondade arendamisel arvestada.  
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6 Peetri aleviku (Kuldala) kaugküttepiirkond 
Peetri alevikus on kehtestatud kaugküttepiirkond (vt Joonis 6.1), mis hõlmab lisaks Kuldala 
elamurajoonile veel laiaulatusliku veel arendamata territooriumi (sh nn Koidu piirkond). 
Praegused soojuse tarbijad (elamukompleks) jäävad alasse, mis piirnevad Raudkivi, Aruheina ja 
Kuldala teega (vt Joonis 6.5). Gaasiküttel katlamaja (Kuldala tee 11A) asub Peetri aleviku 
suurima elamukompleksi e nn Kuldala maja sees roheala piiril (vt Joonis 6.1). Elamuid hakati 
ehitama 2005. aastal ja katlamaja valmis 2006. aastal. 
 

 
Joonis 6.1 Peetri aleviku kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond (Kuldala 

kaugküttepiirkond) 
 

6.1 Katlamaja 
Täisautomaatsesse maagaasiküttel konteinerkatlamajja on paigaldatud kaks Itaalia päritolu katelt 
ICI Caldaie koguvõimsusega 3,4 MW (katel REX 200, 2,0 MW; põleti CIB Unigas P91 ja REX 
160, 1,4 MW; põleti CIB Unigas P72, Itaalia põletid). Katlamajast väljuva küttemagistraali 
torude tingläbimõõt on 200 mm. Võrgu pumbad on varustatud sagedusmuunduritega. Katelde 
põletid töötavad sisse-välja režiimis. 

Koidu 

Kuldala 
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Kõige külmematel talvepäevade varahommikul 2016. aastal on katlamaja maksimaalseks 
väljundvõimsuseks olnud 2,8 MW, mis sisaldab nii küttekoormust kui  tarbevee soojendamise 
koormust.  
Sooja tarbevett kasutatakse aasta läbi, samuti on elamute küte sisse lülitatud ja küttesoojust 
tarbitakse vastavalt välisõhu temperatuurile. Ülevaatuse päeval 04.05.2016, kell 10:20 oli 
katlamajast väljuva vee temperatuur 62 °C ja tagastuva vee temperatuur 43° C (välisõhk 19° C). 
Elamu nr 11 soojussõlmes oli tagastuva vee temperatuur 34° C. 
 

 

 

 

Joonis 6.2 Kuldala katlamaja ja katlad. Fotod V. Vares 
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Joonis 6.3 Vaade köetavatele hoonetele Kuldala tee 9 kohalt.  Paremal on 

näha konteinerkatlamaja. Google Maps – Street View 
 

Järgnevasse tabelisse on koondatud katlamaja ja kaugküttesüsteemi viimase kolme aasta 
põhiandmed (vt Tabel 6.1). Tarbimised on taandatud normaasta klimaatilistele tingimustele 
eeldusel, et sooja tarbevee osa kogutarbimises moodustab 20%. 
 

Tabel 6.1 Kuldala katlamaja ja kaugküttesüsteemi koondandmed 

 2013 2014 2015 Keskmine 
Soojuse müük, MWh 4119 4208 3930 4086 
Soojuse normaalaastale taandatud 

tarbimine, MWh 
4433 4479 4589 4500 

Tootmismaht, MWh 4519 4399 4235 4401 
Soojuskadu võrgus, MWh 400 191 305 315 
Suhteline soojuskadu, % 8,85 4,3 7,2 7,16 
Primaarenergia kasutus, MWh 4722 4807 4483 4768 
Katlamaja kasutegur, % 95,7 91,51 94,47 92,3 

 
Järgneval joonisel (vt Joonis 6.4) on kujutatud Kuldala võrgupiirkonna arvustuslik koormuste 
kestusgraafik aastate 2013 – 2015 tegeliku keskmise tarbimise alusel. Siinkohal on vajalik 
märkida, et koormuste kestusgraafikul arvestatakse sooja tarbevee keskmise koormusega, kuid 
lühiajaline hetkkoormus võib sellest olla tunduvalt suurem. Kui võrrelda koormuste 
kestusgraafikul näidatud maksimaalset hetkkoormust tegelikult registreeritud maksimaalsete 
hetkkoormustega (ca 2,4 MW), siis erinevuse põhjuseks on lisaks sooja tarbevee kõikuvale 
koormusele ka köetavates hoonetes öine temperatuuri alandamine, mille järel temperatuuri 
taastamiseks suureneb märgatavalt küttekoormus. 
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Joonis 6.4 Kuldala võrgupiirkonna arvutuslik koormuste kestusgraafik 

aastate 2013 – 2015 tegeliku keskmise tarbimise alusel.  Sooja 
tarbevee osa kogu soojustarbes on hinnatud 20%-le 

6.2 Kaugküttevõrk 
Kuldala elamurajooni kaugküttevõrk on rajatud ainult selle rajooni elamute kütmiseks ja paikneb 
Π-kujuliselt Kuldala tee, Aruheina tee ja Raudkivi tee hoonete hoovipoolsete seinte läheduses (vt 
Joonis 6.5 ja Joonis 12.6). Torustikud on kogu ulatuses eelisoleeritud torudest. Katlamaja 
asukoht on hoonete vahel aadressil Kuldala tee 11a. Katlamajast väljub 219 mm läbimõõduga 
torustik, mis vastavalt koormuse vähenemisel kitseneb kuni 88 mm läbimõõduni (vt Tabel 6.2). 
Selline torustiku konfiguratsioon on võimaldanud projekteerida võrgu vastavalt optimaalse 
läbimõõduga vastavalt iga lõigu koormusele, samas piirab see võimalusi uute tarbijate 
kaugküttevõrguga liitmiseks ilma uue katlamajast lähtuva magistraalliini rajamiseta.  

Kaugküttetorustiku arvestuslik kogupikkus koos tarbijaühendustega on vastavalt plaanile (vt 
Joonis 12.6) 746,3 m, kusjuures Konkurentsiametile saadetud hinna kooskõlastamise taotluses on 
märgitud pikkuseks 1,4 km e ligi kaks korda rohkem. Tõenäoliselt on silmas peetud eraldi peale- 
ja tagasivoolu torude summaarset kogupikkust.  

Torustiku plaanil (vt Joonis 12.6) ei ole näidatud Kuldala tee 11 ühendusi. Kuna see elamu 
paikneb vahetult katlamaja kõrval, siis selle ühendustorustikud ei suurenda praktiliselt torustiku 
kogupikkust. Plaanil on näidatud 23 tarbijaühendust, millele peaks lisanduma veel kaks Kuldala 
tee 11 toruühendust. 
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Tabel 6.2 Kuldala kaugküttetorustiku koondandmed 

D, mm L, m Seina 
paksus,  

mm 

Isolatsioonikihi 
välisläbimõõt,  

mm 
219 165,8 4,5 355 
168 171,4 4 280 
139 109,8 3,6 250 
114 141,7 3,6 225 
88 123,5 3,2 180 
50* 34,1   

Kokku 746,3   
* – 23 tarbijaühendust 50 mm läbimõõduga plasttorudest igaüks pikkusega 1,0 – 2,3 m 

 

 
Joonis 6.5 Torustiku skeem ja tarbijate paiknemine Π-kujuliselt Kuldala 

tee, Aruheina tee ja Raudkivi tee ääres. Katlamaja asukoht on 
hoonete vahel aadressil Kuldala tee 11a 
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6.3 Tarbijad 
Kuldala kaugküttesse lülitatud elamute andmed vastavalt ehitisregistrile on toodud järgmises 
tabelis ( vt Tabel 6.3). Kõigil hoonetel on kehtivad energiamärgised, kuid koostatud eri aegadel. 
2009. aastal koostatud märgised ei ole võrreldavad aastatel 2011 ja 2014 koostatutega, sest 2010. 
aastal muudeti energiamärgise skaalat ja elektri kaalumistegurit.  

 
Tabel 6.3 Köetavate hoonete andmed vastavalt Ehitisregistrile  

Aadress Aasta Korru-
ste arv 

Korterite 
arv 

Suletud 
netopind, 

m2 

Köetav 
pind,  

m2 

Märgis 

Kuldala tee 5 2006 4 28 2484,9 2132,1 2009 – E 
Kuldala tee 7 2006 4 34 2830,1 2526,6 2009 – E 
Kuldala tee 9 2006 4 27 2495,7 2221,1 2009 – E 
Kuldala tee11 2007 4 40 2545,3 2527,6 2014 – E 
Kuldala tee 13 2007 4 34 2361,4 2033,9 2009 – E 
Kuldala tee 15 2007 4 34 2538,9 2236,3 2009 – E 
Aruheina tee 1 2008 4 35 2842,5 2436,2 2009 – D 
Aruheina tee 3 2011 3 27 2064,2 1821 2011 – C 
Aruheina tee 5 2011 4 35 3036,4 2647 2011 – C 
Raudkivi tee 12 2007 4 34 2624 2624 2009 – D 
Raudkivi tee 10 2007 4 18 1283,6 1283,6 2009 – D 
Raudkivi tee 8 2007 4 34 2623,2 2415,6 2009 – E 
Raudkivi tee 6 2007 4 36 2728,6 2480,1 2009 – E 
Kokku   416 32458,8 29385,1  

 
Vastavalt graafikule Joonis 6.6 on näha, et tegelik tarbimine on aastatel 2013 – 2015 muutunud 
vähe, kuid tendents on tarbimise vähenemisele. Seejuures on normaalaastale taandatud tarbimine 
aasta aastalt tugevasti kasvanud, mis annab alust arvata, et soojemal aastal võib olla mõningane 
ülekütmine, mida saaks soojussõlmede täpsema reguleerimisega muuta. Kõigil tarbijatel on 
kaasaegsed soojusvahetitega soojussõlmed (vt Joonis 6.7). 

Võttes arvesse kogu Kuldala elamurajooni pinnad, on võimalik leida soojuse erikasutus nii 
köetava pinna kui suletud netopinna kohta (vt Tabel 6.4). Kuna väga enamikes 
kaugküttepiirkondades pole kõigi köetavate hoonete köetava pinna andmeid ehitisregistrisse 
kantud, siis parema võrreldavuse jaoks teiste kaugküttepiirkondadega on siinkohal näidatud 
erikasutuse andmed ka suletud netopinna kohta. Energiamärgise koostamisel kasutatakse 
reeglina köetava pinna andmeid. Kuldala hoonetes on ainult ühes (Kuldala tee 11) koostatud 
energiamärgis tervikuna kantud ehitisregistrisse ja selle järgi peaks tema soojuse erikasutus 
olema 127,39 kWh/(m2 a), mis on umbes 20% madalam kui kõigis hoonetes keskmiselt (153,2 
kWh/(m2 a).  
Suhteliselt kõrge soojuse erikasutus võimaldab järeldada, et nende hoonete rajamisel pole 
energiasäästu oluliseks peetud ja seda kinnitavad ka tagasihoidlikud energiaklassid märgisel: 
enamasti E, kolmel hoonel D ja kahel C.  
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Joonis 6.6 Tegelik ja normaalaastale taandatud soojustarbimine Kuldalas 
 

Tabel 6.4 Kuldala hoonete soojuse erikasutus 

 Suletud netopinna 
kohta,  

kWh/(m2 a) 

Köetava pinna 
kohta, 

kWh/(m2 a) 
Tegelik eritarbimine (erikasutus) 125,9 139,1 
Soojuse erikasutus (taandatud normaalaastale) 138,6 153,2 

 

  

Joonis 6.7 Hoone Kuldala tee 13 soojussõlmes paiknevad seadmed. Fotod  
V. Vares  

2013	 2014	 2015	 Keskmine	
Soojuse	müük,	MWh	 4	119	 4	208	 3	930	 4	086	
Soojuse	N/a	taandatud	tarbimine,	MWh	 4	433	 4	479	 4	589	 4	500	
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6.4 Kuldala kaugküttesüsteemi toimimise koondandmed 
Alates 20.06.2016 kehtib Kuldalas Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojuse piirhind 49,82 
€/MWh (ilma käibemaksuta). Lisaks piirhinnale on Konkurentsiamet heaks kiitnud ka hinna 
valemi, mis seob soojuse hinna maagaasi ja elektri hindadega. Piirhind kehtib maagaasi hinna 
310,55 €/1000 m3 kohta (maagaasi hind koos aktsiisi ja võrguteenusega). Kuna gaasi hind on 
soojuse hinna põhiline mõjutaja, siis põhjustab ka nt kütuseaktsiisi tõstmine muudab otsekohe ka 
soojuse hinda.  

Tänu piirkonna kompaktsusele ja kaugküttesüsteemi tervikliku ja projektijärgsele rajamisele on 
Kuldala kaugküttepiirkonna iseloomulikud näitajad (vt Tabel 6.5) muljetavaldavad. Nii näiteks 
küünib kaugkütte kasutegur keskmiselt 85,7%-ni ja soojuskadu võrgus jääb keskmiselt alla 8%. 
Ühendatud tarbimistihedus 5475 kWh/(a*m) on Konkurentsiameti andmetel üks kõrgemaid ja 
ületab 134 võrgupiirkonna keskmist väärtust (2900 kWh/(a*m)) ligi kahekordselt. Üldiselt on 
tarbimistihedus kõrgem suurema müügimahuga võrgupiirkondades, kuid nt 20 suurema 
müügimahuga piirkondadest ainult neljas on tarbimistihedus üle 3500 kWh/(a*m).  
 

Tabel 6.5 Kuldala kaugküttesüsteemi  iseloomulikud näitajad 

Näitaja 2013 2014 2015 Keskmine 
2013–2015/ 
arvutuslik 

Ühik 

Tarbitud kütus energiana 4722 4807 4483 4768 MWh 
KMst väljastatud soojus 4519 4399 4235 4401 MWh 
Müüdud soojus (tarbimine) 4119 4208 3930 4086 MWh 
Müüdud soojus taandatud 
normaalaastale 

4433 4479 4589 4500 MWh 

Soojuskadu kaugküttevõrgus 400 191 305 315 MWh 
Suhteline soojuskadu 8,85 4,3 7,2 7,16 % 
Võrgu torustike kogupikkus 746,3 m 
Ühendatud tarbimistihedus 5519 5638 5266 5475 kWh/(a*m) 
Kaalutud keskmine diameeter 147 mm 
Erikoormuse karakteristika, K 37,5 38,4 35,8 37,2 kWh/(a*mm*m) 
Soojustarbimise tihedus    46 kWh/(a*m2) 
Soojuse ülekandejõudlus 
(installeeritud võimsuse järgi) 

4,6 kW/m 

Soojuse tootmise kasutegur 95,7 91,5 94,5 92,3 % 
Kaugkütte kasutegur 87,2 87,5 87,7 85,7 % 
Elektri eritarve väljastatud 
soojuse kohta 

16,65 14,84 16,98 16,15 kWhe/MWhs 

Veevahetuse kordarv aastas    ≈0 – 
Soojuse müügihind, km-ta   ca 57 49,82 (KA 

otsus 20.06.16) 
€/MWhs 
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6.5 Perspektiivne areng 
Kaugküttetorustik on projekteeritud ja ehitatud vaid Kuldala maja elamukompleksi vajadusi 
silmas pidades. Kui tekiks soov hakata soojusega varustama uusarendusi, siis saaks arvestada 
kuni 0,5 MW soojusvõimsuse lisandumisega. Teiseks piiravaks teguriks on torustiku 
konfiguratsioon. Kui tahta suunata soojust üle Raudkivi tee Peetri Selveri poole, siis tuleks 
rajada uus torustik otse katlamajast ja läbi kaasiku ning Raudkivi tee majade vahelt läbi. Kui 
suunata soojust kavandatava Koidu arenduse jaoks, siis peaks magistraaltoruga minema piki 
Kuldala teed ligi 300 m.  
Koidu arenduspiirkonda on kavandatud elamuid 100 – 200 elamuühiku (korteri) ulatuses, mille 
soojuskoormus oleks lähedane kui Kuldala maja soojuskoormusega ja selle katmiseks jääb 
Kuldala katlamaja olemasolevast võimsusest väheks. Lihtsam ja odavam oleks rajada Koidu 
arenduspiirkonda oma kaugküttekatlamaja (võimsus selgub, kui arendaja ehitama asub) ja 
kehtestada ka seal eraldi kaugküttepiirkond või laiendada sinna Kuldala kaugküttepiirkonna 
piire. Peetri Selveri ja lasteaia piirkonda tulevikus rajatavatele hoonetele peab ilmselt leidma 
lokaalsed kütteallikad. Maagaasivõrk on piirkonnas olemas. 

Kuna Peetri alevikus kehtestatud kaugküttepiirkond hõlmab lisaks Kuldala majale veel ulatusliku 
territooriumi, millele Kuldala katlamaja soojust edastada ei ole otstarbekas või võimalik, siis 
tuleks kehtestada eraldi Kuldala kaugküttepiirkond olemasoleva kaugküttevõrgu tarbijate jaoks 
ja eraldi kaugküttepiirkond perspektiivse Koidu arenduse jaoks. 

6.6 Peetri aleviku kaugküttepiirkond – kokkuvõte 
Peetri alevikus Rae valla volikogu poolt kehtestatud kaugküttepiirkonnas toimib kaugküte 
piirkonna ühes osas – nn Kuldala maja piirkonnas. Kuldala kaugküttesüsteem on projekteeritud 
täpselt Kuldala maja silmas pidades: nii gaasikatlamaja võimsus kui soojusvõrk vastavad 
suhteliselt täpselt köetavate elamute vajadustele.  

Kehtestatud kaugküttepiirkonnas planeeritakse uusarendust nn Koidu piirkonnas, kuhu 
kavatsetakse rajada elamuid 100 kuni 200 korteriga. Kuna olemasoleva katlamaja võimsus ei 
võimalda ilma katelde vahetuseta Koidu piirkonda soojusega varustada ning rajada tuleks ka 
umbes 300 m pikkune uus magistraaltorustik, siis on otstarbekas Koidu arenduspiirkonda rajada 
eraldi gaasikatlamaja  ja kaugküttevõrk.  
Kaugkütteseaduse järgi tegutseb kaugküttepiirkonnas soojusettevõtja, kes peab tagama kõigi 
piirkonda ehitatavate hoonete soojusvarustuse. Kuna Koidu piirkonda on otstarbekas rajada 
Kuldala kaugküttesüsteemist eraldi paiknev kaugküttesüsteem, siis paindlikuma majandamise 
huvides oleks loomulik moodustada Kuldala maja jaoks eraldi kaugküttepiirkond, milles 
soojusettevõtjana võib tegutseda kas Kuldala Soojus või mõni teine soojusettevõtja. 

Kuldala kaugküttevõrgus paiknevad tarbijad on uued hooned, millest osade hoonete senine 
energiatarbimine annab alust eeldada, et hoonete projekteerimisel pole energiasäästlikkust 
piisavalt silmas peetud. Siiski, kuna hooned on uued ja heakorrastatud, siis tõenäoliselt 
kavandatakse energiasäästumeetmete rakendamist alles koos hoone piirete ja tehnosüsteemide 
remondivajaduse ilmnemisel.  
Soojuse hind Kuldalas on mõõdukalt madal ja tarbijatele vastuvõetav. Kuna kaugküttesüsteem 
on kompaktne ja püsikulude osatähtsus soojuse hinnas tagasihoidlik, siis sõltub soojuse hind 
eelkõige kasutatava kütuse, st maagaasi hinnast. Seoses maagaasi aktsiisi tõusuga suureneb 
mõnevõrra ka soojuse hind. Tarbimise summaarse mahu muutumisest soojuse hind praktiliselt ei 
sõltu.  
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7 Mõigu kaugküttepiirkond 
ASi Tallinna Küte Mõigu võrgupiirkonna konteinerkatlamaja asub aadressil Juhtme 23A. ASi 
Tallinna Küte Tallinna võrgupiirkonnas  on Konkurentsiametis kinnitatud soojuse piirhind alates 
01.10.2015 52,90 €/MWh ilma käibemaksuta, sama on ka Mõigus 
(http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308). 
2016. aasta märtsis kehtis märtsis tarbitud soojusele hind 49,52 €/MWh ehk 59,42 €/MWh koos 
käibemaksuga (http://www.soojus.ee/klienditugi/teenused-ja-hinnad/). Soojuse hind võib iga kuu 
erineda vastavalt kehtestatud valemile, mille olulisemad komponendid on sisseostetud kütuse ja 
soojuse hind. 
Katlamajast väljastatakse soojust ka suvel tarbijate juures sooja tarbevee valmistamiseks. 
Tarbijatel on kõigil kaasaegsed automatiseeritud soojussõlmed osa plaatsoojusvahetitega küttele 
osa segamispumbaga, sooja tarbevee valmistamiseks on plaatsoojusvahetid. Kõigil tarbijail on 
kaugloetavad arvestid. Klientide hulgas on lisaks kortermajadele ka kaks eramut ja 
ridaelamuboksid. Uute klientide liitumist ja olemasolevate lahkumist ei prognoosita. 

Kaugküttevõrgus hoitakse talvel küttegraafikut 85/60°C ja suvel 65/55°C. Tarbijad ei ole 
soojusvarustuse kvaliteedi kohta pretensioone esitanud ja soojusettevõtjal Mõigus võlglasi ei ole. 

7.1 Katlamaja  
Mõigu konteinerkatlamaja (vt Joonis 7.12002. aastal valmistatud ) paigaldati 2007. aastal, samal 
ajal renoveeriti ka torustikke. Tookord kuulus nii katlamaja kui kaugküttevõrk ASle Eraküte, mis 
on tänaseks ASga Tallinna Küte ühises kontsernis OÜ Utilitas. Nii katlamaja kui kaugküttevõrgu 
torustik kuuluvad ASle Tallinna Küte. 

Katlamajja on paigaldatud teraskatel CPA-1500 Roca soojusvõimsusega 1,5 MW. Katel on 
varustatud gaasipõletiga CIP UNIGAS P90 (1 770 kW; DN65;40 mbar, progresseeruv 
põlemine). Korstna kõrgus on 12 m. 
 

  

Joonis 7.1 Mõigu konteinerkatlamaja aadressil Juhtme 23A ja katel CPA-
1500 Roca 

 

Katla sisetsirkulatsiooni ring on eraldatud kaugküttevõrgust soojusvaheti B427Lx200/1P-SC-S 
abil. Tsirkulatsioonipumbad ASEA (90 m3/h; 25 m; 11 kW; 23A; valmistatud 2002) on 
varustatud sagedusmuunduritega ABB ACS401-0011-3-5 (IP54; 7,5 kW; paigaldatud 
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02.09.2003) pöörete arvu ja vooluhulga sujuvaks reguleerimiseks. Katlamajas on kaasaegne 
veepehmendus-rauaeemaldusseade Osmonics PA16V (tootlikkusega 1,6 / 3,37 m3/h 
(pidev/max); valmistatud 2000). Lisaveekulu on umbes 1 m3 kuus (põhiliselt keemilise 
veepuhastusseadme regenereerimiseks mineva vee kulu). 

Seadmed pole küll uued, kuid on seni hästi vastu pidanud ja tõenäoliselt järgmise viie aasta 
jooksul väljavahetamist ei vaja. 

 

 
Joonis 7.2 Mõigu katlamaja ja kaugküttesüsteemi kasutegurid 
 

7.2 Kaugküttevõrk 
AS Tallinna Küte Mõigu võrgupiirkonna skeem on toodud järgneval joonisel ja põhiandmed 
tabelis (vt Joonis 7.3 ja Tabel 7.1). Skeemilt selgub, et suhteliselt suur osa torustikest on ehitatud 
aastatel 1982 – 1988 ja AS Tallinna Küte on kavatsus sel ajal ehitatud magistraaltorud (vt Joonis 
12.5) lähiaastatel välja vahetada eesisoleeritud torude vastu. 

Võrgu iseärasuseks on asjaolu, et üle 40% torustikest paiknevad hoonete keldrites, ligi 30% 
torudest paiknevad maaalustes betoonkünadest kanalites ja ligi 30% on maaalused eelisoleeritud 
torud. Võrgu soojuskaod on lühikest ja kompaktset võrgupiirkonda arvestades märkimisväärselt 
suured (vt Joonis 7.4 ja Joonis 7.5). Kuigi perioodil 2013 – 2015 on nii absoluutsed aastased (vt 
Joonis 7.6) kui suhtelised soojuskaod mõnevõrra langenud, tuleb üle 25% ulatuvat kaoprotsenti 
lugeda lubamatult kõrgeks. Soojuskadude hinnanguline arvutuslik suurus peaks torustiku 
tüüpiliste erikao väärtuste korral olema vähemalt kaks korda madalam. Tegeliku väga kõrge 
soojuskao üheks võimalikuks põhjuseks võivad olla keldrites paiknevad torustiku osad, mille üle 
AS Tallinna Küte spetsialistidel on piiratud järelvalve võimalused ja mille isolatsioon võib olla 
puudulik. 

 

Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	 Aasta	
2013	KM	 85,1%	 91,5%	 85,7%	 102,0%	 93,4%	 87,2%	 103,8%	 92,4%	 89,5%	 91,9%	 89,6%	 89,8%	 90,5%	
2013	KK	süsteem	 69,2%	 69,2%	 68,7%	 66,2%	 52,2%	 41,8%	 46,2%	 42,7%	 46,4%	 66,5%	 69,0%	 66,1%	 64,2%	
2014	KM	 88,1%	 86,9%	 89,6%	 84,5%	 88,7%	 93,3%	 87,1%	 81,4%	 94,0%	 88,6%	 84,5%	 95,4%	 88,6%	
2014	KK	süsteem	 73,0%	 65,4%	 65,9%	 62,3%	 52,1%	 51,0%	 40,9%	 42,7%	 45,6%	 69,0%	 70,3%	 71,6%	 64,6%	
2015	KM	 89,1%	 93,6%	 99,1%	 89,0%	 93,5%	 95,1%	 90,8%	 85,8%	 94,7%	 82,6%	 97,7%	 85,6%	 91,2%	
2015	KK	süsteem	 76,1%	 71,0%	 75,0%	 68,9%	 59,7%	 47,9%	 46,7%	 48,9%	 47,1%	 64,4%	 72,8%	 66,9%	 67,3%	
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Joonis 7.3 AS Tallinna Küte Mõigu piirkonna soojusvõrgu skeem  
 

Tabel 7.1 Mõigu piirkonna kaugküttevõrgu koondandmed 

Dn Keldris,  
 

jm 

Maaalune eel-
isoleeritud,  

jm 

Maapealne 
koorikutes, 

jm 

Maaalune 
kanalis, 

jm 

Kokku, 
 

jm 

Osatähtsus,  
 

% 
25 53,8 15,6 1,0 0,5 70,9 6,7% 
40  32,0   32,0 3,0% 
50 158,0 41,4  62,6 262,0 24,7% 
65  64,5   64,5 6,1% 
70 143,7   91,0 234,7 22,1% 
80 56,0 89,6   145,6 13,7% 
100 32,5 67,9  152,6 253,0 23,8% 
Kokku 444,0 311,0 1,0 306,7 1062,7 100,0% 
Osatähtsus, 
% 

41,8% 29,3% 0,1% 28,9% 100,0%  
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Joonis 7.4 Absoluutsed soojuskaod Mõigu kaugküttevõrgus  

 

 
Joonis 7.5 Suhtelised soojuskaod Mõigu kaugküttevõrgus 
 

Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	
2013	 70,6	 77,2	 70,8	 91,5	 50,9	 39,0	 47,5	 42,5	 46,3	 58,6	 52,9	 79,4	
2014	 66,244	 79,351	 75,483	 51,792	 53,824	 41,713	 39,164	 34,294	 48,437	 46,59	 41,617	 83,227	
2015	 47,261	 68,477	 68,598	 47,115	 45,759	 40,581	 35,806	 30,032	 41,909	 42,429	 65,744	 57,266	
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Jaan	 Veebr	 Märts	 Apr	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dets	 Aasta	
2013	 18,7%	 24,4%	 19,8%	 35,1%	 44,1%	 52,1%	 55,5%	 53,8%	 48,2%	 27,6%	 23,0%	 26,5%	 29,0%	
2014	 17,1%	 24,7%	 26,4%	 26,3%	 41,2%	 45,3%	 53,0%	 47,6%	 51,5%	 22,1%	 16,8%	 25,0%	 27,1%	
2015	 14,6%	 24,1%	 24,3%	 22,5%	 36,2%	 49,6%	 48,5%	 43,0%	 50,3%	 22,0%	 25,4%	 21,7%	 26,3%	
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Joonis 7.6 Absoluutse soojuskao muutumine aastatel 2013 – 2015 
 

7.3 Tarbimine ja tarbijad 

7.3.1 Senine tarbimine 
Senine soojuse tarbimine AS Tallinna Küte Mõigu võrgupiirkonnas on olnud stabiilne (vt Joonis 
7.7, Joonis 7.8 ja Joonis 7.9). Suvine soojustarbimine on suhteliselt väike, sest enamikus 
ridaelamuboksides sooja tarbevett kaugkütte baasil ei valmistata. Samas peavad nt ridamaja 
Juhtme tn 20 bokside 9 – 14 keldrites paiknevad kaugküttetorud olema suvel kaugküttesse 
ühendatud, sest kahes boksis valmistatakse sooja tarbevett kaugkütte baasil.  
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Joonis 7.7 Mõigu tegelik kaugküttetarbimine kuude kaupa 

 

 
Joonis 7.8 Mõigu normaalaastale taandatud kaugküttetarbimine kuude 

kaupa 

 

jaanuar	 veebruar	 märts	 aprill	 mai	 juuni	 juuli	 august	 september	 oktoober	 november	 detsember	
2013	 306	 239	 287	 169	 65	 36	 38	 37	 50	 154	 177	 220	
2014	 322	 241	 210	 145	 77	 50	 35	 38	 46	 164	 206	 250	
2015	 277	 215	 214	 162	 81	 41	 38	 40	 41	 151	 193	 206	
2013-2015	 302	 232	 237	 159	 74	 42	 37	 38	 46	 156	 192	 225	
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jaanuar	 veebruar	 märts	 aprill	 mai	 juuni	 juuli	 august	 september	 oktoober	 november	 detsember	
2013	 288	 253	 227	 152	 68	 34	 41	 36	 50	 158	 201	 264	

2014	 279	 284	 233	 147	 76	 45	 36	 40	 47	 154	 202	 261	

2015	 301	 255	 248	 163	 75	 41	 39	 40	 42	 140	 223	 259	

2013-2015	 289	 264	 236	 154	 73	 40	 38	 39	 46	 151	 209	 261	
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Joonis 7.9 Mõigu aastane tegelik ja normaalaastale taandatud 

kaugküttetarbimine 
 

7.3.2 Tarbijate iseloomustus 
AS Tallinna Küte andmetel on enamikus köetavates hoonetes segamispumpadega soojussõlmed,  
sõltumatu ühendusega (soojusvahetitega) soojussõlmi on 4, millest üks on kortermajas (Juhtme 
tn 25) ja kolm ridaelamu boksides (vt   
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Tabel 12.6). Soojussõlmedesse on paigaldatud kauglugemise modemid.  
Nagu fotodelt (vt Joonis 7.10) näha, on kortermajad heas tehnilises seisukorras ja renoveeritud, 
ridaelamute välispiirdeid renoveeritud ei ole. Soojuse eritarbimine (suletud netopinna kohta) 
kõigub suhteliselt suurtes piirides. Mõne ridaelamuboksi äärmiselt madal soojuse eritarbimine 
viitab asjaolule, et seal kasutatakse lisaks kaugküttele ka lokaalseid või kohtsoojusallikaid. Kõigi 
hoonete keskmine soojuse eritarbimine suletud netopinna (vt Tabel 7.2) kohta on 93,1 
kWh/(m2 a).  
Kaugküttesse ühendatud ühe eramu (ehitusaasta 1954) eritarbimine on suhteliselt kõrge (238,8 
kWh/(m2 a), kuigi seal sooja tarbevett kaugkütte baasil ei valmistata. Teise eramu eritarbimine 
koos sooja tarbevee valmistamisega kaugkütte baasil on 159,2 kWh/(m2 a), kusjuures seda on 
Ehitisregistri andmetel aastal 2004 renoveeritud.  
 

  

  

Joonis 7.10 Mõigu piirkonna kaugküttetarbijad kortermajad (ülal) ja 
ridaelamuboksid, millest all parempoolne kasutab lokaalkütet 
(Juhtme tn 20/1) 

 

Tabel 7.2 Mõigu kaugküttetarbijate üld- ja tarbimisandmed   
 2013 2014 2015 2013 – 

2015 
Ehituse ja 
rek. aasta 

Kort
erite 
arv 

Korrus
te arv 

Suletud 
netopind, 

m2 

Eritar-
bimine, 
kWh/m2 

Juhtme 16 26,8 26,6 24,7 26,0 1958 1 2 109  238,8     
Juhtme 20-3 27,4 25,8 24,6 25,9 1982 1 2 214  121,1     
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 2013 2014 2015 2013 – 
2015 

Ehituse ja 
rek. aasta 

Kort
erite 
arv 

Korrus
te arv 

Suletud 
netopind, 

m2 

Eritar-
bimine, 
kWh/m2 

Juhtme 20-4 16,5 15,7 16,1 16,1 1982 1 2 214,3  75,1     
Juhtme 20-6 0 0 0 0,0 1982 1 2 218,4  -   
Juhtme 20-7 

  
5,0 5,0 1982 1 2 213,5  7,8     

Juhtme 20-8 15,9 15,1 16,8 16,0 1982 1 2 218,1  73,2     
Juhtme 20-9a 12,6 13,5 12,4 12,8 1982 1 2 208,1  61,7     
Juhtme 20-10 7,1 8,0 10, 4 8, 7 1982 1 2 216  40,1     
Juhtme 20-12 

  
5,6 5,6 1982 1 2 216,9  8,5     

Juhtme 20-19 8,0 6,3 1,2 5,1 1982 1 2 217,8  23,6     

Juhtme 20-20 29,5 32,3 27,9 29,9 
1982, 
R2008 1 2 316,1  94,6     

Juhtme 22 212,5 213,1 195,1 206,9 
1986, 
R2007 >3 4 2074,5  99,7     

Juhtme 23 307,05 314,02 290,9 304,0 
1984, 
R2009 >3 4 2644,8  114,9     

Juhtme 24 225,0 220, 7 208,8 218,1 1987 >3 4 2117,3  103,0     

Juhtme 25 273,7 293,6 274,5 280,6 
1986, 
R2009 >3 4 2617,5  107,2     

Juhtme 26 240,8 247,8 220,3 236,3 
1988, 
R2013 >3 3 2328  101,5     

Juhtme 27 237,4 244,4 230,9 237,6 
2005, 
R2009 24 4 2670,3  89,0     

Korgi 18  14,7 22,0 17,1 17,9 
?, 

R2004 1 2 112,5 159,2 
Kuusekese 1-1 11,5 18,4 21,6 17,2 1998 1 3 307,7  55,8     
Kuusekese 1-2 22,4 21,0 23,0 22,1 1998 1 3 308,2  71,8     
Kuusekese 1-3 20,7 2,0 0 7,6 1998 1 3 308,3  24,5     
Kuusekese 1-4 24,9 3,9 0, 3 9,7 1998 1 3 316,8  30,6     
Kuusekese 1-5 8,1 4,2 1,0 4,5 1998 1 3 314,4  14,2     
Kuusekese 1-6 35,1 35,1 30,4 33,5 1998 1 3 314  106,8     
Kokku 1777,7 1783, 4 1658,8 1740,0 

   
18684  93,1     

 

7.3.3 Perspektiivne tarbimine  
Mõigu võrgupiirkonna korterelamud on põhiliselt renoveeritud ja nende tarbimismaht võib 
arengukava perioodil langeda täiendavate säästumeetmete rakendamise tulemusena umbes 5% 
võrra. Ridamajad välise vaatluse järgi renoveeritud ei ole, kuid eritarbimine on nendes 
keskmiselt kakas korda madalam kui kortermajades, seega on tõenäoline, et lisaks kaugküttele 
kasutatakse seal veel teisi lokaalseid soojusallikaid. Ridamajades on veel probleemiks asjaolu, et 
mitte kõik järjestikused elamuboksid ei kasutata kaugkütet. Lisaks sellele valmistavad vaid 
üksikud ridamajaboksid sooja tarbevett kaugkütte baasil.  
Kokkuvõttes on tarbimise mahu ja isegi tarbimisrežiimi ennustamine Mõigus olemasolevate 
andmete alusel praktiliselt võimatu. Kuna Mõigu kaugküttevõrgus määratakse soojuse hind kui 
AS Tallinna Küte kogu teeninduspiirkonna keskmine hind, siis tarbimismahtude võimalik 
muutumine selles väikeses piirkonnas praktilist ei mõjuta soojuse hinda. 
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7.4 Kokkuvõte Mõigu kaugküttesüsteemi toimimisest 
Mõigu kaugküttesüsteem moodustab väga väikese osa kogu AS Tallinna Küte 
teeninduspiirkonnast. Soojuse hinna määravad kogu Tallinna Küte teeninduspiirkonna kulud ja 
väikese Mõigu võrgupiirkonna kulud kogu teeninduspiirkonna kulude jaotust eriti palju ei 
mõjuta. 

Kahjuks tuleb rõhutada, et nt  soojuskadu Mõigu kaugküttevõrgus (vt Tabel 7.3) on sedavõrd 
suur (25 – 30%), et soojuse hinna arvutamisel ainult Mõigu võrgupiirkonna andmete alusel 
annaks 10 – 15% kõrgema soojuse hinna, kui see tegelikult praegu on.  
Mõigu võrgupiirkonna arvutuslik maksimaalne hetkkoormus on 738 kW (vt Joonis 7.11). Kuna 
rida kaugküttetarbijaid sooja tarbevett kaugkütte baasil ei valmista, siis küünib suhteline 
soojuskadu suveperioodil üle 50% 

 
Joonis 7.11 Mõigu kaugküttepiirkonna arvutuslik koormuste kestusgraafik 

normaalaastale taandatud 2013 – 2015 keskmiste näitajate alusel 

 
 

 
Tabel 7.3 Mõigu kaugküttesüsteemi  iseloomulikud näitajad 

Näitaja 2013 2014 2015 Keskmine 
2013–2015/ 
arvutuslik 

Ühik 

Tarbitud kütus energiana 2 768 2 761 2 466 2 665 MWh 
KMdest väljastatud soojus 2 505 2 445 2 250 2 400 MWh 
Müüdud soojus (tarbimine) 1 778 1 783 1 659 1 740 MWh 
Müüdud soojus taandatud 
normaalaastale 

1 773 1 804 1 826 1 801 MWh 

Soojuskadu kaugküttevõrgus 727 662 591 660 MWh 
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Soojuskadu	kaugkü5evõrgus	661	MWh/a	

Tarbevee	soojendamine	451	MWh/a	

Küte	1	551	MWh/a	

Maksimaalne	hetkkoormus	738	kW	

Katlamaja	kogutoodang	2	663	MWh/
a	
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Näitaja 2013 2014 2015 Keskmine 
2013–2015/ 
arvutuslik 

Ühik 

Suhteline soojuskadu 29,0 27,1 26,3 27,5 % 
Võrgu torustike kogupikkus 1 062,7 m 
Võrgu erisoojuskadu 78,1 71,1 63,5 70,9 W/m 
Ühendatud tarbimistihedus 1 673 1 678 1 718 1 695 kWh/(a*m) 
Kaalutud keskmine diameeter 103 mm 
Erikoormuse karakteristika, K 16,2 16,3 16,7 16,5 kWh/(a*mm*m) 
Soojuse ülekandejõudlus 2,018 kW/m 
Soojuse tootmise kasutegur 90,5 88,6 91,2 90,1 % 
Kaugkütte kasutegur 64,2 64,6 67,3 65,3 % 
Soojuse hind käibemaksuta    49,52 €/MWh 

 

Kokkuvõttes vastab Mõigu kaugküttesüsteem tarbijate ootustele ja tuleb kindlasti säilitada. 
Biokütuse kasutuselevõtt selles piirkonnas ei ole tõenäoliselt sobiv, sest biokütusekatlamaja 
rajamiseks puudub sobiv vaba territoorium. Samas selles piirkonnas tegutsev kaugkütteettevõte 
Tallinna Soojus on pidevalt suurendanud biokütuse ja elektri ning soojuse koostootmise 
osatähtsust Tallinna linna piirkonnas ning see on avaldanud soodsat mõju soojuse hinnale. 
Mõigu piirkonnas on AS Tallinna Soojus kavandanud vanade kanalis kaugküttetorude 
asendamist eelisoleeritud torudega (vt Joonis 12.5). See asendamine on oluline eelkõige võrgu 
töökindluse parandamiseks, kuid vähendab teatud määral ka soojuskadusid võrgus. 
Soojuskadude viimine Konkurentsiameti poolt nõutavast 15% tasemest madalamale nõuab 
hoonete keldrites paiknevate torustike põhjalikku kontrolli. Suure tõenäosusega on just keldrites 
paiknevad torustiku osad äärmisel suure soojuskao põhjustajad. 
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8 Lagedi 
Lagedi alevikus on kaugküttest loobutud, kuid enamikus elamutes on küttesüsteemid säilinud ja 
kasutatakse lokaalseid soojusallikaid (vt Joonis 8.1, Joonis 8.2 ja Tabel 8.1). Nagu fotodelt näha, 
on osa hooneid renoveeritud ja osa veel mitte. Põhimõtteliselt oleks Lagedil kaugkütte 
taastamine nii tehniliselt kui majandusliku otstarbekuse seisukohalt kaalumist vääriv võimalus, 
kuid käesoleval ajal puudub selleks otsene huvi. On teada, et tõenäoliselt võib samasse 
kortermajade piirkonnas valmida veel kaks elamut ja koos nende soojusvarustuse kavandamisega 
võiks kõne alla tulla ka kaugküttesüsteemi rajamine.  

 

 
Joonis 8.1 Lagedi aleviku kaart, millel on näidatud potentsiaalsed 

kaugküttesse lülitatavad elamud 

 
Tabelis (vt Tabel 8.1) loetletud hoonetest võiksid esmajoones kaugküttest huvitatud olema 
Betooni tänava ja raudtee vahel paiknevad hooned ja Betooni tn 10. Kahe uue võimaliku 
kortermaja asukoht ja maht pole kahjuks teada, seetõttu võtame ligikaudseks köetavate hoonete 
soojustarbe hindamise aluseks summaarse suletud netopinna 11 000 m2 ja kütteeesmärgiliseks 
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soojuse erikasutuseks 110 kWh/(m2 a). Selliste andmete puhul kujuneks aastaseks küttesoojuse 
vajaduseks umbes 1210 MWh. Kui sooja tarbevett valmistataks kõigis hoonetes kaugkütte baasil, 
siis lisanduks aastane soojuse kulu tarbevee soojendamiseks umbes 350 MWh ja summaarseks 
aastaseks soojusvajaduseks 1560 MWh. Hoonete kompaktset paiknemist arvestades ei tohiks 
eelisoleeritud torudest kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu ületada 10%, seega soojuskadu 
võrgus võiks olla kuni 196 MWh/a ja soojusallikate aastatoodang ligikaudu 1 756 MWh. Vastav 
arvutuslik koormuste kestusgraafik on esitatud joonisel (vt Joonis 8.3).  
Joonisel kujutatud hinnanguline koormuste kestusgraafik annab ligikaudse maksimaalselt 
vajaliku katlamaja koormuse – umbes 0,611 MW. Kui selline katlamaja varustada 320 kW 
võimsusega hakkpuidukatlaga ja umbes sama võimsusega vedelkütusekatlaga, siis hinnanguline 
katlamaja maksumus koos kütuste lao ja vajalike lisaseadmetega võiks olla tasemel 190 000 €. 
Hinnanguline kaugküttevõrgu pikkus võiks olla ca 600 jm, mille maksumuseks võib kujuneda 
umbes 180 000 € (ühe jooksva meetri 300 € maksumuse korral). 
 

Tabel 8.1 Lagedi potentsiaalselt kaugkütteks sobivate korterelamute 
andmed vastavalt Ehitisregistrile  

Aadress Aasta ja 
rek. 

aasta 

Korruste 
arv 

Suletud 
netopind, 

m2 

Köetav 
pind,  

m2 

Soojuse 
erikasutus, 
kWh/(m2 a) 

Märgis 

Betooni tn 15 1978, 
R2008 

3 1 126,5    

Betooni tn 15a 1980, 
R2016 

3 1 572,9 1041,9 93,89 2015 – C 

Betooni tn 17 1973, 
R2014 

3 2 340,6 1970 154,99 2014 – F 

Betooni tn 19 1987, 
R2005 

3 2 313,3 1800  2014 – F 

Posti tn 2 1962, 
R2011 

2 821,2    

Posti tn 4 1965, 
R2016 

2 796,9    

Posti tn 6 1964, 
R20087 

2 803    

Betooni tn 6 1964, 
R2007 

2 275,6    

Betooni tn 10 1968 2 479,6    
Posti tn 8 1970, 

R2010 
2 572,8    

Kokku   11 102,4    
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Joonis 8.2 Lagedi potentsiaalselt kaugkütteks sobivate korterelamute 
vaateid. Fotod V. Vares 

Vasakult paremale ja ülevalt alla vastavalt Betooni tn 15a, Betooni tn 19, Posti tn 4 ja Betooni tn 10. 

 
Joonis 8.3 Lagedi potentsiaalselt rajatava kaugküttesüsteemi arvutuslik 

koormuste kestusgraafik 
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Katlamaja	kogutoodang		1	756	MWh	
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Kasutades hinnangulisi tarbimise, investeeringute ja käidukulude andmeid on võimalik leida 
arvutuslikku soojuse hinda nii ilma investeeringutoetuste kui maksimaalse 50% 
investeerimistoetusega soojusvõrgu ja katlamaja biokütuse osa maksumusest. 
Arvutused näitavad, et ilma investeeringutoetusteta võib arvestada soojuse hinnaks umbes 56 
€/MWh ja 50% investeeringutoetuse korral umbes 48 €/MWh. Nendes arvutustes ei ole arvesse 
võetud investeeringuid, mida tõenäoliselt peaksid tegema tarbijad, st soojussõlme seadmed, 
küttesüsteemi kohandamine jm. Samuti pole siinkohal arvesse võetud katlamaja rajamiseks 
vajaliku krundi omandamiseks tehtavad kulutused.  

Kõik need hinnangud on ligikaudsed, kuid annavad siiski ettekujutuse soojuse hinna võimalikule 
kujunemisele kõigi loetletud hoonete kaugküttega liitumise korral. Enne kui kaugküttevõrgu 
rajamist Lagedil tegelikult alustada, tuleb saavutada kokkulepe kaugküttesse ühendatavate 
majade valdajatega (korteriühistutega), täpsustada tegelik soojusvajadus, hinnata paigaldatava 
soojussõlme parameetreid ja koostada tehnilis-majanduslik hinnang kogu projektile ja leida 
potentsiaalne soojusettevõtja. 

 
Tabel 8.2 Lagedi hakkpuidukatlamaja ja soojusvõrgu investeeringute ning 

soojuse maksumuse hinnangud  

Näitaja Ilma toetuseta 50% investeeringu-
toetusega 

320 kW hakkpuidukatlaga ja vedelkütusekatlaga 
katlamaja, € 

190 000 115 000 

Katlamaja amortisatsioonieraldised koos 
põhjendatud tulukusega annuiteedina 
(i=WACC=5,55%, 20 a), €/a 

15 965 9 663 

Eelisoleeritud torudest 600 jm soojusvõrk, € 180 000 90 000 
Soojusvõrgu amortisatsioonieraldised koos 
põhjendatud tulukusega annuiteedina 
(i=WACC=5,55%, 30 a), €/a 

12 453 6 227 

Katlamaja kogutoodang, MWh/a 1 756 1 756 
Soojuskadu võrgus, MWh/a 196 196 
Tarbimine, MWh/a 1 560 1 560 
Kapitalikulude komponent soojuse hinnas, €/MWh  18,22 10,19 
Käidu ja hoolduskulu, €/MWh 10,00 10,00 
Hakkpuidukatla toodang, MWh/a 1 226 1 226 
Põlevkiviõlil töötava katla toodang, MWh/a 145 145 
Kulud hakkpuidule (η=85%, 14 €/MWh), €/a 26 534 26 534 
Kulud põlevkiviõlile (η=90%, 40 €/MWh), €/a 6 444 6 444 
Kütuse komponent soojuse hinnas, €/MWh 21,14 21,14 
Muud kulud, €/a 5 000 5 000 
Elektrikulu, €/a 5 000 5 000 
Arvestuslik soojuse hind, €/MWh  55,77 47,74 
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9 Üldine kokkuvõte ja piirkondade võrdlus 
Rae vallas on 4 volikogu otsusega kehtestatud kaugküttepiirkonda ja üks kaugkütte 
võrgupiirkond. Järgnevas tabelis on esitatud nende piirkondade soojuse käibemaksuta 
müügihinnad (vt Tabel 9.1). 

Nagu tabel näitab, on kõrgemad hinnad Vaidas ja Põrguvälja tööstuspiirkonnas, madalaimad aga 
Mõigus ja Kuldala maja piirkonnas. Põhilisteks tarbijateks on elamud ja ühiskondlikud hooned. 
Erandiks on Põrguvälja kaugküttepiirkond, mille kõik tarbijad on tööstus- või äriettevõtted ja 
seetõttu ei kuulu seal soojuse hind Konkurentsiametiga kooskõlastamisele. Vaida 
kaugküttepiirkonnas ei ole Konkurentsiamet soojuse hinda soojuse tootmise madala kasuteguri 
tõttu kooskõlastanud. 

 
Tabel 9.1 Viimased teadaolevad soojuse käibemaksuta hinnad 

Piirkond Soojusettevõtja Soojuse 
käibemaksuta hind, 

€/MWh 
Jüri AS Elveso 53,95 
Vaida AS Elveso 67,43 
Põrguvälja Põrguvälja Soojus OÜ 65,00 
Kuldala Kuldala Soojus OÜ 49,82 
Mõigu AS Tallinna Küte 49,52 

 
Kõigis piirkondades peale Mõigu on soojusvõrgu torustikud valdavalt eelisoleeritud torudest ja 
soojuskaod võrkudes Konkurentsiameti poolt lubatavates piirides, st alla 15%. Mõigu piirkonnas 
on soojuskaod äärmiselt suured ja ulatuvad 25 – 30%-ni. Seal ei saa põhjuseks olla ainuüksi 
vanad kanalis maa-alused torustikud, vaid tõenäoliselt tekib valdav soojuskadu keldrites 
paiknevatest torustiku osadest, mille üle soojusettevõtjal kontroll puudub. 

 
Tabel 9.2 Kaugküttevõrgu suhteline soojuskadu, katlamaja ja kaugkütte 

kasutegurid aastate 2013 – 2015 keskmiste näitajate alusel 

Piirkond Suhteline soojuskadu 
kaugküttevõrgus, % 

Katlamaja 
kasutegur, % 

Kaugkütte 
kasutegur, % 

Jüri 13,5 80,7 69,8 
Vaida 10,2 69,3 62,3 
Põrguvälja* (12,3) (76,1) (66,8) 
Kuldala 7,2 92,3 85,7 
Mõigu 27,5 90,1 65,3 

* – Põrguvälja kohta on tabelis usaldusväärsemate pikemaajaliste andmete puudumisel esitatud 2016. a 
nelja esimese kuu andmed  
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Kokkuvõtlikult väljenduvad piirkondade iseärasused ja arenguvõimalused järgnevas. 

• Jüri kaugküttepiirkond:  
o Jüri alevik on arenev ja laienev ning kogu aleviku ja uusarenduste soojusvarustus 

on otstarbekas lahendada kaugkütte baasil; kaugküttepiirkond tuleks säilitada 
olemasolevates piirides; 

o põhiosa hoonetest on uued või renoveeritud, hoonete soojussõlmed on kas 
segamispumbaga või soojusvahetitega automaatselt reguleeritavad; kasutatakse 
soojusmõõtja näitude kauglugemisseadmeid; 

o kaugküttevõrk on põhiosas eelisoleeritud torudest; osa võrgust on maapealne 
uuendatud ja korrastatud isolatsiooniga; soojuskaod on lubatavates piirides; 

o soojuse tootmiseks kasutatavatest seadmetest vajavad 2018 – 2019.a asendamist 
amortisatsiooniaja ületanud tahkekütusekatlad (üks freesturbal, teine hakkpuidul); 
asendamisel on otstarbekas loobuda freesturba kasutamisest, mis annab võimaluse 
investeeringutoetuse taotlemiseks. 

• Vaida kaugküttepiirkond: 
o Vaida alevikus on tarbijaskond stabiilne, hooned on põhiliselt renoveeritud, 

soojusvõrk kaasaegsetest eelisoleeritud torudest ja madala soojuskaoga; 
kaugküttesüsteem on otstarbekas säilitada olemasolevates piirides; 

o katlamajas paiknev hakkpuidukatla võimsus ületab kaugküttesüsteemi vajadused, 
katel töötab alakoormatult, katla kasutegur on madal ja Konkurentsiameti 
nõuetele mittevastav; hakkpuidukatla amortisatsiooniaeg on ületatud ja vajab 
asendamist sobiva nimivõimsusega kaasaegse katlaga; 

o probleemiks on püsikulude kõrge tase (ca 60% kogukuludest), mille tõttu Vaida 
kaugküttesüsteem töötab mitmeid aastaid kahjumiga. 

• Jüri ja Vaida ühtse kaugküttepiirkonna võimalik kehtestamine: 
o kuna mõlemas kaugküttepiirkonnas tegutseb sama kaugkütteettevõte ELVESO, 

siis piirkondade käsitlemisel ühtse kaugkütte hinnapiirkonnana võimaldaks 
kehtestada varasemate piirkondade kaalutud keskmine hind; 

o kui Rae valla volikogu kinnitaks Vaida ja Jüri ühtse kaugküttepiirkonna ning 
ELVESO suudaks alandada Vaida seniseid püsikulusid mittekasutatava põhivara 
mahakandmise teel, kujuneks pärast kavandatavaid investeeringuid ühine soojuse 
hind tasemel umbes 53 €/MWh. 

• Põrguvälja: 
o tarbijad on tööstus- ja äriettevõtted ning seetõttu puudub vajadus soojuse hinna 

Konkurentsiametiga kooskõlastamiseks; 
o piirkonna kaugküttevõrgu ja katlamaja rajamisel on nii katelde võimsused kui 

võrgu läbilaskevõime mitmekordselt üle hinnatud; kuigi piirkonnas on umbes 
pooles ulatuses arendustegevus veel lõpetamata, jääb katlamaja võimsus ikkagi 
ebaproportsionaalselt suureks, pealegi kasutab osa kaugküttepiirkonna ettevõtteid 
oma katlamaja; 

o piirkonna tehnilis-majandusliku analüüsi tegemist takistab lihtsustatud ja lünklik 
aruandlus. 

• Kuldala: 
o Kuldala maja piirkond kuulub Peetri aleviku kaugküttepiirkonda, kuid rajatud 

kaugküttesüsteem on kavandatud ainult Kuldaja maja vajadustele; seetõttu on 
otstarbekas praegusest Peetri kaugküttepiirkonnast eraldada Kuldala 
kaugküttepiirkonda ja moodustada uusarenduste, sh nn Koidu piirkonna jaoks 
eraldi kaugküttepiirkond; 

o kompaktne ja otstarbekalt dimensioneeritud võrk ning automaatselt töötav 
gaasikatlamaja tagavad madala soojuse hinna, mis gaasi hinna tõusu korral samuti 
teatud määral tõuseb; 
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o tiheasustuse ja vaba territooriumi puudumise tõttu pole biokütuse kasutusevõtuks 
sobivaid tingimusi. 

• Mõigu: 
o Mõigu piirkonnas tegutseb soojusettevõtjana Tallinna linnas soojusvarustust 

pakkuv AS Tallinna Küte; kuna soojusettevõtja arvutab soojuse hinna kogu 
teeninduspiirkonna kui terviku jaoks, ei oma Mõigu võrgupiirkonna 
majanduslikud näitajad hinnale kuigi arvestatavat mõju; 

o kaugküttesüsteemi soojuskaod on äärmiselt suured ja soojusettevõtja peaks 
probleemi lahendamiseks korraldama võrgu tehnilise ekspertiisi ja puudused 
kõrvaldama. 

• Lagedi: 
o alevikus on varem kaugküte toiminud, kuid käesoleval ajal on see lagunenud; 
o elamutes on küttesüsteemid alles ja see loob põhimõttelise võimaluse kaugkütte 

taastamiseks; 
o otsest huvi ja initsiatiivi kaugkütte taastamiseks seni tekkinud ei ole. 
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10 Ettepanekud ja tegevuskava 
Tegevuskava koostamisel võeti aluseks järgmised põhilised asjaolud: 

• Rae vallas on neli kaugküttepiirkonda ja üks kaugkütte võrgupiirkond, mis kõik toimivad 
normaalselt ja vajavad säilitamist, seejuures igaühes neist piirkondadest on suhteliselt 
erinev olukord ja probleemid. 

• Põhiliselt on kaugküttevõrkude torustike seisund hea või väga hea ning kuni aastani 2026 
lisaks korralistele hooldustöödele tõenäoliselt  investeeringuid ei vaja. Erandiks on 
Mõigu võrgupiirkond, milles suure soojuskao põhjused vajavad tehnilise ekspertiisiga 
selgitamist ja likvideerimist.  

• Suur osa kõigi piirkondade kaugküttetarbijatest on uued või hiljuti renoveeritud hooned, 
mille tõttu energiasäästumeetmete jätkuv rakendamine võiks anda ainult kuni 10% 
soojustarbe alanemist. 

• Kaugküttesüsteemide kaasajastamise tegevuskava on toodud järgnevas tabelis (vt Tabel 
10.1) 

 

Tabel 10.1 Kaugküttesüsteemide kaasajastamise tegevuskava  

Tegevus Teostaja Maksumus Aeg/ kestus Rahastamise 
allikas 

Kaugküttepiirkondade 
piiride ülevaatus ja 
vajalike muudatuste 
kehtestamine 

Rae valla volikogu – 2016 – 2020 – 

Jüri ja Vaida 
hakkpuidukateldega 
katlamajade 
rekonstrueerimis-
projektide koostamine 

AS Elveso ~40 000 € 2016 – 2018 AS Elveso 

Investeeringutoetuse 
taotlemine 

AS Elveso – 2017 – 2018 – 

Jüri ja Vaida 
hakkpuidukateldega 
katlamajade ehitushanke 
korraldamine  

AS Elveso  2017 – 2018 
ja 

2018 – 2019 

– 

Jüri ja Vaida 
hakkpuidukateldega 
katlamajade 
rekonstrueerimine 

Ehitushangete võitjad 800 000 –  
890 000 € 

2018 – 2019 
ja 

2019 – 2020 

AS Elveso 
investeeringu-
toetusega 

Tarbijate energiasäästu 
alane teavitus 
(teabepäevad, seminarid, 
õpitoad, jaotusmaterjalide 
koostamine jms) 

Rae vallavalitsus 
koos konsultantidega 

4 000 € 2016 – 2026 Valla eelarve 
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12 Lisad 

 
Joonis 12.1 Rae valla soojusvarustuse koondandmed 
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Joonis 12.2 Jüri kaugküttevõrgu kirikupoolse osa skeem koos tarbijate 

paiknemisega 
Iga kaugküttevõrgu lõigu kohta on näidatud toru tingläbimõõt millimeetrites ja pikkus L 
meetrites 
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Joonis 12.3 Jüri kaugküttevõrgu Tammikupoolse osa skeem koos tarbijate 

paiknemisega 

Iga kaugküttevõrgu lõigu kohta on näidatud toru tingläbimõõt millimeetrites ja pikkus L 
meetrites 
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Joonis 12.4 Vaida 
kaugkütte-
võrgu ja 
tarbijate 
paiknemise 
skeem 

Iga kaugküttevõrgu lõigu 
kohta on näidatud toru 
tingläbimõõt millimeetrites ja 
pikkus L meetrites 
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Tabel 12.1 Jüri aleviku kaugküttetarbijate põhiandmed 

Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  

 
 

m2 

Eri-
tarbimine, 

 
 

kWh/(m2 a) 
Aaviku tee 1 Elamu 54,6 R 2005 2 126,4 431,7 
Aaviku tee 3 Elamu 81,4 1971,  

R 2008 
2 868,5 93,7 

Aaviku tee 5 Elamu 111,6 1971,  
R 2002 

2 928,7 120,2 

Aleviku põik 2 Elamu 143,3 2008 3 1167,6 122,7 
Aruküla tee 10 Elamu 77,8 1957,  

R 2009 
3 821,4 94,8 

Aruküla tee 20 Elamu/ 
ärihoone 

246,8 2009 3 1836,3 134,4 

Aruküla tee 25a Tervisekeskus 190,6 2001 2 857,3 222,4 
Aruküla tee 29 Kaubandus-

keskus 
328,2 1975,  

R 2007 
2 3766,3 87,1 

Aruküla tee 51 Tootmishoone 415,6 1998 2 5754,7 72,2 
Aruküla tee 57a Kontor/ 

töökoda 
227,6 1990,  

R 2008 
2 2508 90,8 

Aruküla tee 6b Elamu 331,2 2006 4 1482,2 223,5 
Aruküla tee 8 Elamu 47,9 1975 2 506,7 94,5 
Aruküla tee 9 Klubi/ 

kontorihoone 
416,3  2 2740,2 151,9 

Ehituse tn 10 Elamu 142,2 1972,  
R 2007 

3 1444 98,5 

Ehituse tn 11 Elamu 91,5 1973,  
R 2010 

2 822,3 111,3 

Ehituse tn 12 Elamu 186,4 1975,  
R 2013 

3 1314 141,9 

Ehituse tn 14 Elamu 106,6 1970 2 889,5 119,8 
Ehituse tn 16 Elamu 174,0 1976 3 1552 112,1 
Ehituse tn 18 Elamu 143,4 1977,  

R2007 
3 1552 92,4 

Ehituse tn 2/4 Elamu, 2 tk 439,0 1980,  
R2013 

3 3445 127,4 

Ehituse tn 20 Elamu 216,9 1986,  
R2013 

3 1673,1 129,7 

Ehituse tn 21 Elamu 283,3 1991,  
R2014 

4 2636,4 107,5 

Ehituse tn 22 Elamu 138,9 1986,  
R2011 

3 1636,4 84,9 

Ehituse tn 24 Elamu 236,2 1988 3 2037,7 115,9 
Ehituse tn 26 Lastepäevakod

u Taaramäe 
377,8 2008 4 3264,9 115,7 

Ehituse tn 6 Ühiselamu 
(kauplus) 

257,6  3 1236,5 208,4 

Ehituse tn 8 Elamu 137,4 1974 3 1444 95,1 
Ellemäe tn 6 Ridaelamu 49,8 2014 2 790,2 63,0 
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Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  

 
 

m2 

Eri-
tarbimine, 

 
 

kWh/(m2 a) 
Kasemäe tn 1/3 Elamu 451,2 1978/1980, 

R2007 
3 3356,6 134,4 

Kasemäe tn 2 Elamu 384,5 1982,  
R2010 

4 3441,1 111,7 

Kasemäe tn 4 Elamu 354,9 1984,  
R2015 

4 3186,9 111,4 

Kasemäe tn 5 Elamu 108,5 1987,  
R2013 

3 1362,7 79,6 

Kasemäe tn 6 Elamu 349,6 1985,  
R2013 

4 2637,2 132,6 

Kasemäe tn 7 Elamu 151,3 1987 3 1362,7 111,0 
Kasemäe tn 9 Elamu 223,9 1989 3 2048,5 109,3 
Laste tn 2 Hooldekodu 102,6 2004,  

R2008 
2 332,5 308,7 

Laste tn 3  Gümnaasium 1021,6 1980,  
R2014 

5 20335,3 50,2 

Laste tn 3  Ujula/Spordi-
kompleks 

964,6 2014 2 1903 506,9 

Laste tn 5 Lasteaed 161,6 2015 2 2543,4 63,5 
Metsa tn 2a  82,2     
Mõisa tee 8 Elamu 353,6   2795,9 126,5 
Mõisa tee 10 Kauplus-ladu 10,3   1220,5 8,4 
Rebase tn 1 Ridamaja 35,0 2006 2 489,9 71,4 
Tammiku tee 
17 

Elamu 140,1 1978 2 1339 104,6 

Tammiku tee 
19 

Elamu 121,4 1975,  
R2006 

2 1339 90,7 

Tammiku tee 2 Elamu 175,6 2004 3 1521 115,4 
Tammiku tee 
21 

Elamu 514,1 1974,  
R2013 

5 4064 126,5 

Tammiku tee 
23 

Elamu 434,0 1979,  
R2014 

5 4073 106,5 

Tammiku tee 
25 

Elamu 57,5 1981,  
R2016 

2 1024 56,2 

Tammiku tee 
27 

Elamu 391,2 1983,  
R2013 

5 4073 96,1 

Tammiku tee 
29 

Elamu 422,8 1985,  
R2016 

5 4036 104,7 

Tammiku tee 4 Lastepäeva-
kodu 

238,0 2012 1 1609,1 147,9 

Tiigi tn 1 Elamu 163,0 2005 4 1501,2 108,6 
Tiigi tn 3 Elamu 161,6 2005 4 1501,2 107,7 
Tiigi tn 5 Elamu 161,6 2005 4 1501,2 107,7 
Tiigi tn 7 Elamu 167,0 2005 4 1498,5 111,4 
Tiigi tn 7a Elamu 177,3 2005 4 1498,5 118,3 
Tiigi tn 9 Elamu 155,0 2005 4 1498,5 103,4 
Veetorni tn 2 Elamu 229,4 2009 3 1836,3 124,9 
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Aadress Hoone 
kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 
2013 – 2015,  
 
MWh 

Ehituse 
ja/või re-
konstru-
eerimise 

aasta 

Korru
seid 

Suletud 
netopind,  

 
 

m2 

Eri-
tarbimine, 

 
 

kWh/(m2 a) 
Veetorni tn 9 Tootmishoone 164,2     
Võsa tn 15 Elamu 137,6 2007 4 1014,1 135,7 
Võsa tn 15a Elamu 142,9 2007 4 1014,1 140,9 
Võsa tn 15b Elamu 126,9 2007 4 1014,1 125,2 
Võsa tn 16 Lasteaed 324,7 2008 2 2383 136,2 
Väljaku 17a Elamu 215,1 2005 4 1774,4 121,2 
Väljaku 17b Elamu 219,1 2005 4 1774,4 123,5 
Väljaku 10a Elamu 265,5 2006 4 1648,9 161,0 
Väljaku 10b Elamu 180,4 2006 4 1566,5 115,2 
Väljaku 12 Elamu 203,3 2005 4 1769,6 114,9 
Väljaku tn 5 Elamu 1,6 2014 3 1181,8 1,3 
Väljaku tn 6a Elamu 333,0 2006 4 2652 125,6 
Väljaku tn 6b Elamu 185,5 2006 4 1567,3 118,3 
Ehituse tn 9 Kontorihoone/ 

katlamaja 
287,7 2015 3 2247 128,0 

Kokku Jüri  16938,3   151898,9 111,3 
Elamud kokku  11623,7   103213,6 115,7 

 

 

 
Joonis 12.5 AS Tallinna Kütte poolt väljavahetamisele kuuluvad torustiku 

osad (märgitud punasega) 
 

 
 

DN100-79m

DN100-49m

DN100-25m

J5

J3

J4

J2

J9

J8

J7J1

J10

J6sl

Korgi 18

Korgi 18

Juhtme 27

Juhtme 25

Juhtme 22

Juhtme 23

Juhtme 16

Juhtme 20- 3

Juhtme 20- 8

Juhtme 20- 9
Juhtme 20-10

Juhtme 20-12

Juhtme 20- 4

Juhtme 20- 6

Juhtme 20- 7

Koostas: arendusinsener Olga Dzjuba

LISA 2. Soojustorustike põhimõtteline skeem 1:900
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Tabel 12.2 Mõigu kaugküttetorustike põhiandmed lõikude kaupa 

Tähis Lõigu algus Lõigu lõpp DN, 
mm 

DS, 
mm 

Pikkus, 
jm 

Asukoha 
tüüp 

Ehitus-
aasta 

KAAB18 K18 sein Korgi 18-2 25 27 1,0 Keldris 1982 
KAAB19 K18 sein Korgi 18-1 25 27 1,0 Keldris 1982 
KAAB33 Juhtm20-10sl Juhtme 20-10 25 27 0,3 Keldris 1982 
KAAB34 Juhtm20-10sl Juhtme20sn2 70 69 65,5 Keldris 1982 
KAAB32 Juhtme20-9sl Juhtm20-10sl 70 69 6,7 Keldris 1982 
KAAB31 Juhtme20-9sl Juhtme 20-9 25 27 0,1 Keldris 1982 
KAAB25 Juhtme20-6sl Juhtme 20-6 25 27 0,3 Keldris 1982 
KAAB27 Juhtme20-4sl Juhtme 20-4 25 27 0,3 Keldris 1982 
KAAB37 Juhtm20-19sl Juhtme 20-19 25 27 0,3 Keldris 1982 
KAAB36 Juhtme20sn3 Juhtm20-19sl 50 50 50,5 Keldris 1982 
KAAB38 Juhtm20-19sl Juhtme 20-20 25 27 11,5 Keldris 1982 
KAAB30 Juhtme20sn1 Juhtme20-9sl 100 100 7,5 Keldris 1982 
KAAB22 Juhtme20sn Juhtme20-8sl 50 50 4,9 Keldris 1982 
KAAB46 Juhtme25sn Juhtme 25 80 82 20,0 Keldris 1986 
KAAB52 Juhtme24sl Juhtme 24 70 69 0,5 Keldris 1987 
KAAB51 Juhtme24sn1 Juhtme24sl 80 82 36,0 Keldris 1987 
KAAB44 Juhtme22sn Juhtme 22 100 100 25,0 Keldris 1986 
KAAB39 J1sl2 J2sl1 100 100 25,0 M-a kan 1984 
KAAB48 J5sl2 Juhtme27sn 70 69 25,0 M-a kan 1987 
KAAB47 J4sl1 J5sl1 100 100 48,0 M-a kan 1987 
KAAB42 J2sl2 J3sl1 100 100 79,0 M-a kan 1986 
KAAB55 Juhtme24sn Juhtme24sn2 50 50 4,0 Keldris 1998 
KAAB56 Juhtme24sn2 Kuusekese1sn 50 50 62,0 M-a kan 1998 
KAAB68 Juhtme24sn3 Juhtme26sn 70 69 41,5 M-a kan 1988 
KAAB67 Kuusek1-2sl Kuusek. 1-1 25 27 18,5 Keldris 1998 
KAAB61 Kuusek1-5sl Kuusek. 1-5 25 27 0,3 Keldris 1998 
KAAB59 Kuusek1-4sl Kuusek. 1-4 25 27 0,3 Keldris 1998 
KAAB64 Kuusek1-3sl Kuusek. 1-3 25 27 0,3 Keldris 1998 
KAAB66 Kuusek1-2sl Kuusek. 1-2 25 27 0,3 Keldris 1998 
KAAB57 Kuusekese1sn Kuusekese1sl 50 50 1,5 Keldris 1998 
KAAB62 Kuusek1-5sl Kuusek. 1-6 25 27 4,5 Keldris 1998 
KAAB54 Juhtme24sn Juhtme24sn3 70 69 4,5 Keldris 1988 
KAAB69 Juhtme26sn Juhtme 26 70 69 1,5 Keldris 1988 
KAAB35 Juhtme20sn2 Juhtme20sn3 70 69 24,5 M-a kan 1982 
KAAB24 Juhtme20-8sl Juhtme20-7sl 50 50 12,0 Keldris 1982 
KAAB26 Juhtme20-6sl Juhtme20-4sl 50 50 22,1 Keldris 1982 
KAAB28 Juhtme20-4sl Juhtme 20-3 25 27 12,0 Keldris 1982 
KAAB41 Juhtme23sn Juhtme 23 70 69 10,0 Keldris 1984 
KAAB58 Kuusekese1sl Kuusek1-4sl 50 50 2,0 Keldris 1998 
KAAB60 Kuusek1-4sl Kuusek1-5sl 50 50 17,0 Keldris 1998 
KAAB63 Kuusekese1sl Kuusek1-3sl 50 50 16,5 Keldris 1998 
KAAB65 Kuusek1-3sl Kuusek1-2sl 50 50 17,5 Keldris 1998 
KAAB23 Juhtme20-8sl Juhtme 20-8 25 27 0,3 Keldris 1982 
KAAB49 Juhtme27sn Juhtme 27 70 69 30,0 Keldris 1987 
KAAB53 Juhtme24sl Juhtme24sn 70 69 25,0 Keldris 1988 
KAAB11 Mõigu kontK J1sl 100 107 31,1 M-a eelisol 2009 
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Tähis Lõigu algus Lõigu lõpp DN, 
mm 

DS, 
mm 

Pikkus, 
jm 

Asukoha 
tüüp 

Ehitus-
aasta 

KAAB29 Juhtme20sl Juhtme20sn1 100 100 0,6 M-a kan 1982 
KAAB21 Juhtme20sl1 Juhtme20sn 50 50 0,6 M-a kan 1982 
J120213 J1sl J1sl1 100 107 5,5 M-a eelisol 2014 
J120214 J1sl1 J7 80 83 4,1 M-a eelisol 2014 
J120215 J7 J8sl 80 83 51,6 M-a eelisol 2014 
J120216 J8sl J8 40 43 10,2 M-a eelisol 2014 
J120217 J8 J8sl1 40 43 9,0 M-a eelisol 2014 
J120218 J8sl J9sl 80 83 10,5 M-a eelisol 2014 
J120219 J9sl J9 65 70 2,0 M-a eelisol 2014 
J120220 J9 Juhtme20sl 65 70 3,6 M-a eelisol 2014 
J120221 J9sl1 J10 50 55 39,0 M-a eelisol 2014 
J120222 J10 Juhtme20sl1 50 55 2,4 M-a eelisol 2014 
J120223 J9sl J9sl1 80 83 1,4 M-a eelisol 2014 
J120224 J1sl1 J1 100 107 1,4 M-a eelisol 2014 
J120225 J1 J1sl2 100 107 6,4 M-a eelisol 2014 
J120226 J2sl1 J2sl 100 107 1,8 M-a eelisol 2014 
J120227 J2sl J2sl2 100 107 2,0 M-a eelisol 2014 
J120228 J2sl J2 65 70 2,0 M-a eelisol 2014 
J120229 J2 Juhtme23sn 65 70 5,0 M-a eelisol 2014 
J120230 J3sl1 J3sl 100 107 1,8 M-a eelisol 2014 
J120231 J3sl J4sl 100 107 5,3 M-a eelisol 2014 
J120232 J4sl J4sl1 100 107 1,9 M-a eelisol 2014 
J120233 J3sl J3 65 70 3,4 M-a eelisol 2014 
J120234 J3 Juhtme25sn 65 70 4,8 M-a eelisol 2014 
J120235 J4sl J4 65 70 3,0 M-a eelisol 2014 
J120236 J4 Juhtme22sn 65 70 30,5 M-a eelisol 2014 
J120237 J5sl1 J5sl 100 107 8,0 M-a eelisol 2014 
J120238 J5sl J5 65 70 9,5 M-a eelisol 2014 
J120239 J5 J5sl2 65 70 0,7 M-a eelisol 2014 
J120240 J6sl J6 80 83 19,0 M-a eelisol 2014 
J120241 J6 Juhtme24sn1 80 83 3,0 M-a eelisol 2014 
J120242 J5sl J6sl 100 107 2,7 M-a eelisol 2014 
KAAB17 Korgi 18sl Korgi18sn 25 27 0,5 M-a kan 1982 
J129413 J8sl1 Juhtme16sl 40 43 12,8 M-a eelisol 2014 
J129414 Juhtme16sl Korgi 18sl 25 29 15,6 M-a eelisol 2014 

J129415 Juhtme16sl Juhtme 16 25 29 1,0 
Maapealne 
koorikutes 2014 

KAAB24 Juhtme20-7sl Juhtme20-6sl 50 50 10,0 Keldris 1982 

J186292 Juhtme20-7sl Juhtme 20- 7 25 29 0,5 
Koorikutes 
keldris 2015 

J189891 Juhtme20-12s Juhtme 20-12 25 25 2,0 
Koorikutes 
keldris 2015 

Kokku 
    

1062,7 
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Tabel 12.3 Jüri aleviku kaugküttetarbijate põhiandmed 

Aadress Kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 

2013 – 2015, 
kWh/(m2 a) 

Ehituse ja/või 
rekonstrueerimise 

aasta 

Suletud 
netopind,  

 
m2 

Eri-
tarbimine,  

 
kWh/m2 

Aaviku tee 1 Kontorihoone 54,6 R 2005 386,1 141,3 
Aaviku tee 3 Elamu 81,4 1971, R 2008 868,5 93,7 
Aaviku tee 5 Elamu 111,6 1971, R 2002 928,7 120,2 
Aleviku põik 2 Elamu 143,3 2008 1167,6 122,7 
Aruküla tee 10 Elamu 77,8 1957, R 2009 821,4 94,8 
Aruküla tee 20 Elamu/ärihoone 246,8 2009 1836,3 134,4 
Aruküla tee 25a Tervisekeskus 190,6 2001 857,3 222,4 
Aruküla tee 29 Kaubandus-

keskus 
328,2 1975, R 2007 3766,3 87,1 

Aruküla tee 51 Tootmishoone 415,6 1998 5754,7 72,2 
Aruküla tee 57a Kontor/töökoda 227,6 1990, R 2008 2508 90,8 
Aruküla tee 6b Elamu 331,2 2006 1482,2 223,5 
Aruküla tee 8 Elamu 47,9 1975 506,7 94,5 
Aruküla tee 9 Klubi/ 

kontorihoone 
416,3 1983, R 2012 2740,2 151,9 

Ehituse tn 10 Elamu 142,2 1972, R 2007 1444 98,5 
Ehituse tn 11 Elamu 91,5 1973, R 2010 822,3 111,3 
Ehituse tn 12 Elamu 186,4 1975, R 2013 1314 141,9 
Ehituse tn 14 Elamu 106,6 1970 889,5 119,8 
Ehituse tn 16 Elamu 174,0 1976 1552 112,1 
Ehituse tn 18 Elamu 143,4 1977, R2007 1552 92,4 
Ehituse tn 2/4 Elamu, 2 tk 439,0 1980, R2013 3445 127,4 
Ehituse tn 20 Elamu 216,9 1986, R2013 1673,1 129,7 
Ehituse tn 21 Elamu 283,3 1991, R2014 2636,4 107,5 
Ehituse tn 22 Elamu 138,9 1986, R2011 1636,4 84,9 
Ehituse tn 24 Elamu 236,2 1988 2037,7 115,9 
Ehituse tn 26 Lastepäevakodu 

Taaramäe 
377,8 2008 3264,9 115,7 

Ehituse tn 6 Ühiselamu 
(kauplus) 

257,6  1236,5 208,4 

Ehituse tn 8 Elamu 137,4 1974 1444 95,1 
Ellemäe tn 6 Ridaelamu 49,8 2014 790,2 63,0 
Kasemäe tn 1/3 Elamu 451,2 1978/1980, R2007 3356,6 134,4 
Kasemäe tn 2 Elamu 384,5 1982, R2010 3441,1 111,7 
Kasemäe tn 4 Elamu 354,9 1984, R2015 3186,9 111,4 
Kasemäe tn 5 Elamu 108,5 1987, R2013 1362,7 79,6 
Kasemäe tn 6 Elamu 349,6 1985, R2013 2637,2 132,6 
Kasemäe tn 7 Elamu 151,3 1987 1362,7 111,0 
Kasemäe tn 9 Elamu 223,9 1989 2048,5 109,3 
Laste tn 2 Hooldekodu 102,6 2004, R2008 332,5 308,7 
Laste tn 3 Gümn Gümnaasium 1021,6 1980, R2014 20335,3 50,2 
Laste tn 3 Ujula Spordihall 964,6 2014 1903 506,9 
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Aadress Kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 

2013 – 2015, 
kWh/(m2 a) 

Ehituse ja/või 
rekonstrueerimise 

aasta 

Suletud 
netopind,  

 
m2 

Eri-
tarbimine,  

 
kWh/m2 

Laste tn 5 Lasteaed 161,6 2015 2543,4 63,5 
Metsa tn 2a  82,2    
Mõisa tee 8 Elamu 353,6  2795,9 126,5 
Mõisa tee 10 Kauplus-ladu 10,3  1220,5 8,4 
Rebase tn 1 Ridamaja 35,0 2006 489,9 71,4 
Tammiku tee 17 Elamu 140,1 1978 1339 104,6 
Tammiku tee 19 Elamu 121,4 1975, R2006 1339 90,7 
Tammiku tee 2 Elamu 175,6 2004 1521 115,4 
Tammiku tee 21 Elamu 514,1 1974, R2013 4064 126,5 
Tammiku tee 23 Elamu 434,0 1979, R2014 4073 106,5 
Tammiku tee 25 Elamu 57,5 1981, R2016 1024 56,2 
Tammiku tee 27 Elamu 391,2 1983, R2013 4073 96,1 
Tammiku tee 29 Elamu 422,8 1985, R2016 4036 104,7 
Tammiku tee 4 Lastepäevakodu 238,0 2012 1609,1 147,9 
Tiigi tn 1 Elamu 163,0 2005 1501,2 108,6 
Tiigi tn 3 Elamu 161,6 2005 1501,2 107,7 
Tiigi tn 5 Elamu 161,6 2005 1501,2 107,7 
Tiigi tn 7 Elamu 167,0 2005 1498,5 111,4 
Tiigi tn 7a Elamu 177,3 2005 1498,5 118,3 
Tiigi tn 9 Elamu 155,0 2005 1498,5 103,4 
Veetorni tn 2 Elamu 229,4 2009 1836,3 124,9 
Veetorni tn 9 Tootmishoone 164,2    
Võsa tn 15 Elamu 137,6 2007 1014,1 135,7 
Võsa tn 15a Elamu 142,9 2007 1014,1 140,9 
Võsa tn 15b Elamu 126,9 2007 1014,1 125,2 
Võsa tn 16 Lasteaed 324,7 2008 2383 136,2 
Väljaku 17a Elamu 215,1 2005 1774,4 121,2 
Väljaku 17b Elamu 219,1 2005 1774,4 123,5 
Väljaku 10a Elamu 265,5 2006 1648,9 161,0 
Väljaku 10b Elamu 180,4 2006 1566,5 115,2 
Väljaku 12 Elamu 203,3 2005 1769,6 114,9 
Väljaku tn 5 Elamu 1,6 2014 1181,8 1,3 
Väljaku tn 6a Elamu 333,0 2006 2652 125,6 
Väljaku tn 6b Elamu 185,5 2006 1567,3 118,3 
Ehituse tn 9 Kontorihoone/ 

katlamaja 
287,7 2015 2247 128,0 

Kokku Jüri  16906,3  151898,9 111,3 
Elamud kokku  11945,2  103213,6 115,7 
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Tabel 12.4 Vaida kaugküttetarbimine põhiandmed 

Aadress Kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 

2013 – 2015, 
kWh/(m2 a) 

Ehituse ja/või 
rekonstru-

eerimise aasta 

Suletud 
netopind,  

 
m2 

Eri-
tarbimine,  

 
kWh/m2 

Hoidla tee 25 Korterelamu 307,1 1982, R2015 3966,2 77,4 
Piibelehe tn 14 Korterelamu 303,8 1985, R2013 4021,6 75,5 
Piibelehe tn 4 Korterelamu 111,3 1970, R2016 1149,2 96,9 
Piibelehe tn 6 Korterelamu 48,4 1972 944,3 51,2 
Rukkilille tn 13 Korterelamu 177,7 1988, R2014 2188,1 81,2 
Rukkilille tn 15 60 korteriga 

elamu 
242,6 1980, R2016 3815,2 63,6 

Rukkilille tn 2 Elamu 13,3  331,6 40,1 
Rukkilille tn 3 Korterelamu 82,3 1965, R2015 857,2 96,0 
Rukkilille tn 4 Elamu 2,8 1969 211,3 13,1 
Rukkilille tn 5 Korterelamu 68,3 1968 906,8 75,3 
Vana-Vaida tee 15 Kool 291,9 1958, R2016 883,5 330,4 
Vana-Vaida tee 20 Elamu 16,4  156,7 104,8 
Vana-Vaida tee 24 Elamu 7,3 1982 99,8 73,5 
Vana-Vaida tee 28 Lastepäevakodu 

Pillerpall 
179,4 2012 985,6 182,0 

Vana-Vaida tee 3 Kauplus 13,0 1936, R2012 310 41,9 
Vana-Vaida tee 7 Raamatukogu 76,7 1969 422,9 181,3 
Väike tn 3 Korterelamu 72, 7 1969 902,1 80,6 
Väike tn 5 Korterelamu 70,2 1970 916,8 76,6 
Vaida kokku  2085,2  23068,9 90,4 
Vaida elamud  1524,3  20466,9 74,5 
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Tabel 12.5 Mõigu kaugküttetarbijate põhiandmed 

Aadress Kasutus-
otstarve 

Keskmine 
tarbimine 

2013 – 2015, 
kWh/(m2 a) 

Ehituse ja/või 
rekonstrueerimise 

aasta 

Suletud 
netopind,  

 
m2 

Eri-
tarbimine,  

 
kWh/m2 

Juhtme  16 Eramu 26,0 1958 109  238,8     
Juhtme  20- 3 Ridaelamu boks 25,9 1982 214  121,1     
Juhtme  20- 4 Ridaelamu boks 16,1 1982 214,3  75,1     
Juhtme  20- 6 Ridaelamu boks 0,0 1982 218,4  -       
Juhtme  20- 7 Ridaelamu boks 5,0 1982 213,5  7,8     
Juhtme  20- 8 Ridaelamu boks 16,0 1982 218,1  73,2     

Juhtme  20- 9a 
Ridaelamu boks 
(SV) 12,8 1982 208,1  61,7     

Juhtme  20-10 Ridaelamu boks 8,7 1982 216  40,1     

Juhtme  20-12 
Ridaelamu boks 
(SV) 5,6 1982 216,9  8,5     

Juhtme  20-19 Ridaelamu boks 5,1 1982 217,8  23,6     
Juhtme  20-20 Ridaelamu boks 29,9 1982, R2008 316,1  94,6     
Juhtme  22 Elamu (SV) 206,9 1986, R2007 2074,5  99,7     
Juhtme  23 Elamu (SV) 304,0 1984, R2009 2644,8  114,9     
Juhtme  24 Elamu (SV) 218,1 1987 2117,3  103,0     
Juhtme  25 Elamu (SV) 280,6 1986, R2009 2617,5  107,2     
Juhtme  26 Elamu (SV) 236,3 1988, R2013 2328  101,5     
Juhtme  27 Elamu (SV) 237,6 2005, R2009 2670,3  89,0     
Korgi  18  Elamu (SV) 17,9 –, R2004 112,5  159,2     
Kuusekese   1-1 Ridaelamu boks 17,2 1998 307,7  55,8     
Kuusekese   1-2 Ridaelamu boks 22,1 1998 308,2  71,8     
Kuusekese   1-3 Ridaelamu boks 7,6 1998 308,3  24,5     
Kuusekese   1-4 Ridaelamu boks 9,7 1998 316,8  30,6     
Kuusekese   1-5 Ridaelamu boks 4,5 1998 314,4  14,2     
Kuusekese   1-6 Ridaelamu boks 33,5 1998 314  106,8     
Kokku 

 
1 740,0 

 
18 796,5  93,1     

SV – sooja tarbevee valmistamine toimub kaugkütte baasil 
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Tabel 12.6 Mõigu kaugküttetarbijate soojussõlmed ja lepingulised 
koormused 

Hoone aadress Lepingulised koormused Kauglugemis-
modem 
aastast 

Sõlme 
ühendusviis 

Küte Soe vesi Ventilat
sioon 

Kokku 

Juhtme  16 0,02 0 0 0,02 2011 Sõltuv 
Juhtme  20- 3 0,013 0 0 0,013 2014 Sõltuv 
Juhtme  20- 4 0,011 0 0 0,011 2016 Sõltuv 
Juhtme  20- 6 0,01 0 0 0,01 2009 Sõltuv 
Juhtme  20- 7 0,02 0 0 0,02  Sõltumatu 
Juhtme  20- 8 0,009 0 0 0,009 2011 Sõltuv 
Juhtme  20- 9a 0,015 0,057 0 0,072 2010 Sõltuv 
Juhtme  20-10 0,009 0 0 0,009 2015 Sõltuv 
Juhtme  20-12 0,02 0,056 0 0,076  Sõltumatu 
Juhtme  20-19 0,014 0 0 0,014 2011 Sõltuv 
Juhtme  20-20 0,02 0 0 0,02 2011 Sõltuv 
Juhtme  22 0,15 0,1 0 0,25 2016 Sõltuv 
Juhtme  23 0,153 0,156 0 0,309 2016 Sõltuv 
Juhtme  24 0,14 0,14 0 0,28 2016 Sõltuv 
Juhtme  25 0,12 0,16 0 0,28 2016 Sõltumatu 
Juhtme  26 0,15 0,152 0 0,302 2011 Sõltuv 
Juhtme  27 0,15 0,14 0 0,29 2016 Sõltuv 
Korgi  18  0,012 0 0 0,012  Sõltuv 
Kuusekese   1-1 0,011 0 0 0,011 2009 Sõltuv 
Kuusekese   1-2 0,07 0 0 0,07 2016 Sõltumatu 
Kuusekese   1-3 0,019 0 0 0,019 2011 Sõltuv 
Kuusekese   1-4 0,014 0 0 0,014 2011 Sõltuv 
Kuusekese   1-5 0,017 0 0 0,017 2011 Sõltuv 
Kuusekese   1-6 0,016 0 0 0,016 2011 Sõltuv 
Kokku 1,183 0,961 0 2,144   
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Joonis 12.6 Kuldala kaugküttevõrgu ja tarbijaühenduste plaan 


